Municipio de Cabeceiras de Basto

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE

[v)
CABECEIRAS DE BASTO 32 TRIMESTRE
ZONA DE ABASTECIMENTO: Abadim A 2025

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2007, de 7 de dezembro,
do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCOA) aprovado pela autaridade tompetente (ERSAR).

procedeu-se a verlficagio da qualidade da dgua da rede pablica, através de andlises periadicas na torneira

Valor Paramétrico {VP) Valores obtides ; = N.2 Andlises (PCQA}
Parametro {unidades) N2 A_néllses % Cumprimento o .
VP Unidade Minimo | Maximo | Superiores VP do VP Previstas Realizadas Analises Realizada%
Escherichio coli {E. Coli} 0 N/100 ml 0 100% 2 2 o pe
Bactérias coliformes 0 N/180 ml 0 L 2 o0
Desinfetante residual - mg/! <0,16 0.5 2 L00%
Cheiro a 25 oC 3 Fator de diluic3o
Sabor a 25 oC 3 Fator de diluicdo
pH =685ex<95 Unidades pH
Condutividade 2500 KSfcma 20 8C
Cor 20 mg/l PtCo
Turvagio 4 UNT
Enterococos 4] N/100 mi
Nimero de coldnias a 22 2C - N/m}
Clostridium perfringens Q N/100 m!
Aluminio 200 Hg/L Al
Azoto Amoniacal 0,50 MG/ NHumgh Hsamg MHsmgt teid
Antimdnio 5.0 pefl Sb
Arsénio 10 pg/l As
Benzeno 1,0 ug/!
Benzo(a)pirenno 0,010 ugfl
Boro 1.0 mg/l B
Bromatos 10 LG BrO g seosum e aras
Cidmio 5,0 ue/! Cd
Calcio - mgfl Ca
Cianetos 50 ue/l N
Cloretos 250 mg/l CI
Clorltos 0,7 MgA CHComan ciezngn ciozmgh cio:
Claratos 0.7 Mgl ClQamgn cioaman cica
Chumbao 10 ue/l Ph
Caobre 2,0 mgfl Cu
Crémio 50 pe/fl Cr
1,2 - dicloroetano 3,0 g/l
Dureza total e M CACOsmup cacommg cuzos
Ferro 200 ug/l Fe
Fluoretos 1,5 mg/l F
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos {HAP): 0,10 ng/t
Benzo(b}fluoranteno -— pg/l
Benzo{kjfluoranteno — g/l
Benzoi{ghijperileno - pe/l
Indeno(1,2,3-cd)pirenc ug/l
Magnésio = mg/l Mg
Manganés 50 ug/t Mn
Nitratos 50 M NO:zmgi nogmar nos
Nitritos 0,50 Mo/l NOomgr noz
Mercirio 1,0 pe/l He
Niguel 20 g/l Ni
Oxidabilidade 50 Mg/ Comg oz
Pesticidas - total 0,50 ug/l <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Potdssio mg/lK
Atrazina 0,10 ug/l
Bentazona 0,10 pe/l
Desetilatrazina 0,10 ugft
Desetilterbutilazina 0,10 Mef
Dimetoato 0,10 L/t <0,030 <(,030 o 100% 1 1 100%
Dimetenamida -P 0.1 pg/l
Glifosato - pe/l
Glifosato AMPA 0.1 pe/dt
Metolacloro 0,10 g/l <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Metribuzing 0,10 pe/fl
Metalaxil 0,10 pe/!
Terbutilazlna 0,10 g/l
Ometoato 0,10 pgdl <0,030 <(,030 0 100% 1 1 100%
Metabolito M656PHO51 0,10 ugfi
Selénio 10 g/l Se
S6dio 200 mg/l Na
Sulfatos 250 MG/ SOumg sos
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 g/l
Tetracloroeteno pe/l
Tricloraeteno pef
Trihalometanos - total (THM): 100 ugdl
Cloroférmio pgfi
Bromoférmio g/l
BromaodIiclorometano - pedl
Dibromoclorometano - pedt
Dose indicativa 0,10 msy
Radio 500 Ba/l
NOTA:
Informagdo complementar relativa a averiguacdo das situagties de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
Responsavel; y@Mb\ﬂR _T-ﬂ )@h/’l Data da publicitacio no webs:tz/ Z / ’% ‘z /‘/‘2, 5(_
(




DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMOD HUMANO NO CONCELHO DE 32 TRIMESTRE
Municipio de Cabeceiras de Bastg |-ABFCEIRAS DE BASTO
ZONA DE ABASTECIMENTD: Abadim B 2025
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se 3 verificagio da qualidade da dgua da rede piblica, através de
analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controle da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente {(ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos L ) N.2 Andlises (PCQA)
Parametro {unidades) N2 A'nallses % Cumprimento : . ,
VP Unidade Minimo | Maximo | SuperioresVP do VP Previstas Realizadas | Andlises Realizada%
Escherichia coli [E, Coli) ¢ N/100 ml 0 o] 0 100% 2 2 100%
Bactérias coliformes N/100 m! 100% ut e
Desinfetante residual — mg/l 04 18 Ll
Cheirp a 25 oC 3 Fator de diluicio
Sabora 25 2C 3 Fator de diluigio
pH 28,5e <95 Unidades pH
Condutividade 2500 usfem a 20 2C
Cor 20 mg/i PtCo
Turvagio 4 UNT
Enterococos 4] N/100 ml
Numero de coldnias a 22 oC - N/mi
Clostridium perfringens 0 N/100 ml
Aluminio 200 He/L Al
Arzgto Armoniacal 0,50 MG# NHamgn sk aHemgt e
Antimanio 5,0 ugfl Sk
Arsénio 10 pefl As
Benzeno L0 pefl
Benzofa)pireno 0,010 uefl
Boro 10 mg/l B
Bromatos 10 WGl Braup arozugn o 503
Cadmio 5,0 g/l Cd
Cilcio — mgfl Ca
Cianetos 50 ug/l CN
Cloretos 250 mg/1 Cl
Cloritos 0.7 MG/ ClOumgt ciozman cioangt oz
Claratos a7 Mg/l ClCamgn ciozrg cios
Chumbo 10 ue/!t Py
Cobre 2,0 mg/fl Cu
Crémio 50 we/l1Cr
1,2 — dicloroetano 3,0 ug/t
|Dureza total == M| CaC 0 caconmgr caos
|Ferro 200 e/l Fe
Fluoretos 1,5 mg/l F
Hidrocarbonetos Aromdticos Policiclicos (HAP): 0,10 ug/fl
Benzo(bffluoranteno pg/t
Benzolk)Muoranteno . ugfi
Benzo(ghi)perileno pell
Indeno(1,2,3cdipirenc -—- pe/!
Magnésio = mg/l Mg
Manganés 50 Mg/l Mn
Nltratos 50 MG/ NOzmgn osmgn noz
Nitritos 0,50 mgA NOamgn ez
Mercurio 1,0 Ke/t He
Niguel 20 Mg/l Ni
Oxidabilidade 5,0 mgfl Oz o2
Pesticidas - total Q4,50 uedl <0,03 <0,03 a 100% 1 i 100% )
Potdssio - mg/IK
Atrazina 0,10 g/l
Bentazona 0,10 HE/)
Desetilatrazina 0,10 ngfl
Desetilterbutitazina 0,10 g/t
Dimetoato 0,10 ue/t <0,030 <0,030 o 100% 1 1 100%
Dimetenamida -P 0,1 g/l
Glifosato - uefl
Glifosato AMPA o1 Hest
Metolacloro 0,10 gt <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Metalaxit 0,10 MEfl
Terbutilazina 0,10 ug/t
Ometoato| 0,10 we/l <0,030 <0,030 0 100% 1 1 - 100%
Metabolito MeS6PHOS1 0,10 ued!
Selénio 10 ng/l Se
S5dio 200 mg/l Na
Sulfatos 250 Mg SOumgason
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 pgfl
Tetracloroeteno - uefl
Tricloroetanp - pe/!
Trihalometanos - tatal (THM): 100 ue/l
Clorofdrmio - pe/ft
Bromofdrmio e pgfl
Bromodiclorometano uell
Dibremoclorormetans - ue/l
Dose indlcativa 0,10 mSy ol
|Radso 500 Bg/l
NOTA;
Infermagdo complementar relativa & averiguacSo das situacbes de incumprimenta dos VP {causas e medidas correctivas):
Responsévek: N o— Data da publicitagdo no website:

[




Municipio de Cabeceiras de Basto

BASTO

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE CABECEIRAS DE

32 TRIMESTRE

ZONA DE ABASTECIMENTO: Além do Rio

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pele Decreto-Lei n.2 152/2007, d_e 7 de dezembro, procedeu
torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCOA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

-se a verificacio da qualidade da dgua da rede publica, através de andlises periadicas na

Valor Paramétrico {VP)

Valores obtidos

M.2 Andlises (PCQA)

N.2 Apdlises | % Cumprimento do 5
bR i) VP Unidade Minima Maximo SHperiplest pVP Previstas Realizadas R::l?zl'rllsi;eas%
Escherichia col (E. Coli) 4] N/100 ml 2] o 0 100% 2 2 100%
|Bactérias coliformes 4] N/180 ml D 0 0 100% 2 2 100%
|pesinfetante residual me/t 0,33 0,34 2 2 100%
Cheiro a 25 oC 3 Fator de diluigdo
Sabora 25 2¢ 3 Fator de dilui¢io
pH =85e 49,5 Unidades pH
Condutividade 2500 KSfem a 20 2C
Cor 20 mg/l PtCo
Turvagdo 4 UNT
Enterococos 0 N/100 ml
Numere de coldnias a 22 oC - N/mi
Clostridium perfringens a] N/100 mt
Alurninio 200 Hg/L Al
Azota Amoniacal 0,50 NG/ NHuwng1 ebdenyst Hbdmpe i
Antimdnio 50 pe/l Sb
Arsénio 10 ugfl As
Benzeng 1,0 g/l
Benzo{a}pireno 0,010 g/l
|Bora 1,0 mg/l B
|Bromatos 10 G BT e s et o
Cadmio 5,0 pg/l Cd
Cilclo mg/| Ca
Cianetos 50 ug/l CN
Cloretos 250 mg/1 Cl
Cloritos 0,7 MG G031 oz crema
Cloratos 0.7 Mg ClOsmgn ci05mg1 cioa
Chumbe 10 ue/t Pb
Cobre 2,0 mg/i Cu
Crémio 50 g/l Cr
1,2 — dieloroetano 3,0 ug/l
Dureza total 4l CACOamgi cacazmyl csems
Ferro 200 nefl Fe
Fluoretos 15 me/I F
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP): 0,10 g/l
Benza{b)flucranteno - ug/l
Benzo(k)fluoranteno pe/!
Benzo{ghi}perifeno ugfl
Indena(t,2,3-cd)pireno - g/l
Magnésio -—- mg/! Mg
Manganés 50 ug/! Mn
Nitratos a0 Mg/ NOzmga nesamgn nos
Nitritos 0,50 g/l NCamgn nos
Mercdrio 1,0 ug/l Hg
Nigued 20 g/l Ni
Oxidabilidade 5,0 MG Ozmgioz
Pesticidas - total 0,50 g/l <0.03 <0,03 0 100% 1 1 " 100%
Potassio - mg/IK
Atrazina 0,10 pel)
Bentazona 0,10 ugfl
Desetilatrazina 0,10 pef!
Desetilterbutilazina 0,10 ugdi
Dimetoato 0,10 pgdl <0,0320 <0,030 a 100% 1 1 100%
Dimetenamida -P 01 ue/t
Glifosato — ugfl
Glifosato AMPA 0.1 ug/t
Metolaclaro 0,10 ue/l <0,030 <0,030 o] 100% 1 1 100%
Metalaxil 0,10 pg/l
Terbutilazina 0,10 ug/l
Ometoato 0,10 ng/| <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Metabolito MGS6PHOS1 0,10 ug/l
Selénia 10 e/l Se
Sodio 200 mg/l Na
Sulfatos 250 mgfl SOQumgnsos
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 pe/l
Tetracloroeteno pg/l
Tricloroeteno ughl
Frihalometanos - total (THM}: 100 el
Cloroférmio = g/l
Bromoformia ugdl
Bromodiclorometano ng/l
Dibromoclorometano pe/l
Dose indicativa 0,10 mSy
Radio 500 By/!
NOTA:

Informagdo complementar relativa & averiguacio das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

flesponsdvel: V _Q L/

Data da publicitac3o no website:

|




Municipio de Cabeceiras de Basto

DADOS DQ CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANQ NO CONCELHO DE CABECEIRAS 3° TRIMESTRE
DE BASTO
ZONA DE ABASTECIMENTO: Arco de Baulhe 2025

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu
da consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua {PCQA) aprovado pela autoridade competente {ERSAR}.

-5 a verificacdo da qualidade da dgua da rede publica, através de anslises periédicas na torneira

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos | . N.2 Andlises (PCQA)
g . N.2 Anadlises |% Cumprimento
AL L) VP Unidade Minimo Maximao superiores VP do VP Previstas Realizadas gosiesiiizalizadaté

Escherichia cofi (E. Coti} a N/100 ml 0 o 100% 3 3 100%

Bactérias coliformes 0 N/100 ml ¢l 0 100% 3 3 100%

Desinfetante residual me/l 0,5 08 = 3 3 100%

Chelro a 25 2C 3 Fator de diluigdo <1 <1 Q 100% 1 1 100%

Sabor a 25 oC 3 Fator de diluigdo <1 <1 o] 160% 1 1 100%

pH 2652 <05 Unidades pH 7.5 75 0 100% 1 1 100%

Condutividade 2500 uS/em a 20 oC 241 241 o 100% 1 1 100%

Car 20 mg/! PtCa <3,0 <3,0 0 100% 1 1 100%

Turvagdo 4 UNT <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%

Enterococos 0 N/100 ml 0 Q 0 100% 1 1 100%

Numero de colénias a 22 2C - N/mi 0 i] - 1 1 100%

Clostridium perfringens i} N/100 ) o] 0 0 100% 1 1 100%

Aluminio 200 pefL Al 25,8 25,8 o 100% 1 1 100%

Azoto Amoniacal 0,50 P M H et bt g <0,05 «0,05 0 100% 1 1 100%

Antimdnio 5.0 pgfl Sh <f1,50 <0,50 0 100% 1 1 100%

Arsénio 10 uell As <5,0 <50 0 100% 1 1 100%

Benzeno 10 ug/l <0,20 0,20 o] 100% 1 1 100%

Benzo{a)pireng 0,010 pedl <0,0030 <0,0030 0 100% 1 1 100%

Borp 10 mg/| B <0,010 <0,010 0 100% 1 1 100%

Bromatos 10 1O B3 0m 0n auisa,pris <30 <3,0 0 100% 1 1 100%

Cadmio 5,0 g/l cd (0,5 0,5 ¢] 100% 1 1 100%

Caleio - mg/l Ca <25 <2,5 - s 1 1 100%

Cianetos 50 HEf/ICN <10 <10 0 100% I 1 100%

Claretos 250 mg/! Cl 12,1 12,1 o 100% i 1 100%

Cloritos 0,7 Lo S <0,02 «{3,02 0 100% 1 1 100%

Cloratos 07 gA Gl cooumgicios <0,08 <0,08 0 100% 1 1 100%

Chumbo 10 ugA Ph <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%

Cobre 20 mg/l Cu 4,24E-03 4,24E-03 0 100% 1 1 100%

Crémio 50 pe/l Cr <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%

1,2~ dicloroetanc 3,0 g/t <0,750 <0,750 0 100% 1 1 100%

Bureza total - Mg GEC Dingrs o, i 5 2,90 2,50 -— - i 1 100%

Ferro 200 1g/fl Fa 40,2 40,2 0 100% 1 1 100%

Fluoretos 1,5 mg/fi F <0,20 <0,20 100% 1 1 100%

Hidrocarbonetos Aromdtices Policiclicos (HAP): 0,10 ug/! <0,0200 <0,0200 100% 1 1 100%

Benza{b)fluarantenc - ugfl <0,0200 <0,0200 - 1 1 100%

Benzo(k)fluoranteno — ug/l <0,0200 <(0,0200 i 1 100%

Benzoighl)perileno ue/l <0,0200 <0,0200 - 1 1 100%

Indeno{1,2,3-cd)pireno -— ugfl <0,0200 <0,0200 1 1 100%

Magnésio = mg/l Mg 7,12E-01 7,12E-02 g 100% 1 1 100%

Manganés 50 pg/l Mn <50 <5,0 0 100% 1 1 100%

Nitratos 50 MG N Qg nosmgt woa 20,3 20,3 a 100% 1 1 100%

Nitritos 0,50 Mg/ NQzmgt noz <0,10 <0,10 o 100% 1 1 100%

Mercurio 1,0 Hefl Hg <0,0100 <0,0100 a 100% 1 1 100%

Niguel 20 pefl Ni <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%

Oxidabilidade 5,0 Mg Czmguoz <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%

Pesticidas - total 0,50 HE/l <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%

Potdssio -— mg/IK <2,5 <2,5 -— 1 1 100%

Atrazina 0,10 ug/l «[,030 <(,030 ¢ 100% 1 1 100%

Bentazona 0,10 ug/l <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%

Desetilatrazina 0,10 uefl <0,030 <0,030 o] 100% 1 1 100%

Desetilterbutilazina 0,10 ug/t <0,030 «<(,030 0 100% 1 1 1009

Dimetoato 0,10 ug/l <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%

Dimetenamida -P 0,1 e/l <0,030 0,030 o 100% 1 1 100%

Glifosato pe/l <0,030 <0,030 s} 100% 1 1 100%

Glifosato AMPA 0.1 pgfl <0,030 <0,030 ] 100% 1 1 100%

Metolacloro 0,10 uefl <0,030 «<0,030 a 100% 1 1 100%

Metalaxil 0,10 ug/! <{,030 «<0,030 0 100% 1 1 100%

Terbutilazina 0,10 ugfl <0,030 0,030 o] 100% 1 1 106%

Ometoato 0,10 ug/! <(,030 <(,030 o 100% 1 1 100%

Metabolite MES6PHO51 0,10 pgfl <0,030 <0,030 a 100% 1 1 100%

Selénio 10 pg/l Se <05 <05 o 100% 1 1 100%

S6dio 200 mgy| Na 71 71 4] 100% 1 1 100%

Sulfatos 250 M@/l SO g1 s <10,0 <10,0 0 100% 1 1 100%

Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 Lgfl <0,20 0,20 Q 100% 1 1 100%

Tetracloroeteno, = ug/t <(,20 <0,20 1 1 100%

Tricloroeteno - wgfl <0,10 <0,10 1 1 100%

Trihalometanos - total (THM): 100 ug/t 10,9 10,9 0 100% 1 1 100%

Cloroférmio = ugfi 5,75 5,75 1 1 100%

Bromofdrmio == pg#l 0,62 0,62 = 1 1 100%

Bromodiclorometano nedl 2,68 2,69 — — 1 1 100%

Dibromoclorometano -— or-4] 1,82 1,82 - -— 1 1 100%

Dose indicativa 0,10 Sy <0,1 <0,1 100% 1 1 100%

Alfa Total - B/l <0,04 0,04 1005 1 1 1002

Raddo 500 Bg/t 10,3 10,3 100% 1 1 100%
NOTA:

Inforrmacgdo complemantar relativa a averigua¢do das situagbes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

Data da publicitagdo no website:

Responsdvel: y_f /\Q ’L/
i




Municipio de Cabeceiras de Basto

DE BASTO

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE CABECEIRAS

32 TRIMESTRE

ZOMNA DE ABASTECIMENTO: Alvite

2025

Em canformidade com o Decreto-Lei n. 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificagfio da qualidade da dgua da rede publica, através de analises periddicas na
torneira de consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCOA) aprovado pela autoridade competente {(ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) valores obtidos N.2 Andlises [PCQA)
Parametro (unidades) N.2 A_na’lises % Cumprimento Anilises Realizada
VP Unidade Minimo Mantmo superiores VP do VP Previstas Realizadas %
Escherichia coli (E. Coli) Q N/100 ml 100% 1 100%
Bactérias coliformes 0 Nf10G ml 0 0 0 100% 1 100%
Desinfetante residual = mg/l 0,5 0,5 1 1 200%
Cheiro a 25 &C 3 Fator de diluigio
Sabor a 25 2C 3 Fator de diluigao
pH 25,5895 Unidades pH
Condutividade 2500 pS/cma 20 2C
Cor 20 mg/l PtCo
Turvagio 4 UNT
Enterococos 0 W/100 ml
MNumero de coldnias a 22 2C — N/mI
Clostridium perfringens 0 N/100 ml
Aluminio 200 ue/t Al
Azoto Amoniacal 0,50 MG NHamg nasamgn abceng resa
Antiménio 10,0 g/l Sh
Arsénio 10 e/l As
Benzeno 10 we/l
Benzofa)pireno 0,010 pefl
Boro 1,5 mg/l B
Bromatos 10 G B O,00 508,00 80500 Bros
Cadmio 5,0 pg/l cd
Calcio - mg/fl Ca
Cianetas 50 pe/lCN
Cloretos 250 mg/l Cl
Cloritos 0,25 TG/ CH hare i crremm e B
Cloratos 0.25 MG CtOaimgt caoamg cica
Chumha 10 ug/t Ph
Cobre 2,0 mg/! Cu
Crémio 50 ne/l Cr
1,2 - dicloroetano 3,0 pe/fl
Dureza total Mg CaCCmgy: cacnmmgi cacon
Ferro 200 ug/t Fe
Flueoretas 1,5 mg/l F
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP): 0,10 pg/!
Benzo(b)fluoranteno ugfi
Benzolk)fluorantenc g/l
Benzo(ghijperileno ug/l
Indeno{l,2,3-cd)pireno g/l
Magnésio - mgfl Mg
Manganés 50 Hefl Mn
Nitratos 50 mg/l NOsmai nazmganos
Mitritos 0,50 M/l NGaugr noz
Mercirio 1,0 ug/l Hg
Niguel 20 Mg/l Ni
Oxidabilidade 5,0 mgfl Qzmgr oz
Pesticidas - total 0,50 ugsl <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Potdssio - me/IK
Atrazina 0,10 pg/l
Bentazona 0,10 pefl
Desetilatrazina 0,10 He/l
Desetilterbutilazina 0,10 pe/l
Dimetoato 0,10 peft <0,030 <{(,030 0 100% 1 1 100%
Dimetenamida -P 0.1 g/l
Gifosato --- ugll
Glifosato AMPA 0,1 el
Metolacloro 0,10 e <0,030 <0,030 a 100% 1 1 100%
Metalaxil 0,10 ne/l
Terbutifazina 0,10 pe/ft
Ometoato 0,10 ug/f! <0,030 0,030 8] 100% 1 1 100%
Metabolito M656PHO51 0,10 ugfi
Selénio 10 ug/fi se
Sodio 200 mg/l Na
Sulfatos 250 MGH SOumgn 304
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 1Q ug/l
Tetracloroeteno - pefl
Tricloroeteno pef!
Trihalometanos - total {THM): 100 pe/l
Claraférmia - pafl
Bromoférmia g/l
Bremodiclorometano - pe/dt
Dibromatlorometanc g/l
Dose indicativa 0,10 mSy
Radio 500 Ba/l
NOTA:

Informagdo complementar relativa 3 averiguagdo das situagies de incumprimento dos VP {tausas e medidas correctivas):

Responsivel: y \/E Z/

Data da publicitagdo no website;




Municipio de Cabeceiras de Basto

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE CABECEIRAS DE BASTO

32 TRIMESTRE

ZONA DE ABASTECIMENTO: Arosa

2025

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificacio da qualidade da dgua da rede piiblica, através de andlises periodicas na torneira do
|consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua {PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

) ] Valar Paramétrico [VP) Vailores obtidos N.2 Andlises | % Cumprimento N.2 Analises {PCQA) by
Pardmetro {unidades) VP Unidade Minimo Méximo superiores VP dovpP Previstas Realizadas Realizada%

Escherichia coli {E. Cofi} 0 N/100 ml o] 100% 2 2 100%
Bactérias coliformes 0 N/100 mt ol 1004 2 2 100%
Desinfetante residual -—- mg/ 0,5 05 -—- -—- 2 2 100%
Cheiroa 25°C 3 Fator de diluigdo <1 <1 o 100% 1 1 100%
Sabora 25 2C 3 Fator de diluigdo <l <1 0 100% 1 1 100%
pH 6595 Unidades pH 58 5.8 1 0% 1 1 100%
Condutividade 2500 uSfcma 20 ¢C 62,8 62,8 0 100% 1 1 100%
Car 20 me/fl PtCo 3,0 <3,0 o] 100% i 1 100%
Turvagio 4 UNT <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Enterococos 0 N/100 ml 0 8] 8] 100% 1 1 100%
Nimero de colénias a 22 2C -- N/ml 2 4 == iy 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 m| 0 0 o 100% i 1 100%
Aluminia 200 He/L Al 60 60 0 100% 1 1 U2
Azoto Amoniacal 0,50 MG{ N Ham1 nramgi wisamga v <0,05 <005 0 100% 1 1 100%
Antimdnio 5,0 uzfl Sk <0,50 <0,50 " 100% 1 1 100%
Arsénio 10 ug/l As <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
Benzenao 1,0 ugfl <0,20 <0,20 u] 100% 1 1 100%
IBenzo(a]pireno 1,010 ugfl <0,0030 <0,0030 ) 100% 1 1 100%
IBoro 1,0 mg/l B <0,0030 <0,0030 a 100% 1 1 100%
|Bromatas 10 HEA BrOxpms seorsum Brosr erc <3,0 <3,0 0 100% 1 1 100%
Cadmio 50 ugfl Cd <0,50 <0,50 0 100% 1 L 100%
Calcio -— mg/l Ca <25 2,5 - - 1 1 100%
Cianetos 50 ueffCN <10 <10 0 100% 1 1 100%
Cloretas 250 mg/ft Cl <100 <10,0 o] 100% 1 1 100%
Cloritos 07 MG/ Gl 2mga g cinzrg 1 o0z <0,02 <0,02 0] 100% 1 1 100%
Cloratos 07 mgfl ClC:smgn eiwszmen ez <0,08 <b,08 0 100% 1 1 100%
Chumbo 10 pe/l Pb 22,5 22,5 1 0% 1 1 100%
Cobre 2,0 mgfl Cu <0,5 <0,5 0 100% 1 1 1005
Cramio 50 pefl Cr <0,5 <05 ) 100% 1 1 100%
1,2 — dicloroetana 30 ugf! <0,750 «{1,75 8] 100% 1 1 100%
Dureza total Mgl CalQamguratourg caces 1,42 1,42 1 1 100%
lFerm 200 ugfl Fe «5,0 <50 o 100% 1 1 100%
IFIuoretos 1,5 mgft T «[3,20 <(1,20 [} 100% 1 1 100%
|Hidrocarbonetos Aromaticos Paliciclicos {HAP}: 0,10 ne/l <0,0200 <0,0200 100% 1 1 100%
Benzol{b}flucranteno -— ug/l <0,0200 <0,0200 - -— 1 1 100%
Benzo{k]fluoranteno -— pgfl <0,0200 <0,0200 — 1 1 100%
Benzo{ghi}perileno - gfl <0,0200 <0,0200 — = 1 1 100%
Indenc(1,2,3-cd}pirenc - ugdl <(0,0200 <0,0200 - 1 1 100%
IMagnésio - mg/l Mg 0,345 0,345 0 100% 1 1 100%
Manganés 50 Hefl Mn <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
Nitratos 50 M| NO smgi nosmgn noa 7.5 7,5 0 100% 1 1 100%
Nitritos 0,50 Mg/l NOzrgn woz <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Mercdrio 1,0 ugfl Hg <0,0100 <0,0100 o 100% 1 1 100%
Niguel 20 He/l Ni 7.5 7.5 0 100% 1 1 1009
Oxidabilidade 5,0 M Carng 02 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Pesticidas - total 0,50 pefl <0,03 <0,03 a 100% 1 1 100%
Patdssio mgflK «2,5 <2,5 1 1 100%

Atrazing 0,10 Hefl

Bentazona 0,10 g/l

Desetilatrazina 0,10 ug/!
Desetilterbutilazina 0,10 pe/l <0,030 <0,030 ) 100% 1 1 100%
Dimetoato 0,10 ped! 0,030 <0330 0 100% 1 1 1060%
Dimetenamida -P 0,1 peft <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Glifosato - ugfl <0,030 <0,030 g 100% 1 1 100%
Glifosato AMPA 0,1 ugfl 0,030 «0,030 0 100% 1 1 100%
Metolacloro 0,10 ugfl 0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%

Metalaxil 2,10 gl
Terbutilazina 0,10 ugfl «<0,030 0,030 d 100% 1 1 100%
Dmetoato a,10 uafl <0030 0,030 a 130% 1 1 100%
Metaholito ME56PHO51 0,10 ugft <0,030 <0,030 Q 100% 1 1 100%
Selénio 10 pg/l Se 12 1,2 Q 100% 1 1 100%
Sodio 200 mg/l Na 6,3 &3 a 100% 1 1 100%
Sulfatos 250 MG SOrmgi 324 =10,0 <10,0 Q 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 14 pe/l <(,20 <Q,20 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno — nefl <0,20 <0,20 1 1 100%
Trictoroeteng - pe/l <0,10 <0,10 — 1 1 100%
Trihalometanos - total [THM): 100 ugil 1,97 1,97 0 100% 1 1 100%
Cloroférmio ug/l 0,63 0,63 1 1 100%
Bromoférmio pa/l 0,5 05 1 1 100%
Bramodiclorometano g/t 0,26 0,26 1 1 100%
Dibromoclaorometano ue/l 0,58 0,58 1 1 100%
Dose indicativa 0,10 mSy <0,10 <0, 10 o 100% 1 1 100%
Poldnio 210 - Ba/l 0,013 0,013 0 100% 1 1 100%
Urénio 234 - Bg/t <001 «0,01 Q 100% i 1 100%
Urénic 238 i 8g/l <001 =0,01 o] 100% 1 1 100%
Radic 226 — Bg/ft 4,02 0,02 0 100% 1 1 100%
Alfa Total — Ba/l <0,04 <(,04 o 100% 1 1 100%
Radaa 500 Bot 359 359 O 100% 1 1 100%

MNOTA;

Infarmacéo complementar relativa a averiguagio das situagBes de incumprimento dos VP [causas & medidas correctivas): pH - Causa:
Medidas: T1 — Carre¢do da dosagem de reagente no tratamento
Chumbo - Causa: P1 - Migrac3o dos materiais de construgda da rede pradial

Medidas: P - Recomendaco de reparagio ou substituigdo da componente danificada/material inadequado na rede predial / P3 — Esclarecimento escrite ao responsavel pela rede predial (estabelecimento ag plblico)

T1 - Dosagem inadequada de reagente

Responsavel: yﬁ’l

!~

Data da publicitagdo no website:

/




DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NQ CONCELHO DE CABECEIRAS DE 32 TRIMESTRE
Municipio de Cabeceiras de Basto il
ZONA DE ABASTECIMENTO: Asnela 2025
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificagdo da qualidade da dgua da rede pidblica, através de andlises
periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Contrelo da Qualidade da Agua {PCQA} apravado pela autoridade competente {ERSAR).
Vator Paramétrico [VP) Valoras obtidos N.2 Andlises (PCQA)
Pardmetro {unidades) 5:;:-;‘;2?2:?[: & Cumpct;lento (s 1 1 Andlises Realizada%
vP Unidade Minimo Maximo Previstas Realizadas
Escherichia coli (€. Coli} Q N/100 ml 0 a 0 100% 2 2 100%
Bactérias coliformes 0 N/10C ml Q 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual - mg/| 0,5 05 - -—- 2 2 100%
Cheiro a 25 2C 3 Fatar de diluicdo <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 25 2C 3 Fator de diluigdo <1 <1 0 100% i 1 100%
pH >65e<9,5 Unidades pH 75 75 a 100% 1 1 100%
Condutividade 2500 nSfema 20 eC 248 248 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mg/| PtCo <3,0 <3,0 0 100% 1 1 100%
Turvagio 4 UNT <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Enterococas 4] N/100 ml 0 0 0 1Q0% 1 1 100%
Nimero de coldnias a 22 2C — N/mij Q a -—- - 1 1 100%
Clostridium perfringens o] N/1DD ml 0 a 0 100% 1 1 100%
Aluminio 200 uefL Al 24,1 24,1 a 100% 1 1 100%
Azato Amoniacal 0,50 121 NH g sng tbamas st <0,05 <D,05 0 100% 1 1 100%
Antimdnio 50 ugefl sk <0,50 <0,50 [ 100% 1 1 100%
Arsénio 10 ugfl As 5,0 =50 0 100% 1 1 100%
Benzeno 1,0 Hgdl <0,20 <0,20 [ 100% i3 i 100%
Benzo(a}pireno 0,010 gl <0, 0030 =0,0030 0 100% 1 1 100%
Boro 1.0 mg/l B =0,010 =0,010 a 100% 1 i 100%
Bromatos 10 HER BrOs, a1 soaup 8o <3,0 <3,0 0 100% 1 1 100%
Cadmio 5o g/ Cd <05 <0,5 ) 100% 1 1 100%
Célcio - mg/i Ca <25 22,5 - - 1 1 100%
Cianetas 50 ue/l CN <10 <10 0 100% 1 1 100%
Claretos 250 mgy1 Cl 12 i2 0 100% 1 1 100%
Claritos 0,7 G ClC mp1 i i ooyt e 0,02 <002 o 100% 1 1 100%
Cloratos 0,7 g ClOaman crovman caos <0,08 <0,08 0 100% 1 1 100%
Chumbo 10 ugfl Pb 1.3 1,3 0 100% 1 1 100%
Cobre 2,0 mg/l Cu 7,26E-03 7,23E-03 4] 100% 1 1 100%
Crémio 50 wefl Cr <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
1,2 - dicloroetano 3,0 pe/l <0, 750 <0,750 Q 1060% 1 1 100%
Dureza total B Mgl AT oo cocas <1,03 «1,03 - = 1 1 100%
Ferra 200 ugfl Fe <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
Fluoretos 1,5 mg/l F «{),20 <(,20 Q 100% 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclices (HAP): 0,10 uefl <0,0200 <0,0200 0 100% 1 1 100%
Benzo{b)fluorantena — ug/l <0,0030 <,0030 1 1 100%
Benzo(k)fluoranteno . uedl <0,0200 <0,0200 — - 1 1 100%
Benza(ghi}perileno - pg/l <0,0200 <(,0200 - 1 1 100%
Indeno{1,2,3-cd}pirena - ugfl <0,0200 <0,0200 1 1 100%
Magnésioc - mg/l Mg «0,25 «(,25 8] 100% 1 1 100%
Manganés 50 ug/l Mn <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
Nitratos 50 Mg/ NO g ot 103 11,4 11,4 0 100% 1 1 100%
Nitritos 0,50 mgfl NOzngiroz <0,10 <0,10 ol 100% 1 1 100%
Mercdrio 1,0 pzfl He <0,0100 «(,3100 0 100% 1 1 100%
Niguel 20 pgfl Ni 8.6 86 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade 50 mg/l Comga oz <1,0 <10 a 100% 1 1 100%
Pesticidas - total 0,50 ugfl <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Potassio -—- mgflK <2,5 <25 1 1 100%
Atrazina 0,10 pedl <(,030 «{,030 [} 100% 1 1 100%
Bentazona 0,10 ug/l <0,030 <0,030 0] 100% 1 1 100%
Desetilatrazina 0,10 pe/l <0,030 0,030 0 100% 1 1 100%
Desetilterbutilazina 0,18 ue/t =0,030 <0,030 ) 100% 1 1 100%
Dimetoato 0,10 ug/| =0,030 <0,030 34 100% 1 1 100%
Dimetenamida -P 0,1 ug/l 0,030 <0,030 4] 100% 1 1 100%
Glifosato -— ug/l <0030 <0,030 a 100% I i 100%
Glifosato AMPA 0.1 ug/l «0,030 <0,030 0 1Q0% 1 1 100%
Metolaclaro 0,10 ug/! <0,030 <0,030 0 100% 1 1 ©T100%
Metalaxil 0,10 pefl <0,030 <0(,030 ] 100% 1 1 I00%
Terbutilazina 0,10 uefl <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Ometoato 0,10 pe/t =0,030 «0,030 #] 100% 1 1 100%
Metabolito MGS6PHOS1 0,10 ug/l <(,030 <0,020 1] 100% 1 1 100%
Selénic 10 ug/t Se <05 1,5 a 100% 1 1 100%
Sodia 200 mg/l Na <50 <5,0 a 100% 1 1 100%
Sulfatos 250 g/l SOumgnsoq <10,0 <10,0 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno e Triclargeteno; 10 ugfl <0,20 «0,20 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno -— ug/l <0,20 <0,20 - 1 1 100%
Tricloroeteng pe/l <0,10 <0,10 = = 1 1 100%
Trihalometanos - total {THM): 100 nefl 4,97 4,97 b} 100% 1 1 100%
Cloroférmio - ug/l 2,06 2,00 = — 1 1 100%
Bromoférmic - we/! 0,49 0,49 - = 1 1 100%
Bromodiclorometano = 1e/! 1,25 1,25 1 1 100%
Dibromociorematans -— ug/t 1,17 1,17 — - 1 1 100%
Dose indicativa 0,10 msv <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Poldnio 210 S Ba/l «0,01 =0,01 = - 1 1 100%
Urdnio 234 —— Ba/l 0,01 <{0,01 - —- 1 1 100%
Urénio 238 — Bg/l <0,01 <0,01 - — 1 1 100%
Radic 226 - Bg/l 0,032 0,032 -— - 1 1 100%
Alfa Total =" By/| a2 0,2 -—- 1 1 100%
Raddo 500 Bg/i 223 22,3 0 100% 1 1 100%
NOTA:
Informacdo complementar relativa & averiguacia das situagBes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):
Responsdvel: f;’ _{,t’__ Data da publicitacio no website:
|




DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANGO NO CONCELHO DE 32 TRIMESTRE
Municipio de Cabeceiras de Basto CABECEIRAS DE BASTO
ZONA DE ABASTECIMENTO: Basto 2025
Em confarmidade com o Decreto-Lei n.® 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificacdo da qualidade da dgua da rede publica, através de
andlises periddicas na torneira do consumidor, segunde o Programa de Controlo da Qualidade da Agua {PCQA) aprovado pela autoridade competente {(ERSAR).
Valar Paramétrico {VP} Vailores obtidos . N.2 Andlises (PCOA)
Pardmetre {unidades} ) sﬁ,‘,iﬁ:fgf{?p & c"r;g ﬁr;ento . Analises Realizada%
VP Unidade Minimo Maximo Previstas Realizadas
Escherichia coll (E. Coll} 0 N/100 ml 0 100% 1 1 100%
Bactérias coliformes 0 N/100 mil 0 o] 100% 1 1 100%
Desinfetante rasidual mg/t 0,4 04 — - 1 1 100%
Cheiro a 25 2C 3 Fatar de diluigio
Sabor a 25 °C 3 Fator de diluicio
pH 28,5 e <85 Unidades pH
Condutividade 2500 KSfcm a 20 9C
Cor 20 mg/l PtCo
Turva¢io 4 UNT
Enterocacos 0 NS00 mil
Numero de colénias a 22 2C - N/m|
Clostridium perfringens Q N/100 ml
Aluminio 200 Me/L Al
Azoto Amaniacal 0,50 IR | N H gt Mg Mg e
Antimdnio 10,0 ug/lsb
Arsénio 10 pe/l As
Benzeng 1,0 ug/fl
isenzo(a)pireno 0,010 ue/l
IBoro 15 mg/l B
|Bromatos 10 WO BrOmg prospgn srospy 1 e
Cédmio 5,0 ug/l Cd
Cilcio — mg/lCa
Cianetos 50 pe/l CN
Cloretos 250 meg/l Tl . . N
Cloritos Q.25 PO Gy k1ot
Cloratos 0.25 Mg/l ClChmgn ciosmgr .oz
Chumbo 10 ug/t Pbh
Cobre 2.0 mgz/l Cu
Crémio 50 ug/l Cr
1,2 — dicloroetano 3,0 ugAt
Dureza tatal Mt CaC Curyicaccime. con.
Ferro 200 ug/fl Fe
Fluoretos 1,5 mg/l F
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP): 0,10 Mg/l
Benzo(b)fluoranteno pe/t
Benzoik)fluoranteno --- ug/t
Benzoighi)perileno - pe/l
Indeno(1,2,3-cd)pirena - ug/l
E\ﬂagnésio — mg/l Mg
|Manganés 50 pgfl Mn
Nitratos 50 ma/t NOung sormn nos
Nitritos 0,50 mgi NCzin ez
Mercurio 1,0 e/l Hg
Niquel 20 e/l N
Oxidabilidade 5,0 Mg Ozt 02
Pesticidas - total 4,50 pefl <003 <0,03 o] 100% 1 1 100%
Potdssio = meg/IK
Atrazina 0,10 OT-2%]
Bentazona 0,10 ug/l
Desetilatrazina 0,10 pg/l
Desetilterbutilazina 0,10 g/l
Dimetoato 0,10 ugdl <0,030 0,030 0 100% 1 1 100%
Dimetenamida -P 0.1 He/l
Glifosato - e/l
Glifosato AMPA 0,1 e
Metolacloro 0,10 peft <{,030 <(,030 a 100% 1 1 . 100%
Metribuzina 0,10 Hef|
Metalaxil 0,10 ngsi
Terbutilazina 0,10 ug/l
Ometoato 0,10 ug/l <0,030 <(,030 0 100% 1 1 100%
Metabolito ME56PHOS51 0,10 ug/l
Selénio 10 ug/l Se
Sodia 200 mg/l Na
Sulfatas 250 Mg/t SQumgr so4
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 e/l
Tetracloroetena - pe/t
Tricloroeteno - ug/|
Trihalometanos - total {THM}: 100 ug/
Cloroférmio = pe/l
Bromeofdrmio = ue/l
Bromodiclorometano == ue/l
bibromoclorametano - pg/l
Dose indicativa 0,10 mSv
Radio 500 Bg/l
NOTA:

Informacio complementar relativa 4 averiguacdo das situacdes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

Data da publicitagio no website:

Responsdvel: ‘//f ,‘_/( t/
[




Municipio de Cabeceiras de Basto

DE BASTO

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE CABECEIRAS

32 TRIMESTRE

ZONA DE ABASTECIMENTO: Bucos

2025

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificacdo da gualidade da agua da rede pdblica, atraves de andlises
periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCOA) aprovado pela autoridade competente {(ERSAR).

Valor Parametrico (VP) Valores obtidos ) . N.2 Analises (PCQA)
N.2 Andlises | % Cumprimento
Raramebioliunicass) VP Unidade Minimo Maximo | superiores VP do VP Previstas Realizadas Andlises Realizada%

Escherlchig coli (E. Coli) 0 N/100 ml 0 0 100% 1 1 Hoahe

Bactérias coliformes 0 N/100 ml 0 100% 1 1 L3

Desinfatante residual - mg/| 0,4 0,4 == 1 1 100%

Cheiro a 25 2C 3 Fator de diluicgo <1 <1 0 100% 1 1 100%

Sabara 25 2C 3 Fator de diluigdo <1 <i g 100% 1 1 100%

|pH z6.5e <95 Unidades pH 7.5 75 0 100% 1 1 100%

Condutividade 2500 HS/er a 20 2C 271 271 0 100% 1 1 100%

Cor 20 mg/!t PtCo 3,0 <3,0 0 100% 1 1 100%

Turvagdo 4 UNT <1,0 <10 0 100% 1 1 100%

Enteracocos 0 N#100 ml o o Q 100% 1 1 100%

Ntimero de coldnlas a 22 oC N/ml o] s} 1 1 100%

Clostridium perfringens 0 N/100 mi 0 0 0 100% 1 1 100%

Aluminio 200 e/l Al 113 113 o 100% 1 1 100%

Azoto Amoniacal 0,50 MG NH: gt s vt razangr e <005 <0,05 a 100% 1 1 100%

Antimdnio 50 pesl sk <0,50 <0,50 0 100% i 1 100%

Arsénio 10 g/l As <5,0 <5,0 a 100% 1 1 100%

Benzeno 1,0 nefl 0,20 0,20 o] 100% 1 1 100%

Benzo[a}pireno 0,010 ue/l <0,0030 <0,0030 0 100% 1 1 100%

Boro 1,0 mg/l B 0,10 «{,10 0 100% 1 1 100%

Bromatos 10 [T =T <3,0 <3,0 0 100% 1 1 100%

Cadmio 5,0 ugfl Cd <D,5 0,5 4] 100% 1 1 100%

Cilcio — mg/t Ca <35 2,5 - —- 1 1 100%

Cianetos 50 ug/l CN <10 <10 a 100% 1 1 100%

Cloretos 250 mg/tCl <10,0 <10,0 0 100% 1 1 100%

Cloritas 07 UG Tzt i Kot s (3,02 0,02 o] 100% 1 1 100%

Cloratos 0.7 Mg ClOume cizamm cioz «0,08 <0,08 0 100% 1 1 100%

Chumbo 10 nef) Pb 0,688 0,688 a 100% 1 1 1060%

Cobre 2,0 mgfl Cu 8,83E-03 8,83E-03 a 100% 1 1 100%

Crémio 50 e/l Cr <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%

1,2 —dicloroetane 3,0 e/t <0, 750 <0,750 o] 100% 1 1 100%

Dureza total - Mo CaC Damgrce . wgreaten 1,19 1,19 - 1 1 100%

Ferrg 200 ngfl Fe <50 <50 o 100% 1 1 100%

Fluoretas 15 mg/l F <0,20 (3,20 ol 100% 1 1 100%

Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos [HAP): 0,10 ng/l <(,0200 «(,0200 - 1 i 100%

Benzolb)fluorantenc — ngefl <0,0200 <0,0200 1 1 100%

Benzo{l}fluorantena -— ueft <0,0200 <0,0200 - L 1 100%

Benzo{ghijperileno. - ug/fl <0,0200 <0,0200 — - 1 1 100%

Indeno{1,2,3-cd}pirena - wgfl <0,0200 <0,0200 - 1 1 100%

Magnésia -— mgfl Mg 0,288 0,288 0 100% 1 1 100%

Manganés 50 pg/l M 6,5 6,5 0 100% 1 1 100%

Nitratos 50 Mg N Qamgn nowmzavos 14 L4 0 100% 1 1 100%

Nitritos 0,50 MG/l NOsmgr non <0,10 <(,10 o] 100% 1 1 100%

Mercdrio 1.4 pefl Hg <0,0100 «<0,03100 o] 100% 1 1 100%

Nigued 20 g/l Ni <0.5 <0,5 0 100% 1 1 100%

Oxidabilidade 50 Mgl Ozmgr o2 <10 <10 0 100% 1 1 100%

Pasticidas - total 0,50 ug <{,10 <0,010 ol 100% 1 1 100%

Potdssio - mgflK <25 2,5 ¥ i 1 1 100%

Atrazina 0,10 ug/l <0,030 <{,030 a 100% 1 1 100%

Bentazona 0,10 ug/l 0,020 <(,030 0 100% 1 1 100%

Desetilatrazina 0,10 ug/l <0,030 «0,030 0 100% 1 1 00%

Desetilterbutilazina 0,10 uaft <0,030 0,030 4] 1005 1 1 100%.

Dimetoato 4,10 Lg/t 0,030 <0,030 a 100% 1 1 100%

Dimetenamida -P 0.1 pg/fl <0030 «{,030 Q 100% 1 1 100%

Glifosato e uef! <0,030 <0030 0 100% 1 1 100%

Glifosato AMPA 0,1 _ugfl <0,030 «<0,030 o 100% 1 1 100%

Metolacloro 0,10 nefl <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%

Metalaxil 0,10 ng/fl <0030 <0,030 8] 100% i3 1 100%

Terbutilazina 0,10 ugft <(,030 <0,030 8] 100% 1 1 100%

Ometoato 0,10 uaf {3,030 <0,030 a 100% 1 1 100%

Metabolito ME56PHOS1 0,10 ug/! 0,030 <0,030 a 100% 1 1 100%

Selénio 10 ug/l Se <0,5 0,5 0 100% 1 1 100%

Sadio 200 meA Na <5,0 <5,0 0 1003 1 1 100%

Sulfatos 250 Mg/ SCamgn sos <10,0 <10,0 o 100% 1 1 100%

Tetracforoeteno e Tricloroetana: 10 ne/! <0,20 <0,20 0 100% 1 1 100%

Tetraclorpeteno — g/l <(,20 <0,20 = 1 1 100%

Triclorpetena ug/l <0,10 <0,10 - 1 1 100%

Trihalometanos - total [THM): 100 ugfl 0,71 0,71 0 100% 1 1 100%

Cloroférmio - ug/fl 0,28 0,28 - - 1 1 100%

Bromoformio pe/l «0,20 =(,20 1 1 100%

Bremodiclorometano ugfl 0,17 0,17 1 1 100%

Dikromaclorometano — Ll 0,26 0,26 — 1 1 100%

Dase indicativa Q,20 mSy <0,10 <0,10 a 100% 1 1 100%

Poldnic 210 - Bg/l 0,054 0,054 v} 100% 1 1 100%

Urdnio 234 - Ba/l <01 0,01 0 100% 1 1 100%

Urdnlo 238 - Bafl <0,01 <0,01 o 100% 1 1 100%

Radio 224 Loy Ba/l 0,049 0,049 4] 100% 1 1 100%

Alfa Total — Bay/l 0,07 0,07 0 100% 1 1 100%

Radiic 500 Bg/l 167 167 0 100% 1 1 100%
NOTA:

Informacio complemantar relativa 4 averiguagio das situagbes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

Data da publicitag8o no website:

Responsavel: f/f-‘Q |L,-f
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DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANOC NO CONCELHO DE CABECEIRAS DE 39 TRIMESTRE
Municipio de Cabeceiras de Basto [2*5T°
ZONA DE ABASTECIMENTO: Boadela 2025
Em conformidade com e Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificacdo da qualidade da agua da rede publica, através de anilises
periddicas na torneira do consumider, segundo o Programa de Controlo da Oualidade da Agua [PCQA) aprovadao pela autoridade competente (ERSAR).
. Valor Paramétrica {VP) Valores obtidos .2 Andlises | % Cumprimento N.2 Analises (PCQA}
Pardmetro [unidades) VP Unidade Minimo Maximo superiores VP do VP Previstas Realizadas Analises Realizada%
Escherichia cofl (E. Coifl} N/100 ml Q 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias coliformes N/100 mi a #] 4] 100% 2 2 100%
Desinfetante residual - mg/| 0,5 a5 --- 2 2 100%
Cheiro a 25 2C 3 Fator de diluigdo <1 <1 0 100% 1 1 100%
{Sabor a 25 ¢C 3 Fator de diluicda <1 <1 0 100% 1 1 100%
pH 26,5e <9,5 Unidades pH 7,2 72 a 100% 1 1 100%
Condutividade 2500 pS/em a 20 2C 247 247 0 100% 1 1 100%
Car 20 mg/l PtCa <3,0 <3,0 a 100% 1 1 100%
Turvacio 4 UNT <1,0 <10 a 100% 1 1 160%
Enterococos 4] N/100 ml 3] 0 3] 100% 1 1 100%
Niumero de coldnias a 22 2C Nfml h ] -— 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 ml
Aluminio 200 gL A 62 62 a 100% 1 1 100%
Azato Amoniacal 0,50 G N H ot airga Mptamet s
Antimdnio 5.0 ugfl sh
Arsénio 10 g/l As
Benzena 1,0 uedl
Benza{a)pirena 0,010 e/l
Baro 1.0 mg/l B
Bramatas 10 MO BrO s rosm sromum eroa
Cédmio 5,0 pa/t cd
Cilcio — mg/l Ca
Cianetos 50 pa/tCN
Cloretos 250 mg/fl Ct
Cloritos 07 Mg Tl coar ezt coa
Cloratos Q7 mafl ClOsmgacinamgncice
Chumbo 10 g/ Pb
Cobra 2,0 mg/l Cu
Cromio 50 ugft Cr
1,2 - dicloroetano 30 el
Dureza total - Mg CaC Qumgi canerimgn e
Ferrg 200 Wgfl Fe 8,6 2.6 o 100% 1 1 100%
Fluoretos 1,5 mg/l F
Hidroctarbonetos Aromdticos Policiclicos {HAP): 0,10 e/l
Benzo{b)fluoranteno = ugd
Benzolk)fluorantenc — ugfl
Benzo{ghi)perileno ne/l
Indeno(1,2,3-cd}pirenc ug/l
Magnésio mg/l Mg
Manganés 50 HEg/l Mn
Nitratos 50 Mgl NOnga noamgr moa
Nitritos 0,50 mgfl NOamganea
Mercirio 1,0 wgfl He
Niquel 20 pg/l Ni
Oxidabilidade 5,0 Mg/l Ozmgnoz
Pesticidas - total 0,50 pefl <0,03 =003 0 130% 1 1 100%
Potdssio - mg/IK
Atrazina 0,10 ug/l
Bentazona 0,10 ug/l
Desetilatrazina 0,10 waft
Desefilterbutifazina 0,10 ug/fl
Dimetoato 010 g/l
Dimetenamida -P 0,1 pe/l <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Grifosato - g/t
Glifosato AMPA 0,1 pe/t
Metolaclorg 0,10 ug/f|
Metalaxil 0,10 g/l
Terbutilazina 0,10 ngfl
Ometoato 0,10 ug/l
Metabolito MESAPHO51 0,10 ug/l 0,030 =0,030 0 100% 1 1 100%
Selénio 10 nedl Se
Sodio 200 mg/l Na
Sulfatos 250 MG/ SQragn s
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 pg/l
Tetracloroeteno -— Lgf!
Tricloroeteno — ue/l
Trihalometanas - total (THM): 100 g/l
Clorofdérmio ug/l
Bromoférmio - ugft
Bromodiclorometano = Wef
Dibromeclorometana = g/l
Dese indicativa 0,10 mSy <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Paldnio 210 B/ 0,015 0,015 1 1 100%
Urdnio 234 - Bg/l 0,0148 0,0148 — 1 1 100%
Urdnio 238 — Bg/l <001 <0,01 - 1 1 100%
Radio 226 = Bg/l 01 01 1 1 100%
Alfa Total -—- Bgfi 0,11 0,11 — 1 1 100%
Radic 500 Ba/t
NOTA:

tnfermagdo complementar relativa a averiguagio das situages de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

Respansavel: lyﬂj() L/

Data da publicitagdo no website:

/




Municipio de Cabeceiras de Basto

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE CABECEIRAS DE

BASTC

32 TRIMESTRE

ZONA DE ABASTECIMENTO: Cambezes

2025

Em tonformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lai n.2 1522007, de 7 de dezembro, procedeu-se 4 verificagiio da qualldade da dgua da rede publica, através de anilises periddicas na
terneira do consumldor, segundo ¢ Programa de Controle da Qualidade da Agua {PCQA) aprovado pela autoridade competente {ERSAR).

Valor Paramétrico {VF) Valores obtidos E . N.2 Anélises (PCQA)
- " N.2 Andlises | % Cumprimento Anlises
S LRl L VP Unidade Minimo Méximo | Superiares VP EolE Previstas Realizadas Realizada%
Escherichia coli {E. Coli) 0 N/100 ml 0 100% 1 1 WA
Bactérias coliformes N/100 ml 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual —— mg/| 0,5 0,5 - P 1 1 100%
Cheirg a 25 2C 2 Fator de diluigio
Sabor a 25 oC 3 Fator de diluigdo
pH 265e<9,5 Unidades pH
Condutividade 2500 MSfcm a 20 oC
Cor 20 mgfl PtCo
Turvagio 4 UNT
Enterococos 0 N/100 ral
MNumero de coldnias a 22 2C - N/mi
Clostridium perfringens G N/100 ml
Aluminio 200 ug/L Al
Azoto Amaoniacal 0,50 TGA N H g e siaamgn wiss
Antiménio 50 pg/l Sk
Arsénio 10 Mg/l As
Benzeno 1.0 pa/l
Benzola)pirens 0,010 pgfl
Boro 1.0 mg/1 B
Bromatos 10 BT BrOsu0 8r05u1 8103091 8103
Cadmic 5,0 ng/l cd
Calcio - mgfl Ca
Cianetos 50 Mg/l €N
Cloretos 250 mg/[ Cl
Cloritos 0,7 M ClOzumt ciozngt cinzing cica
Claratas 0,7 M@/l ClOsmgn cicamgi cios
Chumbo 10 g/t Pb
Cobre 2,0 mg/! Cu
Cramio 50 pgfl Cr
1,2 — dictoroetano 3,0 ug/!
Dureza total - Mgl CaCOxsngt cacosmgd cacas
Ferro 200 pefl Fe
Fluoretos 1,5 mg/l F
Hidrocarbonetos Arorndticos Policiclicos {(HAP): 0,10 pg/l
Benzoi{b)fluoranteno ug/l
Benzo(k)fluorantenc - pg/l
Benzo{ghi)perileno --- pefl
Indeno(1,2,3-cd)pirena —- ug/l
Magnésio - mg/l Mg
Manganés 50 pgfl Mn
Nitratos 50 MG/ NOungi nonmgn nos
Nitritos 0,50 Mg/l NOzman nez
Mercuirio 1,0 ue/l Hg
Niguel 20 pe/l Ni
Oxidabtligade 50 mg/l Qzmgroe
Pesticidas - total 0,50 Mgfl <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Potdssio - mgfIK
Atrazina 0,10 Hgsl
Bentazona 0,10 g/l
Desetilatrazina 0,10 pedl
Desetilterbutilazina 0,10 pefl
Dimetoato 0,10 ugfl <0,030 <0,030 D 100% 1 1 100%
Dimetenamida -P 01 ug/l
Glifosato - ug/
Glifosato AMPA 0.1 ug/ft
Metolacloro 0,10 Mas! <{0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Metribuzina G,10 Mg/l
Metalaxil 0,10 pe/l
Terbutilazina 0,10 ug/l
Ometoato 0,10 ne/l <0,030 <0,030 Q 100% 1 1 100%
Metabolito ME656PHO51 0,10 pgfl
Sodio 200 mgfl Na
Sulfatas 250 M3/ SOumgs s04
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 pg/l
Tetracloroeteno pg/l
Tricloroetenc Mgfl
Trihalometanaos - total (THM): 100 g/t
Cloroférmio - g
Bromoformio ug/l
Bromodiclorometano = ugfl
Dibromoclorometano - pefl
Dose indicativa 0,10 mSy
Radio 500 Ba/l
NOTA:

Informagdo complermentar relativa a averiguacdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

Respansavel:

7TT—

Data da publicitagdo no website:

{




Municipio de Cabeceiras de Basto

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE CABECEIRAS DE BASTO

32 TRIMESTRE

ZONA DE ABASTECIMENTQ: Carrazedo

2025

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se 3 verificagio da qualidade da dgua da rede publica, através de andlises periddicas
na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovada pela autoridade competente {ERSAR).

Valor Parametrico (VP} Valores obtidas = . N.2 Andlises [PCOA)
) i N.2 Andlises | % Cumprimento Andlises Realizada
Parametro {unidades} VP Unidade Minima Maximo superiores VP do VP Previstas Realizadas 9

Escherichia coli (E. Coli) 0 /100 ml 0 0 100% 1 1 U

Bactérias coliformes 0 N/LOD ml 0 0 100% ] i e

Desinfetante residuat oo mg/l 05 0.5 " = 1 : etk

Cheiro a 25 2C 3 Fator de diluigdo <1 <1 o 100% 1 1 100%

iSabor a 25 2C 3 Fator de dilui¢io <l <1 0 100% 1 1 100%

pH z6,5e <85 Unidades pH 58 5,8 1 0% 1 1 100%

Condutividade 2500 psSfema 20 2C <44 b <44 b o] 100% 1 1 100%

Cor 20 mg/l PtCo <30 =30 o] 100% 1 1 100%

Turvagio 4 UNT <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%

|Enterococos 0 N/100 i 0 0 & 1 HEaES

[Ndmero de colénias a 22 2C N/ml 0 0 1 1 0

Clostridium perfringens 0 N/100 ml 0 G 0] 100% 1 1 100%

Aluminio 200 ngfL Al 217 217 1 0% 1 i 100%

Azoto Amoniacal 0,50 0 N H g mg e e «0,05 <0,05 o} 100% 1 1 100%

Antiménio 5.0 ug/l sb <0,50 «<0,50 o 100% 1 1 100%

Arsénio 10 uzfl As <50 <5,0 o 100% 1 1 100%

Benzeno 1,0 pef <0,20 <0,20 0 100% 1 1 100%

Benzo[a)pireno 0,010 Hefl <0,0030 0,030 0 100% 1 1 100%

Bore 1,0 mg/l B <(3,010 <0,010 a 100% 1 1 100%

Bromatos 10 HGA BrO g aossmieroimtencs) <3,0 <3,0 ) 100% 1 1 100%

CSdmio 5,0 ng/l ¢d <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%

Calcio — mg/l Ca <25 <25 - = 1 1 100%

Cianetos 50 uegfl N <10 <10 0 100% 1 1 100%

Cloretos 250 mgf Cl <10,0 <10,0 a 100% 1 1 100%

Cloritos 0,7 [0 0| PR p—— <0,02 0,02 0 100% 1 1 100%

Cloratas 0,7 Mg/l ClOsrgn cicsmgn cioa <008 <0,08 0 100% 1 1 100%

Chumbo 10 wzfl P 0,745 0,745 a 100% 1 1 100%

Cobre 2,0 mefl Cu 2,26E02 2,26E-02 0 100% 1 1 100%

Crdmio 50 pgdl Cr <0,5 <05 0 100% 1 1 100%

1,2 - dicloroetana 3,0 pedl <0,750 <0,750 0 100% 1 1 100%

Dureza total — MG GAE D st caCotm ot <1,03 <1,03 -—- -—- 1 1 100%

Ferra 200 ugfl Fe «5,0 <50 o 100% 1 1 100%

Fluoretos 15 mg/l F <0,20 <0,20 100% 1 1 100%

Hidrocarbonetos Aromdticos Policiclicos {HAP): 0,10 g/l <0,0200 <0,0200 100% 1 1 100%

Benzo{b)fluoranteno — uefl <0,0200 <0,0200 - — 1 1 100%

Benzalkjfluoranteno —- pe <0,0200 <00,0200 - - 1 1 100%

Benzo{ghi}perileno - ped «0,0200 <0,0200 - 1 1 100%

indeno{1,2,3-cd)pirenc e ped <0,0200 <0,0200 o 100% 1 1 100%

Magnésio - mgfl Mg <0,25 «0,025 - — 1 1 100%

Manganés 50 pgfl Mn 5,0 <50 0 100% 1 1 100%

Nitratos 50 MG/ NOsron woamat i3 13 1,3 0 100% 1 1 100%

lNitritos 0,50 Mg/l NOmgn iz <0,10 <0,10 ) 100% 1 1 100%

‘Merﬂirio 1,0 nefl Hg <0,0100 «<0,0100 & 100% 1 1 100%

Niquet 20 pg/l Ni <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%

Oxidakilidade 5,0 Mgl Ozmg. 02 <10 <1,0 o] 100% 1 1 100%

Pesticidas - total 0,50 ug/l «0,10 <0,10 g 100% 1 1 100%

Potassio — meflK <25 <2,5 - 1 1 100%

Atrazina a,10 pefl 0,030 <0,030 g 100% 1 1 100%

Bentazona 0,10 g/l <(,030 <0,030 0 100% 1 L 100%

Desatilatrazina 0,10 ugfl <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%

Desetilterbutilazina 0,10 nefl <0,030 <0030 0 1009 1 1 100%

Dimetoata 0,10 pe/l <0,030 <0,030 4] 100% 1 1 100%

Dimetenamida -P 0.1 e/ =0,030 <0,030 a 100% 1 1 100%

Glifosato -—- ne/l <0,030 <0,30 a 100% 1 1 100%

Glifosato AMPA 0.1 uaft <0,030 0,030 Q 100% 1 i 100%

Metolacloro 0,10 uedl <0,030 <{2,030 0 100% 1 1 100%

Metalaxil 0,10 ugfl <0,030 (0,030 ] 100% 1 1 100%

Terbutitazina 0,10 ped <0,030 <0,030 g 100% 1 1 100%

Ometoato 0,10 pesl 0,030 <0,030 o 130% 1 1 0%

Metabolito MB56PHD51 0,10 nefl <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%

Selénio 10 HeA S8 <05 <0,05 0 100% 1 1 100%

Sodic 200 mg/t Na <50 <50 8] 100% 1 1 100%

Sulfates 250 Mg SOumgn s <10,0 <10,0 0 100% 1 1 100%

Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 ngsl <0,20 <0,20 0 100% 1 1 100%

Tetracloroeteno = pft <0,20 <0,20 1 1 100%

Tricloreeteno uefl <0,10 <0,10 1 1 100%

Trihalometanos - total {THM); 100 ugdl 4,19 4,19 0 100% 1 1 100%

Cloroférmio —- e/l 2,59 2,59 1 1 100%

Bramofdrmic - ug/! 0,20 (3,20 1 1 1005%

Bromediclorometann - ug/l 1,14 1,14 1 1 100%

Dibromoclorometano ue/l 0,46 0,46 1 1 100%

Dose indicativa 0,10 may <0,10 <0,10 o] 100% 1 1 100%

Polénio 210 = Bg/t 0,035 0,035 1 1 100%

Urdnio 234 e Ba/l 0,01 <0,01 - 1 1 100%

Urdnio 238 — Bg/1 «<(0,01 0,01 - - 1 1 100%

Radia 226 -— Ba/l 0,045 0,045 - - 1 1 100%

Affa Total - Bg/ft 0,14 0,14 - e 1 1 103%

Raddo 500 Bg/t 128 128 0 100% 1 1 100%
NOTA:

Infarmacdio complementar relativa 3 averlguagda das situagBes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): pH: Causa : O1 - Carateristicas naturais {hidrogeoldgicas) da origem de agua .
Medidas : N2 - Njo foram tomadas medidas mas existe j3 um plano de trabalhos com vista & sua correcgio.
Aluminio: Causa: O1 - Carateristicas naturais {hidrogeolégicas) da origem de dgua.
Medidas: N2 — Ndo foram tomadas medidas mas existe ja um plano de trabalhos com vista & sua correcgio. N4 — Njo foram tomadas medidas porgue as analises posteriores ndo confirmaram g incumprimento.

Data da publicitagdo no website:

/
|Responsével: / ‘,{" E
/ L




DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE CABECEIRAS DE 30 TRIMESTRE
Municipio de Cabeceiras de Basto [ASTC
ZONA DE ABASTECIMENTO: Casal 2025
Em conformidade com ¢ Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lel n.2 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se 3 verificagio da qualidade da dgua da rede publica, através de andlises periddicas na torneira do
consumldar, segundo ¢ Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.¢ Andlises (PCOA)
. . N.2 Andlises % Cumprimento
Parametro (unidades) superiores VP do VP Analises Realizada%
VP Unidade Minimo Miximo Previstas Realizadas
Escherichio coli {E. Coli) N/100 ml 0 0 100% 1 1 100%:
Bactérias coliformes 0 N/100 mil 0 0 100% 3 1 100%
Desinfetante residual me/l 0.8 0.8 1 1 100%
Cheiro a 25 2C 3 Fater de diluicdo <1 <1 a 100% 1 1 100%
Sabora 252C 3 Fator de diuicio <1 <1 a 100% 1 1 100%
pH »5,5e<95 Unidades pH 75 7,5 a 100% 1 1 100%
Condutividade 2500 pS/ema 20 #C 271 271 Q 100% 1 1 100%
Cor 20 mg/l Ptlo <3,0 <3,0 Q 100% 1 1 100%
Turvagio 4 UNT <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
!Enteromcos 0 N/100 ml D o 0 100% 1 1 100%
[Numero de colénias a 22 ¢C N/ml 0 0 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 ml 0 0 0 100% 1 1 100%
Aluminio 200 pe/L Al 5,73E402 5,73E+02 1 0% 1 1 100%
Azoto Amoniacal 0,50 [T [ P ——— <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
Antimdnio 50 ugfl sb <0,50 <0,50 4 100% 1 1 100%
Arsénio 10 Lefl As <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
Benzeno 10 ug/l <0,20 <0,20 o 100% 1 1 100%
Benzofa)pireno 0,010 g/l <0,0030 <0,0030 0 100% 1 1 100%
Boro 1,0 mg/I B <0,010 <0,010 o 100% 1 1 100%
Bromatos 10 HGA BID g1 canga iy w02 <3,0 <3,0 o 100% 1 1 100%
Cadmio 5,0 pgfi Cd <0,5 <(,5 0 1003% 1 1 100%
Célcio -- mg/l Ca 25 2,5 1 1 100%
Cianetos 50 we/l CN <10 <10 0 100% 1 1 100%
Cloretos 250 mg/l Cl <10,0 <10,0 0 100% 1 1 100%
Cloritos 0,7 MG ClC wmyrnerm et 212 0,02 <0,02 0 100% 1 1 100%
Cloratos 0,7 Mgt CHO g cioamgt cion <0,08 <0,08 4] 100% 1 1 100%
Chumbo 10 ug/l Pb <05 <0,5 0 100% 1 1 100%
Cobre 2,0 mg/l Cu 317E-03 3,17E-03 o] 100% 1 1 100%
Crémio 50 ngfl Cr <05 <05 o 100% 1 1 100%
1,2 - dicloroetano 3,0 ugdl {1,750 <0,750 0 100% 1 1 100%
Dureza total P CACTH e 2o gt ot 8,8 83 0 100% 1 1 100%
ferro 200 ug/l Fe 45,7 45,7 4] 100% 1 1 100%
Flugretos 1,5 mgz/l F <0,20 <0,20 0 100% 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aroméaticos Policiclicas (HAP): 0,10 Ledl <0,0200 «<(,0200 0 100% 1 1 100%
Benzo(b}fluorantena uefl <0,0200 <0,0200 = 1 1 100%
Benzalk)fluorantene Mg <0,0200 <0,0200 - 1 1 100%
Benzolghi)perileno ugdl <0,0200 <0,0200 = 1 1 100%
Indeno{1,2,3-cd)pirena nefl <0,0200 <0,0200 1 1 100%
Magnésio mg/l Mg 5,92E-01 5,92E-01 -— 1 1 100%
Manganés 50 1/l Mn g9 8.9 0 100% 1 i 100%
Nitratos 50 @/l N mgi neamgt Nos 4,1 4.1 a 100% 1 i 100%
Nitritos 0,50 M@/ NOzrmga s <0,10 <0,10 0 100% 1 i 100%
Merciiria 1,0 pe/l Hg <0,0100 <(,0100 0 100% 1 1 100%
Niguel 20 ug/l Ni 2,7 2,7 0 100% 1 1 100%
Ohidabilidade 5,0 Mg Oz 2 1,2 1,2 0 100% 1 1 100%
Pesticidas - total 0,50 ng/l <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Patassio mg/1K <2,5 <2,5 - i 1 100%
Atrazina 0,10 ugfl
Bentazona 0,10 ug/l
Desetilatrazina 0,10 usg/l
Desetilterbutilazina 0,10 pedl <{,030 0,030 3] 100%: 1 1 100%
Dimetoato 0,10 ugdl <(,030 (0,030 [§] 100% 1 1 100%
Dimetenamida -P 0,1 ue/fl <0,030 <0,030 2 100% 1 1 100%
Glifosato pe/l <0,030 <0,030 1] 100% 1 1 100%
Glifosato AMPA 0,1 pef!t <0,030 «<0,030 0 100% 1 1 100%
Metolacloro 0,10 pgfl <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Metataxil 0,10 ugfl
Terbutilazina 0,10 ug/l <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Ometoato 0,10 ugfl <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Metabolito MG656PHOS1 0,10 ug/l <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Selénio 10 ug/l Se <0,5 <05 [b] 100%: 1 1 100%
Sodio 200 mgyl Na <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
Sulfatos 250 mgfl SOumgn s <10,0 <10,0 o 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno e Tricloroetena: 10 pgfl <0,20 <0,20 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno pefl <0,20 <(,20 1 1 100%
Tricloroeteno ug/l <0,10 <0,10 1 1 100%
Triralometanos - total (THM): 100 nesdt 14,3 14,3 0 100% 1 1 100%
Clorofdarmio 44l 10,3 10,3 1 1 100%
Bromoférmio ng/l 0,28 0,28 1 1 100%
Bromodiclorometano ug/fl 2,48 2,48 1 1 100%
Dibromaoclorometano - pgfl 1,28 1,28 1 1 100%
Dose indicativa 0,10 mSv <0,1 <0,1 o] 100% 1 1 100%
Alfa Total - Bo/l 0,06 0.06 o] 100% 1 1 100%
Radio 500 Bay/1 105 105 0 100% 1 1 100%
NOTA:

Infarmagdo complementar relativa & averiguago das situacdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Aluminio: Causa - O1 - Carateristicas naturais (hidrogeoldgicas) da origem de dgua.
nedida: N4 — Nio forzgn t‘omadastedidas porque as analises pasteriores ndo canfirmaram o incumprimento,

Responsavel: J// /\ ?\ P

Data da publicitagio no website:

/




Municipio de Cabeceiras de Basto

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE CABECEIRAS DE 39 TRIMESTRE
BASTO
ZONA DE ABASTECIMENTO: Cavez 2025

Ema conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007

, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se 3 verificagdo da qualidade da dgua da rede puiblica, através de andlises
periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR}.

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos it And e N.2 Apalises (PCQA) ) .
Parametro (unidades) 8 R S s superiores VP do VP previnil e Anallses;:eallzada

Escherichia coli (E. Coli} 0 N/100 ml 0 100% 3 3 100%
Bactérias coliformes Q N/100 ml 0 0 100% 3 3 100%
Desinfetante residual = mg/| 0,5 0,6 - - 3 3 100%
Cheiro a 25 2C 3 Fator de diluicdo <l <1 a 100% 1 1 100%
Sabor a 25 2C 3 Fator de diluigdo <1 <1 4] 100% 1 1 100%
pH >8,5e 9,5 Unidades pH 7,2 7,2 0 100% 1 1 100%
Condutividade 2500 pSfem a 20 oC 254 254 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mg/| PtCo <3,0 <3,0 0 100% 1 1 100%
Turvacio 4 UNT <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Enterococos 0 N/100 m! 0 0 0 100% 1 1 100%
Nimero de coldnias a 22 2C -—- N/ml 4 4 - 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 m! 0 0 0 100% 1 1 100%
Alurninio 200 ug/L Al 43,7 ' 43,7 8] 100% 1 1 100%
Azoto Amoniacat 0,50 M M Harga bbangn srang 1 4 <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
Antiménia 50 uefl sh <0,50 <0,50 Q 100% 1 1 100%
Arsénio 10 ug/l As <5,0 <50 0 100% 1 1 100%
Benzeno 1,0 ug/l «<0,0030 <(,0030 0 100% 1 1 100%
Benzo{a)pireno 0,010 wgf! <0,0030 <(,0030 0 100% 1 1 100%
Boro 1,0 mgfl B <(,010 {0,010 { 100% 1 1 100%
Bromatos 10 1/l BrO s sroaug e Biod <3,0 <3,0 0 100% 1 1 100%
Cadmio 50 pe/tCd <35 <0,5 a 100% 1 1 100%
Calcio - mg/l Ca <2,5 <2,5 - = i 1 100%
Cianetos 50 ng/l N <10 <10 0 100% 1 1 100%
Cloretos 250 mg/1Cl 10,7 10,7 Q 1004 1 1 100%
Cloritos 0,7 MG CICE e e, oy 0,02 <0,02 0 100% i 1 100%
Cloratos 0,7 mafl CHOumgn cioamgn sics <0,08 <0,08 1] 100% 1 1 100%
Chumbhao 10 nefl Ph <0,5 <0,% 0 100% 1 1 100%
Cohre 2,0 mgfl Cu 1 49E-03 1,4%E-03 0 100% 1 i 100%:
Cromio S0 neftCr 5,86E-01 5,86E-01 0 100% 1 1 100%
1,2 — dicloroetano 3.0 pe/) <0,750 <0,750 | 100% 1 1 100%
Dureza total - MgA GACD wngicat 2w ot 1,4 L4 --- - 1 1 100%
ferro 200 ug/l Fa <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
Fluoretos 15 mg/l F <(0,20 <(,20 100% 1 1 100%
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos {HAP): 0,10 pe/fl <0,0200 <0,0200 100% 1 1 100%
Benzo(bHluoranteno — nefl <0,0200 <0,0200 - -— 1 1 100%
Benzo(k)fluoranteno -— g/t =0,0200 <0,0200 - — 1 1 100%
Benzo{ghi)perilenc -— ug/| =(,0200 <0,0200 - — 1 1 100%
Indeno{1,2,3-cd)pireng - ugfi <(,0200 <0,0200 - -— 1 1 100%
Magnésio -— mg/l Mg 341E-01 3,41E-01 --a == 1 1 100%
Manganés 50 ugfl Mn <5,0 <5,0 1] 100% 1 1 100%
Nitratos 50 mgfl NOgmg noamg wo2 3,7 3,7 o 100% 1 1 100%
Nitritos 0,50 MG/ NOzmgi noz <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Mercdrio 1.0 yefl He <0,0100 <0,0100 0 100% 1 1 100%
Niguel 20 ug/l Ni <(,5 <0,5 a 100% 1 1 100%
Oxidabilidade 5,0 Mgfl Oz o2 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Pesticidas - total 0,50 ug/! 0,03 <0,03 0 100% 1 1 1009
Potassio - me/IK «2,5 <2,5 - -—- 1 1 100%

Atrazina 0,10 ugfl

Bentazgna 0,10 ug/l

Desetilatrazina 0,10 us/l
Desetilterbutilazina 0,10 pe/f) <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Dimetoato 0,10 ug/l «0,030 =<{,030 4] 100% 1 1 100%
Dimetenamida -P 0,1 ug/l <(,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Glifosato == nafl 0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Glifosato AMPA 0,1 e/l <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Maetolaclaro 0,10 L/l <(3,030 <0,030 g 100% 1 1 100%

Metalaxil 0,10 g/l
Terbutilazina 0,10 Mg/l <0030 <0,030 Q 100% 1 i 100%
Ometoato 0,10 uefl <0,030 <0,030 a 100% 1 1 100%:
Metabolito ME56FHO51 3,10 pe/l! <0,030 <0,030 a 100% 1 1 100%
Sefénlo 10 ne/tSe <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Sédio 200 mg/l Na <5,0 <50 o 100% 1 1 100%
Suifatos 250 MG/ SOumgn sos <10,0 <10,0 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 ngfl <0,20 <0,20 8] 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno - uedl 0,20 <0,20 - -- 1 i 10054
Tricloroeteno g/l <0,10 <0,10 -— - 1 1 100%
Trihalometanos - total {THM): 100 pedl 7,3 7.3 a 100% 1 1 100%
Cloroférmio -—- ug/t G,18 5,18 - --- 1 1 100%
Bromafdrmio - pg/! <0,20 <0,20 1 1 100%
Bromodiclorometano - ugfl 1,76 1,76 -— - 1 1 100%
Dibromoclorometano ug/l 0,36 0,36 -— - 1 1 100%
Dose indicativa 0,10 msy «(,1 (1,1 o] 100% 1 1 1003
Alfa Total = Bq/! <0,04 <0,04 0 100% 1 1 100%
Radido 500 By/l 53 53 3l 100% 1 1 100%

NOTA:

Informacdio complementar relativa 4 averiguacio das situages de incumprimento dos VP {causas & medidas correctivas):

Data da publicitagio no website:

Responsdvel: y’ J ZL_,
[




DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE CABECEIRAS DE 32 TRIMESTRE
Municipio de Cabeceiras de Basto[?A*T?
ZONA DE ABASTECIMENTO: Casares 2025
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 15272007, de 7 de dezembro, procedeu-se 3 verificagio da qualidade da dgua da rede publica, através de andlises periddicas na
|torneira do consumider, segundo o Programa de Controlo da Quatidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente {ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos m ] N.2 Andlises (PCOA}
Pardmetro {unidades} N ﬁtnallses % Cumprimento : ¥ An.élises
VP Unidade Minimo Maximo superiores VP do VP Previstas Realizadas Realizada%
Escherichio coli (E. Coli) D N/300 ml o) 4] 0 100% 1 1 100%
Bactérias coliformes 0 N/100 m! 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual -— mg/l 0,50 a5 1 1 100%
Cheiro a 25 2C 3 Fator de diluigio <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabora 25 2C 3 Fator de difuigdc <1 <1 0 100% 1 1 100%
pH >85e<05 Unidades pH 7.4 7.4 0 100% 1 1 100%
Condutividade 2500 pSfcma 20 eC 268 268 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mg/fl PtCo <3,0 <3,0 8] 100% 1 1 100%
Turvagio 4 UNT <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Enterococos 0 N/10C mi Q 0 D 100% 1 1 100%
Nuimero de colénias a 22 2 - N/ml Q 0 1 1 100%
Clostridium perfringens 3] N/100 ml a 0 D 100% 1 1 100%
Aluminio 200 ug/L Al 74 74 0 100% 1 1 100%
Azoto Amoniacal 0,50 0 N Hamgs stamgtitaman vaze <0,05 <(,05 0 100% 1 1 100%
Antimdnio 5,0 pg/t Sh <{),50 <0,50 0 100% 1 1 100%
Arsénig 10 ue/l As <5,0 «5,0 0 100% 1 1 100%
Benzeno 1,0 ue/l <0,20 <0,20 0 100% 1 1 100%
Benzo{alpireno ,010 ugl <(,0030 <(,0030 0 100% 1 1 100%
Barp 1,0 mg/l B <0010 0,014 0 100% 1 1 100%
Bromatas 10 i Bruge v e mugnaia <3,0 <3,0 0 1002 1 1 100%
Cadmio 50 pgfl cd <0,5 «<{,5 0 100% 1 1 100%
Calcio - mgfl Ca «2,5 <2,5 .- - 1 1 100%
Clanetos 50 ug/l CN <10 <10 Q 100% 1 1 100%
Cloretos 250 mg/lCl 12,8 12,8 0 100% 1 1 100%
Cloritos 07 Mg Skt ingh a2 st <002 <0,02 a 100% 1 1 100%
Cloratos 0,7 /| ClOamgp cioamat s <0,08 <0,08 0 100% 1 1 100%
Chumbo 10 pe/l Pb <,5 <0,5 Q 100% 1 1 100%
Cobre 20 mgfl Cu 1,84E-03 1,84E-03 o] 100% 1 1 100%
Crémio 50 pgfl Cr 0,921 0,921 4] 100% 1 1 100%
1,2 - dicloroetano 3,0 ngfl <0,750 <(},750 8] 100% 1 1 100%
Dureza total - | CAC i at St 3 3,2 3,2 — 1 1 100%
Ferro 200 ug/l Fe <5,0 <5,0 a 100% 1 1 100%
Fluoretos 1,5 mg/tF <0,20 <0,20 0 100% 1 1 100%
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (PAH s): 0,10 pedl <0,0200 <0,0200 0 100% 1 1 100%
Benzo(h)fluoranteno - pg/l <(0,0200 <0,0200 1 1 100%
Benzo(k)fluoranteno -—- pe/l <0,0200 <0,0200 1 1 100%
Benzo{ghi)perileno = g1 <0,0200 <0,0200 1 1 100%
Indeno{1,2,3-cd)pirenc --- ug/| <0,0200 <0,0200 . 1 1 100%
Magnésin = meg/l Mg 7.68E-01 7,68E-01 D 100% 1 1 100%
Manganés 50 pg/t Mn <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
Mitratos 50 Mg/l NOsan nozmat s 7,2 7,2 0 100% 1 1 100%
Nitritos 0,50 Mg/ NOzmgi oz <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Merclirio 1,0 ug/t He <0,0100 <0,0100 0 100% 1 1 100%
Niguel 20 pa/l NI 2.4 2,4 Q 100% 1 1 100%
Oxidabilidade 50 moft Ozmgi oz <1,0 <1,0 Q 100% 1 1 100%
Pesticidas - total 0,50 pg/l 0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Patassio —— mg/IK <2,5 <2,5 1 1 100%
Atrazina Q0,10 ugfl
Bentazona 0,10 ug/ft
Desetilatrazina 0,10 &/l
Desetilterbutilazina 0,10 He/l =(3,030 <(,030 0 100% 1 1 100%
Dimetoato 0,10 pg/l <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Dirmetenamida -P 0,1 pe/l <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Glifosato - ng/l <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Glifosato AMPA o1 v/l <3,030 <0,030 [a] 100% 1 1 100%
Metolaclaro 0,10 pef! <0,030 <0,030 4] 100% 1 1 100%
Metalaxil 0,10 ugf
Terbutilazina 0,10 ug/l «0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Ometoato 0,10 pe/l <0,030 <{,030 0 100% 1 1 100%
Metabolito MG56PHD51 0,10 pefl <0030 <{0,030 0 100% 1 1 100%
Selénio 10 pg/l Se <0,5 <0,5 Q 100% 1 1 100%
Sédio 200 mg/l Na 6,4 6,4 a 100% 1 1 100%
Sulfatos 250 Mg SQumgt s <10,0 <10,0 0 100% 1 1 100%
Tetracloroetens e Tricloroeteno: 10 pg/l <0,20 <0,20 0 100% 1 1 100%
Tetracloroetena e pgfl 0,20 <0,20 1 1 100%
Tricloraetena - pe/t <0,10 <0,10 o - 1 1 100%
Trihalometanos - total {THM): 100 pg/l 0,45 0,45 a 100% 1 1 100%
Cloroférmio - pg/l 0,16 0,16 —_ - 1 1 100%
Bromofdrmio —- pe/l <0,20 <0,20 i 1 100%
Bromodiclorometano --- ug/l 0,1 0,1 - 1 i 100%
Dibromoclorometano - gl 0,19 0,19 - —- 1 1 100%
Dose indicativa 0,10 mSy <0,1 <0,1 D 100% 1 1 100%
Radip 500 Bg/l 412 412 0 100% 1 1 100%
NOTA:
Informagdo complementar relativa a averiguagdo das situaces de incumprimenta dos VP {causas e medidas correctivas):
Responsdvel; / ﬂ] ) d_/ Data da publicitagdo no website:

(



Municipio de Cabeceiras de Basto

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE CABECEIRAS DE

BASTC

32 TRIMESTRE

ZONA DE ABASTECIMENTO: Celeird

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 1522007, de 7 de dezembyo, procedeu-se a verificagdo da qualidade da dgua da rede pidblica, através de andlises periddicas na torneira
do consumidaor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR].

Valor Paramétrico (VP)

Valores obtidos

N.2 Analises (PCQA)

= . N.2 Andlises | % Cumprimento T
o vP Unidade Minimo Maximo SuP=EiEEsill ol Previstas Realizadas R:a:‘l?::is::%

Escherichia coli {E. Coli} 0 N/100 ml 0 0 100% 1 1 e
Bactérias colifarmes 0 N/100 mi 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual = mg/l 0.4 04 1 1 100%
Cheiro a 25 2C 3 Fator de dilvicic <1 <1 ) 100% 1 1 100%
Sabora 252C 3 Fator de diluigio <1 <1 a 100% 1 1 100%
pH =6.5e<95 Unidades pH 5.7 57 1 0% 1 1 100%
Condutividade 2500 usfcm a 20 e <44,8 <44.6 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mg/l PtCo <3,0 <3,0 0 100% 1 1 100%
Turvagéio 4 UNT <1,0 <1,0 0 100% i 1 100%
Enterococas 0 N/10C ml a 0 0 100% 1 1 100%
MNumero de coldnias a 22 C - N/mi 0 0 1 1 100%
Clostridiuvm perfringens o] N/100 ml 4] 0 0 100% 1 1 100%
Aluminio 200 ug/L Al 18 38 0 100% 1 1 100%
Azoto Amoniacal 0,50 I N Hldnag ittt b <0,05 <0,05 a 100% 1 1 100%
Antiménio 5,0 ue/1Sb <0,50 <D,50 ¢ 100% 1 1 100%
Arsénio 10 pe/l As 5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
Benzena 1.0 Hefl <0,20 <0,20 Q 100% 1 1 100%
Benzo{a)pireno 0,010 pedl <{3,0030 <0,0030 0 100% 1 1 100%
Boro 10 mg/iB «0,010 <0,010 0 100% 1 1 100%
Bromatos 10 BT B g oo 3 s <3,0 <3,0 0 100% 1 1 100%
Cadmio 5,0 ng/1cd <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Calcio = mgfl Ca <2,5 <2,5 1 1 100%
Cianetos 50 ug/t CN <10 <10 0 100% 1 1 100%
Cloretos 250 mg/I Cl <10,0 <100 o 100% 1 1 100%
Cloritos 0,7 PG IS -snamr ez <D,02 0,02 0 100% 1 1 100%
Cloratos 0,7 [l T o [ Tp—— <0,08 <(,08 [} 1002 1 1 1009
Chumbo 10 pg/l Pb <0,5 <05 [¥] 100% 1 1 100%
Cobre 2,0 mg/l Cu 2,37E-03 2,37E-03 o 100% 1 1 100%
Crémio 50 pgl Cr 0,986 0,986 0 100% 1 1 100%
1,2 —dicloroetane 3,0 14 «0,750 <(,750 &} 100% 1 1 100%
Dureza total — MGA CACDngn cutcrtmgycs «<1,03 «1,03 1 1 100%
Ferro 200 pg/| Fe <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
Fluaretas 1,5 mg/1 F <0,20 <0,20 100% i 1 100%
Hidrocarbonetos Aromdticos Policiclicos (HAP): 2,10 pe/l «<{1,0200 <0,0200 100% 1 1 100%
Benzo{b)fluoranteno pe/l <0,0200 <(,0200 1 1 100%
Benzolk)fluoranteno - pe/l <0,0200 «(0,0200 - 1 1 100%
Benzo{ghijperilenc g/l <(,0200 «(0,0200 1 1 100%
Indena(l,2,3-cd)pireno -— ug/t <0,0200 <0,0200 1 1 100%
Magnésio — mg/l Mg <0,25 <0,25 a 100% 1 1 100%
Manganés iy e/l Mn 1,67 1,67 a 100% i 1 100%
Nitratos 50 MG/ NOsimgi notmg nevs L4 14 0 100% 1 1 100%
Nitritos 0,50 Mg NCangr oz <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Merctrio 1,0 ne/t Hg <0,0100 <0,0100 1] 100% 1 1 100%
Niguel 20 e/ Ni 3,1 31 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade 5,0 Mg/l Camg: o2 <1,0 <1,0 ) 100% 1 1 100%
Pesticidas - total 0,50 ugdl <0,03 <0,03 8] 100% 1 1 100%
Potdssio — mgflK <2,5 <2,5 - - 1 1 100%

Atrazlna 0,10 pefl

Bentazona 0,10 pedt

Desetilatrazina 0,10 pe/!
Desetilterbutilazina 0,10 Mgsl <0,030 <(,030 0 100% 1 1 100%
Dimetoato 0,10 ug/l <0,030 <0,030 [ 100% 1 1 100%
Dimetenamida -P 0,1 peft <0,030 0,030 0 100% 1 1 100%
Glifosato ug/l <0,030 <(),030 0 100% 1 1 100%
Glifosato AMPA 0,1 g/l <0,030 <0,030 Q 100% 1 1 100%
Metolacloro 0,10 pe/! <0,030 <0,030 4] 100% 1 1 100%

Metalaxil 0,10 pe/t
Terbutilazina 4,10 ngfi <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Cmetoato 3,10 ugfl <0,030 <0,030 Q 100% 1 1 100%
Metabolito ME56PHO51 0,10 ug/l <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Selénio 10 nefl se <{,5 <Q,5 a 100% 2 1 100%
Sodio 200 mg/l Na <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
Sulfatos 250 MG SO s 2cg <10,0 <10,0 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno e Trickorpetene: 10 ug/l <0,20 <0,20 1] 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno - Hg/fl <{,20 <0,20 1 1 100%
Tricloroeteno pg/l (0,10 <0,10 1 1 100%
Trihalometanos - total (THM): 100 el 0,20 <0,20 0 100% 1 1 100%
Cloroférmlo —— ug/l <0,10 <0,10 1 1 100%
Bromofdarmio o neft <020 <{,20 1 1 0%
Bromadiclorametano ug/i <010 <0,10 - 1 1 100%
Dibromoclorometano ug/fl <0,10 <0,10 1 1 100%
Dose indicativa 0,10 mbSy <0,1 <0,1 0 100% 1 1 100%
Alfa Total Bq/t <{,04 <0,04 o 100% 1 1 100%
Radio 500 Bg/i 153 153 4] 100% 1 1 100%

NOTA:

Informacdo complementar relativa a averiguaciio das sitvagées de incum
Medidas: N2 — N&o foram tomadas medidas mas existe j& um plano de tra

primenta dos VP {causas e medidas correctivas): pH — Causa: 01 - Carateristicas naturais {hidrogecldgicas) da origem de dgua.
balhos com vista a sua correccio,

Responsdvel: (/ P

{ -

DRata da publicitagdo no website:

-

L




Municipio de Cabeceiras de Basto

BASTO

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE CABECEIRAS DE

32 TRIMESTRE

ZONA DE ABASTECIMENTO: Chacim

2025

Em confermidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se 3 verificacda da qualidade da dgua da rede publica, através de anélises periddicas na torneira do
consumidar, segundo o Programa de Controle da Qualidade da Agua {PCOA) aprovado pela avtoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 An_a'lises SCamErimete N.2 Andlises (PCQA}
Pardmetro (unidades) VP Unidade Minimo Maximo supt:{rpl'ores do vP Previstas Realizadas Andlises Realizada%%
Escherichia coli {E. Coli) 0 N/100 ml 0 0 100% 3 3 0%
Bactérias coliformes a N/100 ml a a a 100% 3 £l SOk
Desinfetante residual - mg/fl 0.5 0,6 3 3 100?3
Cheiro a 25 2C 3 fFator de diluigdo <1 <1 ¢ 100% 1 1 100%
Sabor a 25 eC 3 Fator de diluigio <1 <1 ¥ 100% 1 1 100%
pH 26,5 e 20,52 Unidades pH 7.5 7.5 0 100% 1 1 100%
Condutividade 2500 pSfem a 20 8¢ 258 258 0 100% 1 1 100%
Car 20 mgfl PtCo <3,0 <30 o 100% 1 1 100%
Turvagio 4 UNT <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Enterococos Q /100 mi 9] 0 ¢l 100%, 1 1 100%
Nimero de colénias a 22 2C — N/ml 0 0 -— 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 ml 0 0 0 100% 1 - 100%
Alurninio 200 pg/L Al 33,5 335 0 100% 1 1 100%
Azoto Amoniacal 0,50 Q] MH s st et
Antimdnio 5,0 ugf1 5h
Arsénio 10 e/l As
Benzeno 1,0 ue/l
Benzofalpireno 0,010 ug/l
Boro 1,0 mg/l 8
Bramatos 10 P! BrOygnen e 8- sl nia
Cadmin 50 gl Cd
Calcio - mg/l Ca
Cianetos 50 Me/iCN
Cloretas 250 mg/l €l
Cloritos 07 I GID:ngrcinpuat cosap
Cloratos 0.7 M1/ ClOmgn ciosmg £k01
Chumbo 10 ug/l Pb
Cohre 20 mg/1 Cu
Crémio 50 ne/l Cr
1,2 —dicloroetanc 3,0 ugdl
Dureza total - MG GACD i v 0
Ferro 200 ugfl Fe 412 412 1 0% 1 1 100%
Fluoretos 1,5 mg/| F
Hidrocarbanetos Aromaticos Policiclicos (HAP]: 0,10 peft
Benzo{b}fluoranteno el
Benzo{k}fluorantenc — wgfl
Benzo(ghijperilenc - ug/dl
Indeno(1,2,3-cd)pirena — ngfl
Magnésio - mg/l Mg
Manganés 50 g/l Mn
Nitratos 50 MG N gy ucizmar o3
Nitritos 0,50 Mgt NOzga noz
Marciirio 1,0 wefl Hg
Niguel 20 ugst N
Oxidabilidade 5,0 Mg/ Ozmgnca
Pesticidas - total 0,50 g/l <0,03 <0,02 0 100% 1 1 100%
Potdssio —_ meg/flIK
Atrazina 0,10 4]
Baentazona 0,10 pe/l
Desetilatrazina 0,10 pefl
Desetilterbutilazina 0,10 g/l
Dimetoata 0,10 ugft
Dimetenamida P 0,1 e/l 0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Glifosato --= pad
Glifosato AMPA 0,1 ug/l
Metolactora 0,10 re/l
Metalaxil| 0,10 ueft
Terbutilazina 0,10 Lgfl
Ometoato 0,10 gl
Metabolito ME56PHO51 0,10 ug/l <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Selénio 10 ugfl Se
Sddio 200 mg/l Na
Sulfatos 250 mMgf SOumgi aca
Tetracloroeteng e Tricloroeteno: 10 g/l
Tetracloroateno -— ugfl
Tricloroeteno gl
Trihalometanos - total (THM): 160 ugfl
Cloroférmio -— nefi
Bramofdrmio - ug/l
Bromodiclorometanno - refl
Dibromoclorometano el
Dose indicativa 0,10 mSv =0,10 =0, 10 1] 100% 1 1 100%
Poldnio 210 o Ba/l <0,01 <(,01 - 1 i 100%
Urdnio 234 — Ba/t <0,01 <0,01 1 1 100%
Uranio 238 - B/l «(0,01 0,01 — 1 1 100%
Radio 226 = Bg/l 0,05 0,05 — 1 1 100%
Alfa Total = Bg/l 018 3,18 - 1 1 100%
|Raddo 500 Bg/l
Nota:

1Infnrma¢;§o complementar relativa 3 averiguagdo das situagbes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas): Ferro: Causa - 01 - Caraterfsticas naturais {hi
Medidas: N4 — N&o foram tomadas medidas porgue as andlises posteriores n#o confirmaram o incumprimenta.

drogeatdgicas} da origam de agua.

Data da publicitacdo no website:

|Responsdvel; {5/ r{ L_/




Municipio de Cabeceiras de Basto

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE CABECEIRAS DE

BASTO

32 TRIMESTRE

20NA DE ABASTECIMENTO: Chacim — Porto Foz

Em conformidade com o Decreto-Lel n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificacdo da qualidade da dgua da rede publica, através de andlises peridgdicas na
torneira do consumidor, segundo o Programa de Controloe da Qualidade da Agua (PCOA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR].

N.2 Analises [PCQA])

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos - o
; N.2 Analises : <1
Pardmeatro [unidades) i 7= - superiores VP Cumprimeanto - > Anghses
VP Unidade Minimo Maximo do VP Prewvistas Realizadas Realizada%
Escherichio coli (E. Coli) 0 /100 ml 0 ] 100% 2 2 100%
Bactérias coliformes 0 N/100 ml 0 100% 2 2 e
Desinfetante residual - mg/l 0,5 06 - 2 2 B 100%
Cheirga 25 2C 3 Fator de diluigdo <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 25 2C 3 Fator de diluicic <1 <1 o] 100% 1 1 100%
|pH »*6,5ex9,5 Unidades pH 5,9 5.9 1 0% 1 1 100%
Condutividade 2500 wSfcm a 20 ¢C 48,2 48,2 4] 100% 1 1 100%
Cor 20 mg/l PtCo <30 <3,0 Q 100% 1 1 100%
Turvagio 4 UNT <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Enterococos 0 N/100 ml 0 0 2 100% 1 1 100%
Numerga de colbnias a 22 2C N/ml 0 0 - 1 1 100%
Clostridium perfringens 4] N/100 ml Q 0 Q 100% 1 1 1005
Aluminio 200 ug/L Al 27 27 ¢ 100% 1 1 100%
Azoto Amomacal 0,50 QI B 0y bt i <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
Antimonio 50 ug/l Sh =0,50 <0,50 0 100% 1 1 100%
Arsénio 10 pg/l As <50 <5,0 0 100% 1 1 100%
Benzeno 1,0 pesl <0,20 <0,20 0 100% 1 1 100%
Benzo{a)pireno 0,010 pe/l <0,0030 <0,0030 0 100% 1 1 100%
Boro 1,0 g/l B (0,010 <3,010 0 100% 1 1 100%
Bromatos 10 e#l BEO vzt sz b «3,0 <3,0 0 100% 1 1 100%
C4dmio 5,0 g/ ¢d <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Célcio = mg/l Ca <25 <25 - 1 1 100%
Cianetos 50 Mg/l CN <10 <10 #] 100% 1 1 100%
Cloretos 250 mg/fl Cl 12 12 0 100% 1 1 100%
Cloritos 0,7 [T Lo PP —— <(,02 <(,02 0 100% 1 1 100%
Cloratos 0,7 Mg/l g st 500 <0,08 <0,08 0 100% 1 1 100%
Chumbo 10 g/l Pb 4,6 4,6 a 100% 1 1 100%
Cobre 20 mefl Cu 4,54£-01 4 54E-01 Q 100% 1 1 100%
Crdmia 50 uefl Cr 0,5 <0,5 4] 100% 1 1 100%
1,2 - diclarpetano 3,0 ugd <0750 <Q,750 Q 100% 1 1 100%
Dureza total - M| CAC gt oo 2,08 2,09 - 1 1 100%
Ferro 200 egfl Fe <50 50 Q 100% 1 1 100%
Fluoretos 1,5 mg/fl F <0,20 «{1,20 Q 100% 1 1 100%
Hidracarhonetas Aromiticos Policiclicos {HAP): 0,10 g/ 00,0200 <0,0200 100% 1 1 100%
Benzo(bjfluoranteno ug/l <{,0200 <0,0200 - - i 1 100%
Benzolk)fluoranteno - ug/t <0,0200 <(,0200 - 1 1 100%
Benzo{ghi)perileno -— ug/t <0,0200 <0,0200 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno ug/t <0,0200 <0,0200 1 1 100%
Magnésio —= mg/fl Mg 5,07E-01 5,07E-01 o 100% 1 1 100%
Manganés 50 ug/ Mn 6,5 6,5 0 100% 1 1 100%
Nitratos 50 MG MOmga wcimat Noa 9,5 9,5 o] 100% 1 1 100%
Nitritos 0,50 P! N zmgi no2 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Mercurio 1,0 pefl Hg <0,0100 «(,0100 0 100% 1 1 100%
Niguel 20 ug/l Ni 3.0 3,0 0 100% 1 1 100%
Dxidabilidade 5,0 Mg Ozt oz <1,0 <10,0 0 100% 1 1 100%
Pesticldas - total 0,50 pg/t <0,03 <0,03 Q 100% 1 1 100%
Potassio ma/IK <25 <25 1 1 T100%
Atrazina 0,10 pg/l <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Bentazona 0,10 Hefl <{1,030 «<0,030 0 100% 1 1 100%
BDesetilatrazina 0,10 pedl <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Desetilterbutilazina 0,10 e/l 0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Dimetoato 0,10 pg/l
Dimetenamida -P 01 uesl <0,030 <0,030 o] 100% 1 1 - 100%
Glifosato - ne/l <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Glifosato AMPA 0,1 ug/l =0,030 {0,030 8} 100% 1 1 100%
Metolacloro 0,10 ugfl
Metalaxil 0,10 ng/t <0,030 <0,030 100% 1 100%
Terbutilazina 0,10 g/l <0,030 <0,030 0 100% 1 100%
Ometoato 0,10 g/t
Metabaolito M656PHO51 0,10 L&dl <{,030 <0,030 0 100% 1 1 = 100%
Selénio 10 ug/l Se <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Sddio 200 me/l Na <50 <5,0 0 100% 1 1 100%
Sulfatos 250 MG/ SCumen sos <10,0 <10,0 a 100% 1 1 100%
Tetracloroeteng e Tricloroeteno: 10 e/l <0,20 <0,20 Q 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno — -] <0,20 <0),20 A 1 1 100%
Tricloroeteno - pesl <0,10 <0,10 1 1 100%
Trihalometanos - total (THM): 100 Lt 4,36 4,36 0 100% 1 1 100%
Cloroférmio ug/t 1,08 10,8 . 1 1 100%
Bromofdrmlo pedl 0,51 0,51 i 1 100%
Bromodiclorometano ugdl 1,29 1,29 - 1 1 100%
Dibromocforometana — ug/st 1,48 1,48 -— 1 1 100%
Dose indicativa 0,10 msy <0,1 <0,1 100% 1 1 100%
Alfa Total -— Ba/l 0,04 <0,04 100% 1 1 100%
Raddo 500 Bg/l 40,4 40,1 Q 100% 1 1 100%
NOTA:

Informacao cpmplementgar rgl_ativa a averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP {causas e medidas cerrectivas): pH Causa: 01 - Carateristicas naturais {hidrogeoldgicas} da origem de dgua. Mediadas; N2 — Nao foram
tomadas medidas mas existe ja um planc de trabalhos com vista & sua correccio.

Responsivel: y/\ /K_,

Data da publicitacio no website:

]




Municipio de Cabeceiras de Basto

DADQS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMOD HUMANO NO CONCELHO DE CABECEIRAS 32 TRIMESTRE
DE BASTO
ZONA DE ABASTECIMENTO: Cucana 2025

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreta-Lei n.2 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se & verificagiio da qualidade da agua da rede piiblica, através de andlises periodicas na
torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualldade da Agua (PCQA} aprovado pela autoridade comypetente (ERSAR).

Parametro (unidades}

Valor Paramétrico {VP)

Valores obtidos

N.2 Analises

% Cumprimento

N.2 Andlises (PCQA)

VP Unidade Minimo Maximo superiores VP Hogvh Previstas Realizadas Andlises Realizada%
Escherichia coli (E. Coli) Q N/100 ml 0 D 100% 2 2 100%
Bactérias coliformes 0 N/100 ml 0 0 3] 100% 2 100%
Desinfetante residual - meg/| 0,5 0.6 - 2 100%
Cheiro a 25 °C 3 Fator de diluigao
sabora 25 oC 3 Fator de diluicdo
pH *55e<95 Unidades pH
Condutividade 2500 HS/cma 20 2C
Cor 20 meg/l PtCa
Turvagao 4 UNT
Enterococos ) MS100 ml
Nimero de coldnias a 22 2C - N/ml
Clostridium perfringens 0 N/100 ml
Aluminio 200 ug/L Al
Azoto Amoniacal 0,50 mgé! MHamon -t g o
Antiménio 5.0 ugfl Sh
Arsénio 10 ug/l As
Benzeno 1,0 pa/l
Benzo{a)pireno 0,010 pgft
Boro 1,0 mg/l B
Bromatos 10 1 Bt it
Cédrnio 5,0 pg/l cd
Cilcia mg/t Ca
Cianetos 50 pg/l CN
Cloretos 250 mg/l Cl
Cloritos 0,7 MG CIC gt sl crovmes 802
Cloratos 0,7 Mg ClOamg: ek e
Chumbo 10 pg/l Pb
Cobre 2,0 mg/l Cu
Crémio 50 pe/l Cr
1,2 — diclorgetano 3,0 ng/l
Dureza total mgA CaCin s cauotanic i
Ferro 200 pg/fl Fe
[Fluoretos 1,5 mg/t F
|Hidrocarbonetos Arométicos Pollciclicos {HAP): 0,10 ugfl
Benzo{b)fluoranteno - ug/l
Benzo(k)fluoranteno - ugfl
Benzo(ghi)perilenc, pefl
Indeno{l,2,3-cd)pireno -— ugdt
Magnésio - mg/l Mg
Manganés 50 pg/l Mn
Nitratos 50 gt NMOaman neaman sy
Nitritos 0,50 Mg/l NOzmgr noz
Merciric 1,0 us/l Hg
Niguel 20 pgy! Ni
Oiidabilidade 5.0 Mg/l Ozmgr 0z
|Pesticidas - total 0,50 el 0,03 <Q,03 o 100% 1 1 100%
Potdssio - mg/IK
Atrazina 0,10 124
Bentazona 0,10 g/
Desetilatrazina 0,10 pg/l
Desetilterbutilazina 0,10 Mg/l
Dimetoato 0,10 pe/l <0,030 <0,030 0 100% 1 1 C 200%
Dimetenamida -P 0.1 pg/|
Glifosate - hel
Glifosate AMPA 0,1 ug/l
Metolaclare 0,10 pg/! <0,030 <0,030 0 100% 1 1 = 100%
Metribuzina 0,10 Hgft
Metalaxil 0,10 ug/i
Terbutilazina 0,10 uafl
OwmeatoatofIN0 10 ug/! <0,030 <0,030 0 100% 1 1  100%
Metabolito ME56PHD5 1 0,10 pe/l
Selénig 10 e/l Se
Sodio 200 mg/l Na
Sulfatos 250 mgfl SOumg 504
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 ugfl
Tetracloroeteno - pg/l
Triclarpeteno Ledl
Trihalometanos - total {THM): 100 pe/l
Cloroférmio — ngsl
Bromoférmio = pe/|
Bromadiclorometano e/l
Dibromoclorometano ugfl
Dose indicativa 0,10 mSy
Radio 500 Bg/t
NOTA:

AL

Infermagdo complementar relativa 3 averiguacdo das situacdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas);

Responsavel: V ,_e L/

Data da publicitacdo no website:

[




DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE CABECEIRAS DE BASTO 32 TRIMESTRE
Municipio de Cabeceiras de Basto
ZONA DE ABASTECIMENTO: Cunhas 2025
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei 0.2 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificagio da qualidade da dgua da rede piblica, através de andlises periddicas na tarneira de
consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua [PCQA) aprovado pela autoridade competente [ERSAR).
Valor Parametrico (VP} Valores obtidos i . N.2 Analises {PCQA}
. , N.2 Anzlises | % Cumprimento Analises Realizada
Paréametro {unidades} VP Unidade Minimo Maximo superiores VP do VP Previstas Realizadas 9
Escherichio coli {E. Coli) Q N/100 ml o] o a 100% 2 2 100%
Bactérias coliformes Q N/100 mil o o a 100% 2 2 100%
Deslnfetante residual — mg/fl 0,7 0,5 2 2 100%
Cheiro a 25 2C 3 Fator de diluigio <1 <1 a 100% 1 1 100%
Sabor a 25 2C 3 Fator de diluicio <1 <1 0 100% 1 1 100%
pH 26,58=85 Unidades pH 7.6 7.6 0 100% 1 1 100%
Condutividade 2500 uSfom a 20eC pizE} 283 4] 100% 1 1 100%
Cor 20 mg/l PtCo =30 «<3,0 0 100% 1 1 100%
Turvagdo 4 UNT <1,0 <1,0 o 100% 1 1 100%
Enterococos 0 N/100 ml 0 0 0 100% L 1 guiLE
Ndmero de colonias a 22 °C N/ml 0 0 L 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/10T ml 0 o} 0 100% 1 1 100%
Aluminic 200 pg/L Al 188 188 a 100% 1 1 100%
Azoto Amoniacal .50 30/ WH gt e e e «<(,05 <(,08 0 100% 1 1 100%
Antiménio 5,0 Hgfl sh <050 «(,50 o] 100% 1 1 100%
Atrsénio 10 Hefl As <50 <5,0 0 100% 1 1 100%
Banzeno 1.0 ugfl <0,20 <0,20 o] 100% 1 1 1009
Benza{alpireno 0,010 ugf! <0,0030 <0,0030 0 100% i 1 100%
Boro 1,0 mg/l B <{,010 <0,010 8] 100% 1 1 100%
Bramatos 10 Ve o ST <3,0 <3,0 8] 100% 1 1 100%
Cadmio 5,0 pg/t Cd <05 <05 a 100% 1 1 100%
Cilcio e megfl Ca <25 <2,5 — 1 1 100%
Cianetas =0 uaft Cn <10 <10 0 100% 1 1 100%
Cloretas 250 mg/tCl <10,0 <10,0 0 100% 1 1 100%
Cloritos 2,7 I 14 gt - e gt <002 0,02 0 100% 1 1 100%
Cloratos 0,7 Ml Chlragn cxmge o <0,08 0,08 0 100% 1 1 100%
Chumbo 10 pe/l Ph 15 1,5 0 100% 1 1 100%
Cobre 2,0 mgft Cu 1,28E-02 1,28E-02 0 100% 1 1 100%
Cromio 50 ugfl Cr 0,538 1,538 0 100% 1 1 100%
1,2 - dicforoetano 30 el <0,750 <0,750 o 100% 1 i 100%
Dureza total MGA CACD gt snittmgs - ut <1,03 <1,03 1 1 100%
Farro 200 pefl Fe <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
Fluoretos L5 meg/| F <0,20 <0,20 0 100% 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos Policlclicos (HAP): 0,10 el «(,0200 <0,0200 ¢ 100% 1 1 100%
Benzolb)fluoranteno —- uft <0,0200 <0,0200 — 1 1 100%
Benzo{k)fluoranteno -—- pgdl <0,0200 «0,0200 - 1 1 100%
Benzo(ghi)perileno ugdt <0,0200 <0,0200 1 1 100%
Indeno{1,2,3-cd)pirenc ugd <0,0200 <0,0200 - - 1 1 100%
Magnésio mg/i Mg <{,25 <0,25 il 1 100%
Manganés 50 Lgfl Mn <5,0 <50 0 100% 1 1 100%
Nitratos 50 Mg MO amgn noamg) He 33 3,3 0 100% 1 1 100%
Nitritos Q0,50 mgA NO2zmgn noo <0,1¢ <0,10 0 100% 1 1 100%
Mercidrio 1,0 ugfl He <0,0100 <0,0100 0 100% 1 1 100%
Niquet 20 pedl N 1 1 0 100% 1 1 100%
Owidabilidade 5,0 MG/| Oamgn oz <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Pesticidas - total 0,50 ng/l 0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Petassio - mgfIK <25 =25 = = 1 1 100%
Atrazina 0,10 ugfl
Bentazona 0,10 ug/t
Desetilatrazina 0,10 pgdl
Desetifterbutilazina 0,10 uefl <0,030 <0,030 Q 100% 1 1 100%
Dimetoate 0,10 pefl 20,030 «<(,030 Q 100% 1 1 100%
Dimetenamida -P 0.1 g/l (3,030 <0,030 4] 100% 1 1 100%
Glifosato - ug <0,030 <(,030 0 100% 1 1 100%
Glifosato AMPA 01 ugsl 0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Metolaclore 0,10 ug/l <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Metalaxil 0,10 ug/l
Terbutilazina 0,10 ugft =0,030 <0030 o] 100% 1 1 100%
Ometoato 0,10 ug/ft =0,030 =0,030 a 100% 1 i 100%
Metabolito M&56PHO51 0,10 et <0,030 <0,030 [} 100% 1 1 100%
Salénio 10 pgfl Se «(,5 <0,5 o 100% 1 1 100%
Sodio 200 mgfl Na <5,0 =5,0 4] 100% 1 1 100%
Sulfatos 250 Mg SC4mgn soq <10,0 <10,0 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 WEF <0,20 <0,20 o 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno ueft <0,20 0,20 - — 1 1 100%
Trictoroateno g/l <0,10 0,10 - 1 1 100%
Trihalometanos - total [THM): 100 pg/l 1,47 147 a 100% 1 1 130%
Cloroférmio -- gl 7,64 0,64 - 1 1 100%
Bromofdrmia ugfl <0,20 <0,020 = i 1 100%
Bromodiclorometano - ugft 0,41 0,41 e = 1 1 100%
Dibromaclorometano pefl 0,42 042 1 i 100%
Dose indicativa 0,10 msy <D,1 <0,1 0 100% 1 1 100%
Poldnio 210 —- Bay/l <0,01 <0,01 Qg 100% 1 1 100%
Urénio 234 — Bey/l «0,01 =<0,01 Q 100% 1 1 100%
Uranio 238 = Ba/l 0,01 <0,01 a 100% 1 1 100%
Rddio 226 - Bag/l «(,01 <0,01 0 100% 1 1 100%
Alfa Tatal Bo/fl <0,04 <0,04 0 100% 1 1 100%
Radio 500 Bey/l 607 007 1 0% 1 1 100%
NOTA;
Infarmacdo complementar relativa 4 averiguag3o das situaciies de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Rad3o: Causa - X2 - A averiguacio das causas foi inconclusiva
Medida: N4 — Nio foram tomadas medidas porgue as andlises posteriares ndo confirmaram o incumprimentao.
Responsavel: /\_'Ll é(_/ Data da publicitacdo no website:

[




DADODS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANGC NO CONCELHO DE CABECEIRAS DE 39 TRIMESTRE
Municipio de Cabeceiras de Basto e
ZONA DE ABASTECIMENT: Eird 2025
tm conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterade pelo Decreto-Lei n.2 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se & verificagdio da qualidade da dgua da rede publica, através de andlises periddicas na torneira
do consumidoy, segunde o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCOA) aprovado pela autoridade competente {ERSAR)
. _ Valor Paramétrico (VP}) Valores obtidos N e % N.2 Analises (PCQA}
Parametro (unidades) - T T Méximo | superiores VP Cumj:c:'l\rppento Previstas Realizadas |Andlises Realizada%
Escherichia coli {E. Cofi} 0 N/100 ml 0 100% 1 1 100%
Bactérias collformes 0 N/100 ml 0 100% 1 100%
Desinfetante residual mg/l 0,5 a,5 - - 1 100%
Cheiro a 25 °C 3 Fator de diluigio
Sabor a 25 2C 3 Fator de diluigdo
pH >6,5e<0,5 Unidades pH
Condutividade 2500 pSfema 20 8¢
Cor 20 mg/fl PtCo
Turvagio 4 UNT
Enterococos g N/100 ml
Numero de colénias a 22 ¢ - N/l
Llostridium perfringens 4] N/100 mi
Aluminio 200 Mg/l Al
Azato Amoniacal 0.50 TG M Hn e s a4
Antimdnia 50 Mg/l Sh
Arsénio 10 Mg/l As o
Benzeno 1.0 Hefl
Benzo(a)pireno 0,010 pe/l
Baro 1,0 mg/| B
Bromatos 10 HGH Brilgn ot sy Ras
Cadmio S0 pgfl ¢d
Cilcio = mg/l Ca
Cianetos 50 ug/l CN
Cloretos 250 mg/l Cl
Cloritos 07 L7 Tl S
Cloratos 07 m@A ClCurgr cicamareica
Chumbo 10 g/l Pb
Cobre 2,0 mg/fl Cu
Crdmio 80 pe/l Cr
1,2 - dicleroetano 3.0 ugft
Bureza total == Mg A0y it it
Ferro 200 ug/fl Fe
Fluoretos 1.5 mgfl F
Hidrocarbonetos Aromdticos Paliciclicos (HAP): 0,10 pefl
Benze{b)fluoranteno — e
Benzo{k}fluoranteno - ng/!
Benzo{ghilperileno - g
Indeno{1,2,3-cd)pirenc -— g/l
Magnésio - mg/fl Mg
Manganas 50 ug/l Mn
Nitratos 50 M@f NOame1 waamp s
Nitritos 0,50 mg/l NGy noz
Merctirio 10 pe/l Hg
Niguel 20 pgfl Ni
Oxidabilidade 5,0 Mg/l Camgr 02
Pesticidas - total 0,50 ng/l
Potdssio - mg/fiK
Atrazina 0,10 ug/) )
Bentazona 0,10 ug/t
Desetilatrazina 0,10 pe/l
Desetilterbutilazina 4,10 ug/fl
Dimetoato 0,10 g
Dimetenamida -P 0.1 e/t
Glifosato -—- ugfl
Glifosato AMPA 0,1 pefl
Metolacloro 0,10 pe/l
Metribuzina 0,10 g/l
Metalaxil 0,10 pg/!
Terbutilazina 0,10 pef
Ometoato 0,10 pg/l
Metabolito M656PHD51 0,10 e/l
Sédio 200 mg/l Na
Sulfatos 250 maf SOsmgn sos
Tetracloroeteno e Tricloroetena: 10 pg/fl
Tetracloroeteno - pg/l
Tricloroeteno - pgfl
Trihalometanos - total (THM): 100 ng/l
Clorofarmio - pg/!
Bromoférmio - g/l
Bromodiclorometano - pefl
Dibromaclorometana — ngfl
|Dose indicativa 0,10 msy
Radio 500 Bo/Ilal I T T Ieeasasmmt 4 | — &
NOTA:
Informagéo complementar relativa 3 averiguacio das situagdes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):
Responsdvel; ?/ /‘Q ’\_, Data da publicitacdo no website:




Municipio de Cabeceiras de Basto

BASTO

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE CABECEIRAS DE

32 TRIMESTRE

ZONA DE ABASTECIMENTO: Faia

2025

Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificagio da qualidade da dgua da rede piblica, através de andlises perlédicas na
torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua {PCQA} aprovado pela autoridade competente (ERSAR}.

Valor Paramétrico (VP} Valores obtidos e % N.2 Anilises (PCQA) Ly
e feat U vp Unidade Minimo Maximo supetinrasih Cum;t: I\T: iy Previstas Realizadas e ;ses%ea gy
Escherichia coli (E. Coli) 0 N/100 ml 0 100% ! 190
|Bactérias coliformes 0 N/100 ml Q 100% e 1 L005%
Desinfetante residual S meg/| 0.6 0.6 1 . 0%
Cheiro a 25 °C 3 Fator de dilui¢iio
Sabora 25 ¢C 3 Fator de dilui¢ao
|pH 26595 Unidades pH
Condutividade 2800 uSfcm a 20 °C
Cor 20 mg/l PtCo
Turvagao 4 UNT
Enterococos 0 N/100 ml
Namero de coldnias a 22 °C - MAml
Clostridium perfringens 0 N/L00 ml
Aluminio 200 ug/L Al
Azoto Amoniacal 0,50 PG NH ima W torg! B et
Antimdnio 10,0 ne/l Sk
Arsénig 10 g/t As
|8enzeno 1,0 uef!
|Eanzo{a}pirenn 0,010 ngfl
IBoro 1,5 mg/fl B
|Bromatos 10 HE! B0 unt 1t Bt s
Cadmio 5,0 pg/l Cd
Célcio - mg/l Ca
Clanetos 50 ug/l CN
Cloretos 250 mgfl Cl
Cloritos 0,25 M Gl meipta e o
Claratos 025 mMafl ClOsmyn ciangs cios
Chumbeo 10 wefl Pb
Cabre 2,0 mg/t Cu
Cramia 50 ngfl Cr
1,2 - dicloroetano 3,0 ug/l
Dureza total - MG CACtmp rat Fugdiarin
Ferro 200 ug/l Fe
Fluoretos 1.5 mg/l F
Hidrocarbonetos Arométicos Policidlicos {HAP): 0,10 ugfl
Benzo{b)fluoranteno - ug/l
Benzo[k)fluoranteno — wgfl
Benze(ghi)perileno - pg/l
Indenc{1,2,3-cd}pirenc L/l
Magnésio mg/l Mg
Manganés 5D He/1 n
Nitratos 50 Mg NOsngs nomgt ks
|Nitritos 0,50 Mg/l NOzmgr oz
Mercdrio 1,0 ue/l Hg
Niquel 20 pe/! Ni
Oxldahilidade Lo Mg/ Oamgr iz
Pesticidas - total 0,50 ue/l
Potdssio -— mg/1K
Atrazina 0,10 pg/l
Bentazona 0,10 g/l
Desetilatrazina 0,10 g/l
Desetilterbutilazina 0,10 pefl Ty
Dimetoato 0,10 ug/l
Dimetenamida -P 0,1 Hefl
Glifosato ug/l
Glifosato AMPA, 0.1 L/l
Metolacloro 0,10 pe/! -
Metribuzina 0,10 ug/l
Netalaxil 0,10 s/l
Terbutilazina 0,10 pe/t
Ometoato 0,10 ng/!
Metabolito ME56PHOS1 0,10 1174
Selénio 10 ugfl Se
Sadio 200 mgyl Na
Sulfatos 250 Mg/ SOumgr 504
Tetraclorostena e Tricloroeteno: 10 pefdl
Tetracloroeteno 11:4
Tricloroeteng - ng/!
Trihalometanos - total {THM): 106G Mgl
Clorofdrmio - pefl
Bromofdrmio - ug/l
Bromodiclorometano == pefl
Dibromoclorometano --- pe/l
Dose indicativa 0,10 mSy
Raddo 500 Ba/l
NOTA:

|Informacdo complementar relativa 4 averiguagio das situacdies de incumprimento dos VP [causas e medidas correctivas):

Data da publicitagdo no website:

Responsivel: f/ J /L’_
/




Municipio de Cabeceiras de Basto

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE CABECEIRAS DE 39 TRIMESTRE
BASTO
ZONA DE ABASTECIMENTO: Fojos 2025

Em canformlidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se 3 verificagdo da qualidade da &gua da rede piblica, através de andlises periddicas na torneira
do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP)

Valores obtidos

N.2 Analises [PCQA}

4 N.2 Andlises | % Cumprimento do Andlises
PRl nicade! VP Unidade Minimo Maximo superiores VP A Previstas Realizadas Realizada%
Escherichia coli (E. Cofi} 0 NAOG ml 4] 0 100% 1 1 119
[Bactérias coliformes 0 N#100 ml 0 100% 1 1 100%
|Desinfetante residual -— mg/) 0.5 e - g 1 ! Il
Cheiroa 25 2C 3 Fator de diluigdo
Sabora 25 2C 3 Fator de diluigéo
pH z6,5e 29,5 Unidades pH
Condutividade 2500 HS/cm a 20 °C
Cor 20 mg/t PtCo
Turvagao 4 UNT
Enterococos 0 N/100 m!
Nimero de colonias a 22 2C = N/ml
Clostridium perfringens 0 N/100 ml
Alurninio 200 pgiL Al
Azato Amoniacal 0,50 T N Hamg Hsamg gt
Antimédnio 10,0 ug/l Sh
Arsénio 10 ug/l As
|Benzenc 1,0 gl
|Benzo{a)pireno 0,010 Mg/l
Boro 15 mg/l B
Bromatos 10 A BrOs, aauti fui s
Cadmio 5,0 ug/l Cd
Lalcio - mg/l Ca
Cianetos 50 ugfl CN
Cloretos 250 mgil Cl
Cloritos 0,25 [ 1s1{ K (o SE———
Claratos 0,25 mafl ClCamgp siozmat cios
Chumbo 10 Mg/l Pb
Cobre 2.0 mg/t Cu
Crémio 50 ugfl Cr
1,2 —dicloroetano 3,0 Hgfl
lDureza total - @A CECurgr Lot igmpe it
Ferro 200 pafl Fe
Fluoretos 15 mgfl F
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP): 0,10 pa/l
Benzo{b}fluorantenc -— ugdt
Benzoik)fluorantenao —_ Mg/l
Benzo(ghi}perileno — Hg/l
Indeno{1,2,3-cd}pirenc - L/l
Magnésio -—- mg/l Mg
Manganés 50 pg/l Mn
Nitratos 50 T N Qe nevzmgt wo
Nitritos 0,50 Mo/l NOumga noz
Mercirio 1.0 ugft Hg
Niguel 20 pa/l Ni
Oxidahilidade 5,0 mgA Comgroz
Pesticidas - total 0.50 Mgl
Potdssio --- mg/iK
Atrazina 0,10 ne/f!
Bentazona 0,10 ng/l
Desetilatrazina 0,10 vgfl
Desetilterbutilazina 0,10 pg/f) G
Dimetoato 0,10 g/
Dimetenamida -P 0,1 pg/l
Glifosato - LEfl
Glifosato AMPA 01 ue/fl
Metolacioro 0,10 ng/! |
Metribuzina 0,10 ue/st
Metataxil 0,10 ugfl
Terbutilazina 0,10 pe/l
Ometoato 0,10 ug/l
Metabolito M&56PHOSL 0,10 K/t
Selénio 10 Mgl Se
Sodio 200 mgfl Na
Sulfatos 250 Maf SOumgr sos
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 ugft
Tetracloroeteno -— Mgl
Tricloroetenc - Hgdl
Trihatometanos - total (THM): 100 Hg/l
Cloroférmio = Kl
Bromoférmio - ug/t
Bromodiclorometano - Hadl
Dibromoclgrometano -— Pl
Dose indicativa 0,10 mSv
Radéo 500 By/l
NOTA:

Informacdo complementar relativa & averiguagio das sitvagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
rs

X
Responsavel: y y

7

Data da publicitagdo no website:

[




Municipio de Cabeceiras de Basto

DADOS DO CONTRCLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE CABECEIRAS DE 32 TRIMESTRE
BASTO
ZONA DE ABASTECIMENTO: Fontanério da Carvalhal 2025

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificacdo da qualidade da dgua da rede publica, através de andlises periddicas na
torneira do censumidor, segunde o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente {ERSAR}.

Valor Paramétrico {VP) Valores obtidos . ] N.2 Analises [PCQA}
5 : N.2 Andlises | % Cumprimento Anilises
e LSl e S VP Unidade Minimo Mdximo superiores VP do VP Previstas Realizadas Realizada%
Escherichia coli {E. Coli) 0 N/100 ml 100% 1 1 il
|Bactérias collformes 0 N/100 mt 0 100% 1 ! L
Desinfetante residual - mg/| 0.5 0,5 1 1 e
Cheirc a 25 2C 3 Fator de diluigdo
Sahor a 25 °C 3 Fator de diluicio
|pH =6,5e <95 Unidades pH
Condutividade 2500 uS/em a 20 °C
Cor 20 mg/l PtCo
Turvagio 4 UNT
|Enterocacos 0 N/100 ml
INL‘lmeru de coldnias a 22 ¢C - N/ml
lCIostrIdIum perfringens 1] N/L00 m]
Aluminio 200 ug/L Al
Azoto Amoniacal 0,50 G NH ugttidungt st Wi
Antimdnio 5,0 mg/15h
Arsénio 10 g/l As
Benzeno 1,0 pefl
Benzo(ajpireno 0,010 pe/fl
{Boro 1,0 mg/! B
|Bromatos 10 U711 = 1o SRR
Cddmia 5,0 ug/l Cd
Célcio mg/fl Ca
Cianetos 50 Lg/l CN
Cloretos 250 mg/1 <l
Cloritos 0,7 PR g curimgt s
Cloratos Q7 mMEA ClOmg cicamgt el
Chumbo 10 ug/1 Pk
Cobre 2,0 mg/l Cu
Crémio 80 ug/l Cr
1,2 — dicloroetano 3,0 ught
Dureza total == rrigf! CAC0hn,; ucammercacn
Ferro 200 ug/l Fe
Fluoretos 1,5 mg/l F
Hidrocarbonatos Aromdticos Policiclicos {HAP): 0,10 pgfl
Benzo{b)fluorantene ugf!
Benzo(k)fluoranteno = Mgl
Benzo{ghijperileno - pg/l
Indena(1,2,3-cd)pireno - pedl
Magnésio - mg/| Mg
Manganés 50 pgfl Mn
Nitrataos 50 M MOz Mosmgn Hos
Nitritos 0,50 Mg/ NOzmgr oz
Mercirio 1,0 ug/l Hg
Niquel 20 T
Oxidabilidacde 5,0 MY/l Ozman oz
Pesticidas - total 0,50 e/t <0,03 <0,03 ) 100% 1 1  100%
Potdssio — me/lK
Atrazina 0,10 pe/l B
Bentazona .10 ug/l
Desetilatrazina 0,10 g/l
Desetilterbutilazina 0,i0 pg/l
Dimetoato 10 ug/l
Dimetenamida -P 0.1 ue/l <0,030 <0,020 0 100% i 1 ~ 100%
Glifosato - ugfl
Glifosato AMPA 0,1 pg/l
Metolacloro 0,10 1/
Metalaxil 0,10 pe/l i
Terbutilazina 0,10 pe/l
Oretoato 0,10 ugfl
Metabolito ME56PHO51 0,10 ug/l <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Selénio 10 pell Se
Sadlo 200 mg/l Na
Sulfatos 250 MG/ SChuut sus
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 pgf!
Tetracloroeteno e pef
Tricloroeteno -— ug/l
Trihalometanos - total {THM): 100 ug/l
Clorofdérmio g/l
Bromofirmio - Mg/l
Bromodiclorometano -— Hgst
Dibromocloromeatana - pafl
Dose indicativa 0,10 mSv
Rad&o 500 B/l
NOTA:

A

Informacéio complementar relativa 3 averiguagdio das situacdes de incumprimento dos VP {vausas e medidas correctivas):

Responsavel: )7}/ ,_‘{ J\/

Data da publicitagdo no website:

[




Municipio de Cabeceiras de Basto

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANGQ NO CONCELHO DE CABECEIRAS DE BASTO

32 TRIMESTRE

ZONA DE ABASTECIMENTO: Formigueire

2025

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificagdo da qualidade da dgua da rede piblica, através de andlises
periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico {VP) Valores obtidos uh ) N.2 Andlises (PCQA)
Parametro [unidades) N.2 Andlises | % Cumprimento . | Analises
VP Unidade Minimo Mdéximo SBEUSIESS Bogl Previstas Realizadas Realizada%
Escherichia coli {E. Coli} o} N/100 ml 0 4] 100% 1 100%
Bactérias coliformes 0 N/100 ml Q 0 8} 100% 1 100%
Desinfetante residual - mg/l 0,6 0.6 1 1 100%%
Cheiro a 25 2C 3 Fator de diluigdo
Sabor a 25 2C 3 Fator de diluigéio
pH 26,5e+<9,5 Unidades pH
Condutividade 2500 us/om a 20 °C
Cor 20 mg/l PtCo
Turvagdo 4 LUNT
Enterococos 0 N/100 ml
Namero de coldnias a 22 oC - N/mi
Clostridiurn perfringens o N/100 ml
Aluminio 200 Hg/L Al
Azoto Amoniacal 0,50 G NH g6 Mg gt ks
Antiménio 50 e/l 5b
Arsénio 10 ug/l As
Benzeno 1,0 ug/l
Benzo(a)pireno 0,010 pg/fl
Boro 1,0 mg/l B
Bromatos 10 18A BrOz,,18 apmt husyep s
Cadmio 50 pg/l Cd
Célcio = mg/l Ca
Cianetos 50 pefl CN
Cloretos 250 mg/l Cl
Cloritos 0,7 IEH CAD o e it 602
Cloratos 0,7 Mgl Tz cinzmgacia
Chumbo 10 ug/l Ph
Cobre 2,0 mz/1 Cu
Crémio 50 pg/l Cr
1,2 — dicloroetano 3,0 pe/l
Dureza total --- MG CACD, . = gt e
Ferra 200 pg/l Fe
Fluoretos 1,5 mg/fl F
|Hidracarbonetos Aromdticos Policiclicos (HAP): 0,10 pefl
Benzo{b)flucranteno - gl
Benzo(k)fluoranteno - pgfl
Benzo{ghi)perileno - Mg/l
Indeno{1,2,3-cd}pireno -—- ug/l
Magnésio - mg/| Mg
Manganés 50 Hefl Mn
Nitratos 50 MG NO:r g1 szt vos
Nitritos 0,50 Mg/t NQsmgr woz
Mevcario 1o ue/l Hg
Niguel 20 ug/l Ni
Oxldabilidade 50 MG/l Camgr oz
Pesticidas - total 0,50 pefl L =
Potassio e mg/1K
Atrazina 0,10 g/l
Bentazona 0,10 pedl
Desetilatrazina 0,10 pedl
Desetilterbutilazina 0,10 pest o
Dimetoato 0,10 ug/!
Dimetenamida -P 0.1 pg/
Glifosato == ug/!t
Glifosato AMPA 0,1 ugfi
Metolaclora 0,10 Hgll
Metribuzina 0,10 pe/l
Metalax| 0,10 pg/t = B
Terhutilazina 0,10 ugi
Ometoata 0,10 ug/l
Metabolito MESEPH(51 0,10 pgsl
Selénio 10 pg/l Sa
Sédio 200 mg/l Na
Sulfatos 250 MG SQungi so4
Tetracloroeteng e Tricloroetena: 10 pg/fl
Tetracloroeteno — ugf|
Tricloroeteno -— ngdl
Trihalometanos - total (THM): 100 ue/l
Cloroférmio - el
Bromaofarmio -—- g/t
Bromodiclorometano - g/l
Dibromuoclorometana e ug/l
Dose indicativa 0,10 mSv
Raddo 500 Bg/l
NOTA:

v i

Informag8o complementar relativa a averiguagdo das situagdes de incurnprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

Responsdvel: / _\_‘P )L/

Data da publicitacio no website:

(




DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANDO NO CONCELHO DE CABECEIRAS DE 32 TRIMESTRE
Municipio de Cabeceiras de Basto [A5T°
ZONA DE ABASTECIMENTO: Gondarém 2025
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se & verificacdo da qualidade da dgua da rede piiblica, através de andlises periddicas na torneira
do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (VP} Valores chtidos . . N.2 Analises {PCOA)
A . N.2 Andlises % Cumprimento Analises
i i b VP Unidade Minimo Maximo superiores VP do VP Pravistas Realizadas Realizada%
Escherichia coli (E. Coli) 0 N/100 ml 0 0 0 100% 2 2 g
Bactérias coliformes 0 N/100 ml 0 1] o 100% 100%
Desinfetante residual - mg/t 0,6 L5 . el
Cheirp a 25 2C 3 Fator de diluigdo
Sabor a 25 2C 3 Fator de diluigdo
pH 26,56 9,5 Unidades pH
Condutividade 2500 uSfoma 20 8C
Cor 20 mg/| PtCo
Turvagao 4 UNT
Enterocacos 4} N/100 m!
Numero de coldnias a 22 2C - N/ml
Clostridium perfringens 0 N/100 mit
Aluminio 200 pg/L Al
Azoto Amoniacal 0,50 QA MH i1 bt ia
Antiménio 10,0 pg/l Sh
Arsénio 10 uefl As
Benzeno 1,0 pg/l
Benzo{a)pireno 0,010 Kl
Bore 1,5 mg/t 8
8romatos 10 B BHClauy oo seomguiies
Cadmio 5,0 pa/l cd
Célcio - mg/l Ca
Cianetos a0 pe/l CN
Cloretos 250 mg/l Cl
Cloritos 025 QA IO,y o1t b o
Cloratos 0,25 Mgl ClOsem: cazags cioe
Chumbo 10 ug/! Pb
Cobre 2,0 mg/! Cu
Crémio 50 ug/l Cr
1,2 — dicloroetano 3,0 ug/st
Dureza total - Mgl CACDim e 1
Ferra 200 ugfl Fe
Fluoratos 15 mefl F
Hidrocarbonetos Aromdticos Policiclicos {(HAP): 0,10 ne/l
Benzo{b)fAluoranteno pe/
Benzo{k)fluorantena ugdl
Benzo{ghi)perilenc pe/l
Indeno(1,2,3-cd)plreno - ug/l
Magnésio - me/l Mg
Manganés 50 Lg/l Mn
Nitratos 50 1 gt NOamgr nonman was
Nitritos 4,50 Mg/l NOzngr noz
Mercoijrio 1,0 pefl He
Niguel 20 pe/! Ni
Oxidahilidade 5,0 Mg/l Qzmgr o2
Pesticidas - total 0,50 pg/! <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Potéssio =5 mg/IK
Atrazina 0,10 g/l o
Bentazona 0,10 ug/l
Desetilatrazina 0,10 pg/l
Desetitterbutilazina 0,10 HE/!
Dimetoato 0,10 uesl <0,030 <0,030 0 100% 1 i 100%
Dlmetenamida -P 0,1 pefl
Glifosata - ue/l
Glifosato AMPA 0,1 pefl
Metelacloro 0,10 pg/l <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Metribuzina 0,10 T4
Metalaxil 0,10 ugfi
Terbutllazina 0,10 pgfl
Ometoato 0,10 pe/l <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Metabolito ME56PHO51 0,10 ug/l
Selénio 10 ug/l Se
Sadio 200 mg/l Na
Sulfatos 250 mMa/l SVamgrsos
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 el
Tetracloroetena - pg/l
Tricloroeteno ug/l
Trihalometanos - total (THM): 100 pe/l
Claroférmin ue/!
Bromoférmic Hefl
Bromodiclarometano - ugfl
Dibromoclorometano - pgfl
Dose indicativa Q10 mSv
Raddo 500 Ba/l
NOTA:

Informagdo complementar relativa a averiguaciio das situagfes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

Data da publicitagdo no website:

Responsdvel: /’L}{ i_/

(



DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE CABECEIRAS DE BASTO

32 TRIMESTRE

Municipio de Cabeceiras de Basto

ZONA DE ABASTECIMENTO: Gondides

2025

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se i verificacio da qualidade da dgua da rede piblica, através de andlises periédicas na torneira do
consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico [VP}

Valores obtidos

N.2 Analises [PCQA}

. N.2 Andlises % Cumprimento do
Paridmetro (unidades} P Unidade Minimo Miaximo superiores VP vp Previstas Realizadas Andlises Realizada%

Escherichio coli {E. Coli} 0 N/100 ml o 0 o] 100% 2 2 100%
|Bactérias coliformes N/100 ml 0 o 0 100% 2 2 1008
Desinfetante residual - mgf| 0,4 0,5 - 2 2 100%
Cheiro a 25 2C 3 Fator de diluigio <1 <1 0 100% 1 1 100%
Saboar a 25 oC a Fator de diluicdo <] <1 o 100% 1 1 100%
pH 26,5e<9,5 Unidades pH 6.9 6,9 0 100% 1 1 100%
Condutividade 2500 uSfcma 20 2C <445 <d4,6 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mg/l PtCo <3,0 <30 0 100% 1 i 100%
Turvagio 4 UNT <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Emterococos ] NS00 ml ] 0 ] 100% 1 1 100%
Nidmero de coldnias a 22 2C — MAml 2 2 - 1 1 100%
Clostridiurm perfringens 0 N/100 mt o] 0 0 100% 1 1 100%
Aluminio 200 /L Al 110 110 4} 100% 1 1 100%
Azoto Amoniacal 0,50 TG Nbimgara st Hamgs g 0,05 <005 a 100% 1 1 100%
Antiménio 50 ug/l Sh 0,50 <0,50 0 100% 1 1 100%
Arsénio 10 g/l As <5,0 <50 0 100% 1 1 100%
lBenzeno 1,0 sl <0,20 <(,20 0 100% 1 1 100%
|Benzo{a)pireno 0,010 ug/l <0,0030 <0,0030 0 100% 1 1 100%
Boro 1.0 mg/| B =0,010 <0,010 a 100% 1 1 100%
|Brematos 10 MO BFOs et B 3y e <3,0 <3,0 ¢] 100% 1 1 100%
Cadmio 5.0 e/l Cd (3,5 ) a 100% 1 1 100%
Célcio -— me/fl Ca 2,5 <2,5 - 1 1 100%
Cianetos 50 efl CN <10 <10 a 100% 1 1 100%
Cloretas 250 mefl Cl <10,0 10,0 0 100% 1 1 100%
Claritos o7 M LI gt ciimgs g a5y <102 ={,02 0 100% 1 1 100%
Cloratos Q.7 MY CHO g exvsmgd o3 <(,08 0,08 ] 100% 1 1 100%
Chumbo 10 nefl Ph 0,5 0,5 0 100% 1 1 100%
Cobre 2,40 mg/t Cu 4,02E-03 4,02E-03 0 130% 1 1 100%
Crémio 50 ngfl Cr <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
1,2 —dicloeroetano 30 ug/l <{,750 =0,750 o 100% 1 1 100%
Dureza total - 0l CAC. 1 0oz mcace: 1,38 1,38 1 1 100%
Ferro 200 g/l Fe 8,3 83 0 100% 1 1 100%
Flupretos 1,5 mg/1 F <0,20 <0,20 [} 100% 1 1 1009
|Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos {HAP): 0,10 g/l <0,0200 <0,0200 100% 1 1 100%
Benzo[b)fluorantenc - pefl <0,0200 <0,0200 — 1 1 100%
Benzo{kHfluorantene = ugfl <0,0200 <0,0200 = 1 1 100%
Benzo(ghijperilene - ugft <0,0200 «0,0200 - 1 1 100%
Indeno{1,2,3-cd)pirenc - ugft <0,0200 <0,0200 - 1 1 100%
|Magnésio - mgfl Mg 0,335 0,336 1 1 100%
Manganés 50 Lefl Mn 8,3 832 G 100% 1 1 100%
Nitratos 50 M@/ NOsgancamginics 2,4 2,4 0 100% 1 1 100%
lNitritos 0,50 mg# NCuvat oz <0,10 <0,10 Q 100% 1 1 100%
IMerct’Jrio 1,0 pg/l Hg <0,0100 <0,0100 0 100% 1 1 100%
[Niquel 20 pedl Ni <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Oxidabllidade 5,0 Mm@/l Comgs oz <1,0 <1,0 ¢] 100% 1 1 100%
lPesﬁcidas - tatal 0,50 g/l <(0,03 «0,03 a 100% 1 1 100%
Potassio -— me/IK «2,5 <2,5 1 1 100%

Atrazina 0,10 refi

Bentazona 0,10 uefl

Desetifatrazina 0,10 e/t
Desetilterbutilazina 0,10 el <{,030 <0,030 #] 100% 1 1 100%
Dimetoato 0,10 ug/fl <0,G30 <0030 ¢l 100% 1 i 100%
Dimetenamida -P &1 nefl <(,030 <0,030 a 100% 1 1 100%
Gtifosato = pefl <0,030 <0030 Q 100% 1 1 100%
Glifosata AMPA 0,1 pe/l <(0,030 <{1,030 0 100% 1 1 100%
Metolacloro 0,10 uedl =0,030 <0,030 o 100% 1 1 100%

Metalaxit 0,10 ugft
Terbutilazina 010 ngdl <0,030 <0,030 8] 100% 1 1 100%
Ometoato 0,10 pefl <0,030 <0,030 o 100% 1 1 100%
Metabalito M6E56PHOS1 0,10 neg/l <0,03C <0,030 o] 100% 1 1 100%
Selénio 10 uefi Se 0,573 0,573 a 100% 1 1 100%
Sodio 200 mg/l Na <50 5,0 o] 100% 1 1 100%
Sulfatos 250 gl SOsmgn g0 «10,0 <10,0 0 100% 1 i 100%
Tetracloroeteno e Tricloroetenn: 10 ugdl «0,20 <0,20 ] 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno - ugfl «(1,20 <(,20 1 1 100%
Tricloroetena -—- pef! =(1,10 =0,10 = — 1 1 100%
Trihalometanos - total (THM): 100 g/l 6,53 6,53 0 100% 1 1 100%
Cloroférmio - 1/l 2,74 2,74 1 1 106%
Bromoformia gl 0,79 0,79 1 1 100%
Bromadiclorometang - pg/l 1,37 1,37 1 1 100%
Dibromoclorometano ugfi 1,63 1,63 1 1 100%
Dose indicativa 0,10 mSwy <0,10 <0,10 o 100% 1 1 100%
Poldnio 210 B/l 0,02 0,02 o] 100% 1 1 100%
Urdnio 234 =2 B/l <0,01 <0,01 3] 100% 1 1 100%
Urdnio 238 g Ba/l 0,01 ~0,01 ol 100% 1 1 100%
Radio 226 —- Bo/t 0,03 0,03 ol 100% 1 1 1030%
Affa Total - Bayl <(,04 <004 o 100% i 1 100%
|Raddo 500 By/l <10,0 <10,0 0 100% 1 1 100%

NOTA:

Informagiio complementar relativa 3 averiguagiio das situacdes de incumprimento dos VP [causas e medidas correctivas):

Responsavel: { ’\\ | ] ,l\ )

Data da publicitagio no website:




Municipio de Cabeceiras de Basto

BASTO

DADOS DO CONTROLC DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE CABECEIRAS DE

3 2 TRIMESTRE

ZONA DE ABASTECIMENTO: Juguelhe

2025

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.¢ 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se 3 verificacio da qualidade da dgua da rede publica, através de andlises periddicas na torneira
do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualldade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competenta {ERSAR}).

Valor Paramétrico (VP}

Valores obtidos

N.2 Andlises (PCQA)

. M.2 Andlises % Cumprimente
Parametro {unidades) - Lo T N superiores VP do vP E— EIpIRR Andlises Realizada%
Escherichia coli (E. Coli) 0 N/100 ml 0 100% 2 L SO0
Bactérias coliformes 0 N/100 ml o 100% LR
Desinfetante residual mg/l 0.5 0.5 =3 | Halde
Cheiro a 25 2C 3 Fator de difuicda
Sabor a 25 oC 3 Fator de dituicdo
|pH 26,52 <9,5 Unidaties pH
Condutividade 2500 uSfem a 20 2C
Cor 20 mg/ PtCo
Turvagio 4 UNT
[Enterococos 0 N/100 ml
|Momero de colbnias a 22 2C N/ml
Clostridium perfringens 0 N/100 mi
Aluminio 200 e/l Al
Azoto Amoniacal 0,50 LT L] P ————
Antimdnio 50 ug/1Sh
Arsénio 10 ug/l As
{Benzeno 10 pg/l
| Benzo{a)pireno 0,010 el
Boro 1,0 mg/l B
Bromatos 14 G BrO r s sorbitmins
Cadmio 50 peA Cd
Célcio - mg/t Ca
Cianetos 50 pell CN
Cloretos 250 mg/| Cl
Cloritos 0.7 [ Lo T
Cloratos 0,7 Mg/ SOz cioarg ina
Chumbo 10 pg/! Py
Cobre 2,0 mg/| Cu
Cromio 50 pafl Cr
1,2 - dicloroetano 3,0 gl
Dureza total - gl CAC T . gL
Ferro 200 ng/l Fe
Fluoretos 1,5 mgfl F
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos {(HAP): 0,10 pe/!
Benzo{b)fluoranteno - ug/l
Benzo(k)fluoranteno - pgfl
Benzo{ghi)perileno - ug/l
Indeno(1,2,3-cd)pirena ugfl
Magnésio -— me/l Mg
Manganés 50 pE/l Mn
Nitratos 50 MG N Omgs s noa
Nitrites 0,50 mg# NQumgn oz
Mercliria 1,0 uefl Hg
Niguel 20 pe/l i
Oxidabilidade 5,0 Mgl Oogn oz
Pesticidas - total 0,50 pefl
Potdssio - meg/T
Atrazina 0,10 ug/l
Bentazona 0,10 L/l
Desetilatrazina 0,10 pefl
Desetilterbutllazina 0,10 e/l
Dimetoato 0,10 uefi
Dimetenamida -F 0.1 pgll
Glifosata nefl
Glifosato AMPA 0,1 pe/t
Metolaclorp 0,10 ug/t
Metribuzina 0,10 Lt
Metalaxil g,10 [F1:4]]
Terbutilazina 0,10 pesl
Ometoato 0,10 144}
Metabolito M656PHOS1 0,10 ngfl
Selénio 10 ugfl se
Sédio 200 mg/l Na
Sulfatos 250 Mg/l SOumgnsos
Tetracioroeteno e Tricloroeteno: 10 pe/t
Tetracloroeteno — ug/l
Tricloroeteno - Lg/t
Trihalometanas - total {THM): 100 pefl
Cloroformio == ug/!
Bromoférmio — g/l
Bromodiclorometano — ngfl
DHbromeclorometano - pgdl
Dose indicativa 0,10 mSy
Radio 500 B/l
NOTA:

Infarmaciio complementar relativa a averiguagdo das sltuag@es de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

Responsavel: / p_\ L

Data da publicitagdo no wedbsite:

T




DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE CABECEIRAS DE 32 TRIMESTRE
Municipio de Cabeceiras de Basto BASTO
ZONA DE ABASTECIMENTO: Lameirinhas A
Em conformidade com o Decreta-Lei n.¢ 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 1522007, de 7 de dezembra, procedeu-se 4 verificagio da gualidade da adgua da rede publica, através de andlises periddicas na torneira do
consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQOA) aprovada pela autoridade competente [ERSAR).
Valar Paramétrico {VP) Valores obtidos N.2 Andlises [PCQA}
. : N.2 Andlises | % Cumprimento do Andlises
Pardmetro {unidades} VP Unidade Minimo Méximo superiores VP VP Previstas Realizadas Realizada%
Escherichia coli {E. Coll) 0 N/100 ml 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias califormes ] N/100 ml Q G 0 100% 1 1 s
Desinfetante residual -— mg/l 0,7 0,7 - - 1 1 100%
Cheiro a 25 °C 3 Fator de dilvigdo «1 <1 g 100% 1 1 100%
Sabora 25 2C 3 Fator de diluigdo =1 <1 o] 100% 1 1 100%
pH =B55e <95 Unidades pH 7,4 7,4 0 100% 1 1 100%
Condutividade 2500 ps/em a 20 2C 268 269 0 100% 1 1 100%
Cor 20 meg/l PtCo <3,0 <30 4] 100% 1 1 100%
Turvagdo 4 UNT «1,0 «1,0 a 100% 1 1 100%
Enterococos o N/100 ml 0 0 Q 100% 1 1 100%
Niimero de colénias a 22 oC - N/ml a o i - 1 1 100%
Clostridium perfringens Iy} N/100 ml 0 0 0 100% 1 1 100%
Aluminio 200 ug/L Al 188 1BS 0 100% 1 1 100%
Azoto Amoniacal 0,50 M| N eyt iktnge bidmgs it <0,05 0,05 Q 100% 1 1 100%
Antimonia 50 ugfl 5h 0,50 <0,50 8] 100% 1 1 100%
Arsénio 10 uzfl As <50 <50 ¢ 100% 1 1 1003
Benzeng 1,0 -4 <(,20 «<0,20 8] 100% 1 1 100%
Benzola)pirenn 0,010 pefl <(,0030 <0,0030 0 100% 1 1 100%
Boro 10 mgfl B <0,010 <0,010 o 100% i 1 100%
Bromatos 10 G| BrOa,m a0 ersgt 2os 3,0 <3,0 0 100% 1 1 100%
Cddmio 5,0 pgfl Cd <0,5 <05 Q 100% 1 1 100%
Célcio - mgfl Ca 2,8 2,8 - --- 1 1 100%
Cianetas 50 pefT CN <10 <10 a 100% 1 1 100%
Claretos 250 mg/1 Cl <10,0 <10, aJ 100% 1 1 100%
Cloritos Q7 mafl GOzt ciozmg ciozmgt ooz <0,02 «Q,02 [} 100% 1 1 100%.
Cloratos 0,7 MGI Tl g crozman croa <D,08 <0,08 0 100% 1 1 100%
Chumbo 10 pafl Pl 0,711 0,711 o 100% 1 1 100%
Cohbre 2,0 meg/l Cu 1,456-02 1,45E-02 o 100% 1 1 100%
Crémin 50 pgfl Cr <0, (1,5 4] 100% 1 1 100%
1,2 - dicloroetano 3,0 ugfl <0,730 <0, 750 0 100% 1 1 100%
Dureza total - Mgl CaC0w 1 canazmg cacna a8 9,8 — - 1 1 100%
Ferro 200 Lg/| Fe 18,4 18,4 0 100% 1 1 100%
|Fluuretos 15 mg/l F =<0,20 <0,20 0 100% 1 1 100%
‘Hidrucarhonetos Aromdticos Policiclicos (HAP): 0,10 Ll <0,0200 <0,0200 0 100% 1 1 100%
Benzo{b)fluoranteno L/t <0,0200 <0,0200 — 1 1 100%
Benzo{k}fluarantenoc - ugdl <0,0200 <0200 1 1 100%
Benzolghilperileno = Mesd <0,0200 <0,0200 — 1 1 100%
indenn(1,2,3-cd}pirenc —n pe/l <0,0200 <0,0200 1 1 100%
Magnésio RS mg/1 Mg &,64E-01 6,64E-01 - - 1 1 100%
Manganés 50 pgsl Mn 8,2 82 4] 100% 1 1 100%
Nitratos 50 mafl NOumg nas=anncs 4 4 o 100% 1 1 100%
Nitritas 2,50 Mg/ NCamg noz <0,10 «0,10 0 100% 1 1 100%
Mercdrio 1,0 ug/t Hg <0,0100 <0,0100 0 100% 1 1 100%
Niguel 20 pefl Mi 4,2 6,2 a 100% 1 i 100%
Oxldabilidade 5.0 mgft Oamgn 02 «1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Pesticidas - total 0,50 pg/l 0,032 <0,03 o 100% 1 1 100%
Potdssio meflK <25 <25 1 1 100%
Atrazina 4,10 ug/l 1 1 100%
Bentazona 0,10 pgfl 1 1 100%
Desetilatrazina 0,10 We/f 1 1 1009
Desetilterbutilazina 0,10 ugfl ={,030 <(,030 o] 100% 1 1 100%
Dimetoato 0,10 uefl =0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Dimetenamida -P 0.1 pg/l <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Glifasato - pefl <0,030 <0,030 a 100% 1 1 100%
Glifosato AMPA 0,1 g/l <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Metolacloro 0,10 ued| <0,030 <0,030 o 100% 1 1 100%
Metalaxil 0,10 ug/l
Terbutilazina 0,10 pefl <0,030 «0,030 0 100% 1 1 1005
Ometoato 0,10 ugfl <0020 <(0,030 o] 100% 1 1 100%
Metabolito MG56PH051 0,10 el <0,030 0,030 o} 100% 1 1 100%
Selénio 10 ug/l Se 0,532 0,582 Q 100% 1 1 100%
Sadio 200 g/l Na <5,0 <5,0 a 100% 1 1 100%
Sulfatos 250 Mg/ SOurgn 554 <10,0 <10,0 0 100% 1 1 1003
Tetraclaroeteno e Tricloroeteno: 10 1efl <0,20 <0,20 o] 100% i 1 100%
Tetracloroeteno ug/l <0,20 «0,20 - 1 1 100%
Tricloroeteno ugfl <0, 10 <0,10 1 1 100%
Trihalometanos - total (THM): 100 sl 741 741 o 100% 1 1 100%
Cloroformio - pgdl 515 5,15 - - 1 1 100%
Bromofdrmla -— ug/l 0,24 0,24 - - 1 1 100%
Bromodiclorometano uefl 1,22 1,22 1 1 100%
Dibromaclorometano pe/l 0,80 0,80 - 1 1 100%
Dose indicativa 0,10 may «<03,10 «{,10 0 100% 1 1 100%
Poldnioc 210 -— Bg/l 0,049 4,045 o 100% 1 1 100%
Urdnio 234 - s/t <(,01 <0,01 o 100% 1 1 100%
Urénio 238 Bay/! <0,01 <0,01 0 100% 1 1 100%
Radio 226 Bqg/l 0,159 0,0159 0 100% 1 1 100%
Alfa Total - B/l 2,05 0,05 #] 100% 1 1 100%
Raddo 500 Boyl 333 33,3 o 100% 1 1 100%
MOTA:

Informagio complementar relativa 4 averiguagiio das situagdes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

Responsavel: y;"! ? 4}

Data da publicitagiio no website:

T




DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NGO CONCELHO DE CABECEIRAS DE BASTO 32 TRIMESTRE
Municipio de Cabeceiras de Basto
ZONA DE ABASTECIMENTO: Lameirinhas B 2025
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 15272007, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificac@o da qualidade da dgua da rede publica, através de andlises periddicas na torneira do
conswmidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade compatente {ERSAR).
Valor Paramétrico {VP) Valores obtidos M.2 Andlises (PCQA)
N2 Andfises o Cumprimento do
Pardmetro (unidades) P Unidade Minimo Maximo supariares VP VP Previstas Realizadas Andlises Realizada%
Escherichia coli (E. Coli) ) N/LO0 ml 0 4] 100% 1 1 100%,
Bactérias coliformes fa) N/10D ml Q o} 100% 1 1 100%
Desinfetante residual — mg/l 0,5 05 - — 1 1 100%
Cheirea 25 2C 3 Fatar de diluigao <1 <1 a 100% 1 1 100%
Sabor a 25 ¢C 3 Fator de diluigio <1 <1 a 100% 1 1 100%
pH 26,595 Unidades pH 7.5 75 a 100% 1 1 100%
Condutividade 2500 uS/cm a 20 ¢ 271 71 0 100% 1 1 o
Cor 20 mg/l PtCo <30 <30 v} 100% 1 1 100%
Turvagdo UNT <1,0 <1,0 g 100% 1 1 100%
Enterococos 0 N/100 ml 0 D 0 100% 1 1 100%
Nomero de coldnias a 22 2C —- N/ mil o] o] - - 1 1 100%
Clostridium perfringens 2] M/ 100 mi 0 o 0 100% L 1 100%
Aluminia 200 HefL Al 95 95 G 100% 1 1 100%
Azoto Amoniacal 0,50 g/ Wy, e <0,05 <0,05 4 100% 1 1 100%
Antimdnio 5,0 we/l Sb =0,50 «<0,50 a 100% 1 1 100%
Arsénio 10 g/l As <5,0 <5,0 o 1009 1 1 100%
Benzeno 1,0 pes <(,20 <0,20 a 100% 1 1 100%
Benzolajpirenc 0,010 pefl <0,0030 <0,0030 0 100% 1 1 100%
Bara 1.0 mg/i B <0,010 <{,010 8} 100% 1 1 100%
Bromatos 10 UG BIO 0 Cetbaunpt 81l s <3,0 =3,0 a 100% 1 1 100%
Cadmio 5,0 pefi Cd <0,5 0,5 0 100% 1 1 100%
Calcio e mg/l Ca 2,7 2,7 — — 1 1 100%
Cianetos 50 ugfi CN <10 <10 Q 100% 1 i 100%
Cloratas 250 megft Cl 14,2 14,2 a 100% 1 1 100%
Cloritos 0,7 P Gl st i sirvengo za <(,02 <0,02 0 1003 1 1 100%
Cloratos a,7 MG/ CHOamgs cioamg 1 miaa <(,08 <0,08 0 100% 1 1 100%
Chumbao 10 ugf! P 1,2 1,2 0 100% 1 1 100%
Cabre 2,0 mgfl Cu 1,91E-02 1,91E-02 0 100% 1 1 100%
Crdmio 50 ugfl Cr 0,5 <(,50 0 100% 1 1 100%
1,2 - diclorpetano 3,0 ug/t <0,750 <0,750 0 100% 1 1 100%
Dureza total -—- A SACD g cimen i 9,4 9,4 - -—- 1 1 100%
|Ferfa 200 ugfl Fe <30 <50 0 100% 1 1 100%
Fluoretos 115 mg/l F <0,20 <0,20 100% 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromaticas Policiclicos {HAP): 0,10 g/l «0,0200 «<0,0200 0 100% 1 1 100%
Bepzo(b)fluoranteno = ngfl <(,0200 <0,0200 - — 1 1 100%
Benza{k]fluaranteno — na/l <0,0200 <0,0200 -— — 1 1 100%
Benzo(ghi}perileno - pefl <0,0200 <0,0200 -— — 1 1 100%
Indeno[1,2,3-cd)pirenc — ug/l <(,0200 <0,0200 - — 1 1 100%
Magnésio — me/fl Mg §,65E-01 £,65E-01 —- 1 1 100%
Manganés &0 ug/t Mn 84 34 4] 100% 1 1 100%
Nitratos 50 MEA NCramen noaman vz 4.3 4.3 0 100% 1 1 100%
Nitritos 0,50 Mg NComgi noz «0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Merciirio 1,0 uefl He <0,0100 «<0,0100 a 100% 1 1 100%
Niguet i) ue/l Mi 2,6 26 0 100%: 1 1 100%
Oxidabilidade 5,0 MG/ Oty <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Pasticidas - totat 0,50 nefl <0,10 <(,10 0 100% 1 1 100%
Potdssio - mg/iK <25 <25 ) 100% 1 1 100%
Atrazing 0,10 nefl
Bentazona 0,10 HE/l
Desetilatrazina 0,10 uaft
Desetilterbutilazina 0,10 ugdl <0,030 <0,030 #] 100% 1 1 100%
Dimetoato 0,10 el <0030 <0,030 8] 100% 1 1 100%
Dimetenamida -P 0,1 ug/l <0,030 =<0,030 0 100% 1 1 100%
Glifosata — pg/l <0,030 <0,030 g 100% 1 1 100%
Glifosato AMPA 2.1 3] <(,030 <{,030 a 100% 1 1 100%
Metolacloro 0,10 Beft <0,030 «<0,030 0 100% 1 1 100%
Metalaxil 0,10 pg/l
Terbutilazina 0,10 pe/l <0030 <0,020 g 100% 1 1 100%
Ometoato 0,10 g/l <0,030 <0,030 4] 100% 1 1 100%
Metabolito M&56PH051 0,10 ug/l <0,020 <0,030 ) 100% 1 1 100%
selénio 10 g/l Se <0,5 <0,50 0 100% 1 1 100%
Sadio 200 mg{l Na <50 <50 o 100% 1 1 100%
Subfatos 250 maft SCamga sca <100 <10,0 a 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 gl <0,20 <0,20 0 100% 1 1 100%
Tetracloroetencg -am wgdl <0,20 ={,20 — = 1 1 100%
Tricloroetena Ll =0,10 <0,10 1 1 100%
Trihalometanos - total (THM]: 100 ugfl 8,26 8,26 4] 100% 1 1 100%
Cloroférmio - Hef! 6,1 6,1 = - 1 1 100%
Bromof6rmio = pe/l 0,24 0,24 = 1 1 100%
Bromodiclorometanc - nesl 1,13 1,13 — — 1 1 100%
Dibromoclorometano —- ug/fl 0,79 0,79 — 1 1 100%
Dose indicativa 0,10 msy <0,10 <0,10 ol 100% 1 1 100%
Polénio 210 = Ba/l 0,029 0,029 0 100% 1 1 100%
Uranio 234 s 2q/l =0,01 <0,01 o 100% 1 1 100%
Urdnio 238 - Ba/fl 0,01 <001 #] 100% 1 1 100%
Ridio 226 - Ba/l 00,0262 01,0263 o 100% 1 1 100%
Alfa Total — Bg/l 0,06 0,06 4] 100% 1 1 100%
Radio 500 Bo# 83,3 833 G 100% 1 1 100%
NOTA:

Informacio complementar relativa 3 averiguagdo das situagBes de incumprimento dos VP [causas e medidas correctivas):

Data da publicitagio no website:

P 4
Responsével; V/_J I’L_/
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Municipio de Cabeceiras de Basto

DADQOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANQ NO CONCELHO DE CABECEIRAS DE

BASTO

32 TRIMESTRE

ZONA DE ABASTECIMENTO: Leiradas A

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 15272007, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificacio da qualidade da dgua da rede pdblica, através de andlises periédicas na torneira
do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua {PCQA} aprovado pela autoridade competente {ERSAR).

Valor Paramétrico [VP) Valores obtidos N diisas % N.2 Andlises (PCQA} 2
Pardmetro {unidades) ] . su;:neriores VP Cumprimento ] - Angllses
VP Unidade Minimo Maximo do VP Previstas Realizadas Realizada%

Escherichi coli {E. Coli) 0 N/100 ml 0 0 0 100% 2 2 Lk
Bactérias coliformes 0 N/100 mt 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual - mg/l 0,5 0.6 = 2 2 100%
Cheirp a 25 2C 3 Fator de diluicdo <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabora 25 2C 3 Falor de diluicdo <1 <1 o] 100% 1 1 100%
pH z6,5e<9,5 Unidades pH 7.5 7.5 0 100% 1 1 100%
Condutividade 2500 uS/em a 20 ¢C 249 249 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mg/l PtCo <3,0 <3,0 0 100% 1 1 100%
Turvacio 4 UNT <1,0 <1,0 Q 100% 1 1 100%
Enterococos v} N/100 ml a 0 o] 100% 1 1 100%
Numero de coldnias a 22 2C --- N/ml 25 29 = == 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 ml 0 0 o] 100% 1 1 100%
Aluminio 200 ug/L Al 38,6 386 0 1003 1 1 100%
Azoto Amoniacal 0,50 PG NH a4 2u0ge i 15 <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
Antimdnio 5,0 ne/l Sh <0,50 <0,50 0 100% 1 1 100%
Arsénio 10 pefl As 10 10 1] 100% 1 1 100%
Benzeno 1,0 pg/st «(,20 <0,20 0 100% 1 1 100%
Benzo{a)pireno 0,010 pa/t <0,0030 0,002 0 100% 1 1 100%
Boro 1,0 mg/i B <0,010 <Q,010 o 100% 1 1 100%
Bromatos 10 PO By Bt gt et <30 <30 0 100% 1 1 100%
Cadmio 5,0 pe/l C <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Célcio - mg/i Ca 2,8 2,8 - - 1 1 100%
Cianetos 50 ugft CH <10 <10 0 100% 1 1 100%
Cloretos 250 mg/1 Cl 11,7 11,7 0 100% 1 1 100%
Cloritos 07 PG G g Etionga g o <0,02 <0,02 Q 100% 1 1 100%
Cloratos 0,7 Mg CH g ciommyi cios <0,08 <0,08 0 100% 1 1 100%
Chumbo 10 uefl kb <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Cobre 2,8 mg/fl Cu 5,86E-04 5,86E-04 ¥ 100% 1 1 100%
Crémlo 50 pg/f1Cr 5,14E-01 5,14E-01 ¢ 100% 1 1 100%
1,2 — dicloroetano 3,0 pg/l 0,750 <0,750 Q 100% 1 1 100%
Dureza total g CATD gt s e ae 14,4 14,4 -—- -— 1 1 100%
Ferro 200 ugfl Fa <5,0 <5,0 0 100% i 1 100%
Fluaretos 1,5 mg/l F <0,20 <{,20 0 100% 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromdticos Policiclicos (HAP): 0,10 ug/l <0,0200 <0,0200 — - 1 1 100%
Benze{b)fluorantenc - pefl <0,0200 <0,0200 -—- 1 1 100%
Benzafk)fluoranteno -— pefl <0,0200 <0,0200 - 1 1 100%
Benzo(ghi)perilena = pe/l <0,0200 <0,0200 - -— L 1 100%
Indeno{1,2,3-cd)pirenc - ue/l <0,0200 «<0,0200 - -— 1 1 100%
Magnésio - mg/l Mg 18 1,8 0 100% 1 1 100%
Manganés 50 pe/l Mn <5,0 <5,0 0 100% i 1 100%
Nitratas 50 mMGf MOamg Homen noa 10,1 10,1 #] 100% 1 1 100%
Nitritos 0,50 M@/l NOzmg1 no2 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Merclrle 1,0 ugfl Hg <0000 <(0,0100 0 100% 1 L 100%
Niguel 20 ug/1 Ni <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade 5.0 Mg/l Ozmaroz <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Pesticidas - tatal 0,50 pe/l <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Potéssio - mg/IK <2,5 2,5 -— — 1 1 100%
Atrazina 0,10 pest <0,030 <0,030 2 100% 1 1 100%
Bentazona 0,10 ug/! <0,030 <0,030 D 100% 1 i 100%
Desetilatrazina 0,10 el <0,030 0,030 3} 100% 1 1 100%
Desetilterbutilazina 0,10 uefl <0,030 <(,030 0 100% i 1 100%

Dimetoato 0,10 ug/l
Dimetenamida -P 0,1 e/l <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Glifosato - neft «0,030 <0,030 1005 1 100%
Glifosato AMPA 0.1 ug/l «0,030 <0,030 100% 1 100%

Metolaclore 0,10 e/l
Metalaxil 0,10 pg/l <0,030 <0,030 100% i3 1 100%
Terbutilazina 4,10 Lgdl <0,030 (0,030 a 100% 1 1 100%

Ometoate 0,10 ugdl
Metabolito MB56PHO51 0,10 pg/dl <0,020 <0,030 a 100% 1 1 100%
Selénio 10 Ue/l Se <{,5 0,5 0 100% 1 1 100%
Sodio 200 mg/| Na 13,8 129 8] 100% 1 1 100%
Sulfatos 250 MaA SO umgr 504 <10,0 <10,0 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 ugfi <0,20 <Q,20 o 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno - g/l <(3,20 <0,20 — 1 1 100%
Tricloroeteno - ue/l <0,10 <0,10 - 1 1 100%
Trikalometanos - total (THM): 100 g/l 4,47 4,47 a 100% 1 i 100%:
Cloroférmio LEf) 1,2 1,2 — - 1 1 100%
Bromaférmio e/ 0,56 0,56 == 1 1 100%
Bromodiclorometano - ug/l 0,99 0,99 - e 1 1 100%
Dibromaclorometano - ug/t 1,72 1,72 — - 1 1 100%
Dose indicativa 0,10 msy 0,1 3,1 ) 100% 1 1 100%
Alfa Total - Bq/l 0,05 0,05 100% 1 1 100%
Rad3o 500 Bg/l 60,2 60,2 #] 100% 1 1 100%

Mota:

/

Informagdo complementar relativa 3 averiguacio das situacdes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

Responsével: M/}\ ’L_/

Data da publicitagio no website:

/
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Municipio de Cabeceiras de Basto

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NC CONCELHO DE CABECEIRAS DE

32 TRIMESTRE
BASTO
ZONA DE ABASTECIMENTO: Leiradas B 2025

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lel n.2 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se 3 verificacdo da qualidade da dgua da rede pablica, através de andlises periddicas na
tarneira do consumidar, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente {ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos - . N.2 Analises {(PCQA)
. . N.2 Analises | % Cumprimento Andlises
Parametro {unidades) VP Unidade Minimo Maximo superiores VP do VP Previstas Realizadas Realizada%
Escherichia coli (E. Coll} 0 N/100 ml 0 100% 2 2 L00%
Bactérias coliformes 0 N/100 ml o 100% 2 2 100%
Desinfetante resldual - mg/l 04 04 o = 2 2 SO
Chelro a 25 2C 3 Fatar de diluicio <1 <1 D 100% 1 1 1003
Sabora 25 eC 3 Fatar de diluigio <1 <1 0 100% 1 1 100%
pH *65e485 Unidades pH 7.1 7.t M) 100% 1 1 100%
Condutividade 2500 pSicma 20 2C 58,2 582 o] 100% 1 1 100%
Car 20 me/l PtCa <30 <3,0 o 100% 1 1 100%
Turvacao 4 UNT <1,0 <1,0 o 100% 1 1 100%
Enterococos 3] N/100 mil 0 o [y 100% 1 1 100%
Numers de coldnias a 22 2C - N/ml 4 4 - -— 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 m! o] 0 0 100% 1 1 100%
Alumninio 200 Ug/L Al <50 5,0 0 100% 1 1 10045
Azoto Amoniacal 0,50 TG NH - gt i s dbe? 0,05 <0,05 0 10056 1 1 1009%
Antimonio 5,0 14&/15b <0,50 <0,50 0 100% 1 1 100%
Arzénio 10 ug/l As <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
Benzeno L0 ug/l 0,20 <0,20 0 100% 1 1 100%
Benza{a)pireno 0,010 ug/l <0,0030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Boro 1,0 mgfl B <0,010 <(,010 0 100% 1 1 100%
Bromatos 10 [T ='so NP <3,0 <30 0 100% 1 1 100%
Cidmio 5.0 pefl Cd <0,5 <0,5 o 100% 1 1 100%
Caicio = mgfi Ca 22,9 229 - -— 1 1 100%
Cianetos 50 pef1 CN <10 <10 0 100% 1 1 100%
Cloretos 250 mg/t Cl 11,9 11,9 0 100% 1 1 100%
Cloritos 0,7 A SR gt 1 e 57 <0,02 0,02 0 100% 1 1 100%
Claratos 0,7 M ClO e 2iamg 1 cios <0,08 <D,08 0 100% 1 1 100%
Chumbo 10 He/l Ph <0,5 <0,5 4] 100% 1 1 100%
Cobre 2,0 mg/t Cu 3,27E-03 3,27E-03 Q 100% 1 1 100%
Cramio 50 ugftCr <0,5 <05 g 100% 1 1 100%
1,2 - diclorgetano 30 1edl «0,750 «(,750 0 100% 1 1 100%
Dureza total = MG CAGO ages m ciimsene - 72 72 --- -—- 1 1 100%
ferro 200 ug/l Fe <5,0 <5,0 1] 100% 1 1 100%
Fluoretos 15 mg/l F <0,20 0,20 100% 1 1 100%
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (HAP): 0,10 ng/l <0,0200 <0,0200 100% 1 1 100%
Benzo({b}fluoranteno - ug/l <0,0200 <0,0200 - = 1 1 100%
Benzol(k)fluoranteno - ug/l <0,0030 <0,0030 1 1 100%
Benzo{ghi)perileno — ug/l <0,0030 <(,0030 - - 1 1 100%
Indeno{1,2,3-cd)pireno o= ug/l <0,0200 <(,0200 o= = 1 1 1005
Magnésio -- mgA Mg 36 3.6 0 100% 1 1 100%
Manganés 50 ugf/l Mn <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
Nitratos 50 MO N s mozunga woa 3,7 3,7 o] 1004% 1 1 100%
Nitritos 0,50 Mg/ NO gt oz <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Merclrio 1,0 ug/l Hg <0,0100 <0,0100 0 100% 1 1 100%
Niguel 20 HES Ni 6,6 6,6 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade 5,0 mgh Comgr o2 <1,0 <1,0 0 100% 1 i 100%
Pesticidas - total 0,50 /! <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Potdssio -— mgytK <25 <25 -— -—- 1 1 100%
Atrazina 0,10 HEsl <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Bentazona 0,10 ug/! <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Desetilatrazina 0,10 pe/! <0,030 <0,030 Q 100% 1 1 100%
Desetilterbutilazina 0,10 ug/l <{,030 <0,030 v} 100% 1 1 10:0%
Dimetoato 0,10 pgfl
Dimetenamida -pP 0.1 nef! <0,030 <0,030 o] 100% 1 1 100%
Glifosate = pe/| <0,030 0,030 100% 1 1 100%
Glifosata AMPA, 0,1 ne/l <0,030 <{,030 100% 1 1 100%
Metolacloro 0,10 sl
Metalaxil 0,10 pg/l <(,030 <0,030 100% 1 1 100%
Terbutilazina 0,10 pg/l <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Ometoato 0,10 pgdl
Metabolito MES6PHDS1 0,10 ue/l «<0,030 «<0,030 o 1007 1 1 160%
Selénig 10 pefl Se <0,5 <0,5 [ 100% 1 1 100%
Sodio 200 mg/l Na 11,7 11,7 §] 100% 1 1 100%
Sulfatos 250 MG/ SO 508 <10,0 <10,0 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno e Triclaroetena: 10 ugdl <Q,20 <(,20 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno ug/l <(,20 <0,20 1 i 100%
Tricloroeteno ug/l <0,10 <0,10 - --- 1 1 100%
Tribalometanas - total (THM): 100 nefl 3,82 3,82 0 100% 1 1 100%
Cloroférmio - pe/| 0,88 0,88 - 1 1 100%
Bromofarmin o ugfi 0,53 0,53 - 1 1 100%
Bromodiclorometano - g/l 0,83 0,83 - 1 1 100%
Dibromoclarometano - uadl 1,58 1,58 - - 1 1 100%
Daose indicativa 0,10 mSy <(,1 <0,1 100% 1 1 100%
Alfa Total - Ba/i 0,05 0,05 100% 1 1 100%
Radio 500 Bo/l 20,6 20,6 100% 1 1 100%
INOTA:

flnforma;éo complementar relativa a averiguagdo das situacdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivash:
A

Responsavel: &U l? A

Data da publicitagdo no website:




Municipio de Cabeceiras de Basto

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE CABECEIRAS DE BASTO

32 TRIMESTRE

ZONA DE ABASTECEMENTO: Moimenta

2025

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2D07, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei .2 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificagiio da qualidade da 4gua da rede publica, através de andlises periddicas na torneira do
cansumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente {ERSAR}.

Valor Parametrico [VP) Valores obtidos M.2 Andlises (PCOA)
2 - M.2 Anglises % Cumprimento Anilises
Parametro {unidades) VP Unidade Minimo Maximo superiores VP do VP Previstas Realizadas Realizada¥

Escherichia coli {E. Coli} N/100 mi 0 Q 100% 2 2 100%
Bactérias coliformes N/100 mi 1] 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual = mgy/| 0,5 0,7 - e 2 2 2L
Cheirp a 25 2C 3 Fator de diluigdo =1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabara259eC ] Fatar de diluigdo <1 <] 0 100% 1 1 100%
pH 652595 Unidades pH 5,6 56 1 0% 1 1 100%
Condutividade 2500 KSfem a 20 °C 45,4 45,4 0 100% 1 : W
Car 2Q mg/l PtCa <30 <30 Q 100% 1 1 100%
Turvagdo 4 UNT <1,0 <10 0 100% 1 1 100%
Enterococos 0 WA100 ml o 4} Q 100% 1 1 100%
Namearo de celdnias a 22 2C — N/mil e} 0 — 3 1 1 100%
Clostridium perfringens [y N/1D0 ml G a 8] 100% 1 1 100%
Aluminio 200 ngfL Al 133 133 8] 100% 1 1 100%
Azoto Amoniacat 0,50 G N Hamgi Mitcarg ibamg1 b 10 <005 <(,05 0 100% 1 1 100%
Antimdnio 5,0 ugfl Sb <{,50 <3,50 0 100% 1 1 100%
Arsénin 10 ugfl As <5,0 <5.0 o] 100% 1 1 100%
Banzeno 1,0 pgfl «(},20 <(,20 0 100% 1 1 100%
Benzo{a)pireno 0,010 pgdl <0,0030 <0,0030 0 100% 1 1 100%
Borg 1,0 mefli B <0010 0,010 0 100% 1 1 100%
Bromatos 10 U BrOa g eroapgn amapg pon <3,0 <3,0 0 100% 1 1 100%
Cadmio 50 pefl cd <50 =5,0 o 100% 1 1 100%
Calcio — mg/iCa <2,5 2,5 — 1 1 100%
Cianetos 50 pefl CN <10 <10 a 100% 1 1 100%
Cloretos 250 mg/l Cl <1040 <10,0 a 100% 1 1 100%
Cloritos 07 LR oL o P —— 0,02 0,02 a 100% 1 1 100%
Cloratos a7 mgft ClOamat cioamat e <10 <10 a 100% 1 1 100%
Chumbo 10 ugfl Pb 1.2 1,8 0 100% 1 1 100%
Caohre 2.0 mgfl Cu 5,10e-02 5,10E-G2 0 100%: 1 1 100%
Cromio 50 tgfl Cr <05 «0,5 0 100% 1 1 100%
1,2 - ditloroetano 3,0 ueft <0,750 =<0, 750 [} 10054 1 1 100%
Dureza total --- MG CACD gt Vo writinn 1,23 1,23 -— - 1 1 100%
Ferra 200 uefl Fe <5,0 <5,0 0 100% 1 i 100%
Fluoretos 1,5 mgft F <(,20 <0,20 0 100% 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicas {HAP): 3,10 uefl <0,0200 <(,3200 — - 1 1 100%
Benzo(b)fluaranteno — pg/l <0,0200 <0,0200 — - 1 1 100%
Benzo(k)fluoranteno — g/l <0,0200 «(0,0200 - - i 1 100%
Benzolghilperilena — nes! <0,0200 <(0,0200 - — 1 1 1069
Indeno(1,2,3-cd]pireno - nedl «<0,0200 <0,0200 - .- 1 1 100%
Magnésio - mg/l Mg 0,298 0,298 0 100% 1 1 100%
Manganés 50 Lefl Mn 10,1 101 0 100% 1 1 100%
Nitratos 50 mgf] NOQiaran noamed Hios 9,5 9,5 0 100% 1 1 100%
Nitritos 0,50 MG NOzmgi ez <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Mercurio 1,0 1efl Hg <0,0100 <0,0100 Al 100% 1 1 100%
Migquet 20 uafl Ni 1.8 1.8 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade 5,0 MG Oamgr oz <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Pesticidas - total 0,50 ngf| <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Potdssio - mg/IK <25 <25 - — 1 1 100%

Atrazina 0,10 g/l

Bentazona 0,10 pef

Desetilatrazina 0,10 1efl
Desetilterbutilazina 0,10 Re/fl «<0,030 <(,030 a 100% 1 1 100%
Dimetoato 0,10 nefl <0,030 <(0,030 8] 100% 1 1 100%
Dimetenamida -P 0,1 ugfi 0,030 0,030 0 100% 1 1 100%
Glifosato - ng/l <0,030 <0,030 a 100% 1 1 100%
Glifosato AMPA 0.1 nefl <0,030 <0,030 a 100% 1 1 100%
Metolacloro 0,10 pgfl <{0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%

Metalaxil 0,10 uefl
Terbutilazina 0,10 wgfl =<(,030 <{1,030 0 100% 1 1 100%
Ometoato 0,10 ugfl <0,030 0,030 0 100% 1 1 100%
Metabolito ME56PHD51 0,10 Hgfl <0,030 =0,030 0 100% 1 1 100%
Selénio 10 pefl se <05 <0,5 8] 100% 1 1 100%
Sddio 200 mefi Na =5,0 5,0 o 100% 1 1 100%
Sulfatos 250 MY/ SOumgi s <10,0 <10,¢ ) 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 pefl <0,20 <0,20 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno pefl (0,20 <0,20 — 1 1 100%
Tricloroeteno - pgt <0,10 <0,10 = = 1 1 100%
Trihalometanos - total [THM); 100 ug/fl 249 2,49 8] 100% 1 1 100%
Clorofdrmio — ug/fl 0,58 0,558 - - 1 1 100%
Bromafdrmio = pg/! 0,44 0,44 == = 1 1 100%
Bromodiclorometano -— e/l 0,57 0,57 -— — i 1 100%
Dibromoclorometans 1ef! 0,9 0,9 1 1 100%
IDose indlcativa 0,10 miy =0,10 <(,10 a 100% 1 1 100%
Poldnio 210 - Ba/t 0,02 0,02 Q 100% 1 1 100%
Urdnio 234 = B/l =0,01 <001 8] 100% 1 1 100%
Urdnie 238 - Bay/l <0,(1 <001 ¥ 100% 1 1 100%
Radic 226 = Bo/l 0,02 0,03 a 100% 1 1 100%
Alfa Total = Ba/l <0,04 <0,04 0 100% 1 1 100%
|Raddo 500 Bq/l 180 180 a 100% 1 1 100%

MNOTA:

Infarmacdo complementar relativa a averiguagfo das situagBes de incumprimento d
Mediadas: N2 — N3o foram tomadas medidas mas existe ja um plano de trabalhos com vista & sua carrecgdo.

05 VP {causas e medidas correctivas): pH - Causa: D1 - Carateristicas naturais {hidrogeologicas) da origem de dgua.

Responsivel:

3

h_

Data da publicitacdo no website:




Municipio de Cabeceiras de Basto

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE CABECEIRAS DE 32 TRIMESTRE
BASTO
ZONA DE ABASTECIMENTO: Moscoso 2021

Em conformidade com o Decreto-Lel n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se i verificagdo da qualidade da dgua da rede pdblica, através de andlises periddicas na torneira do
consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua {PCQA) aprovado pela autoridade competente {ERSAR).

Valor Paramétrico (VP} Valores obtidos . . N.2 Andlises (PCOA)
Parametro {unidades) N.2 Andlises | % Cumprimento . Anilises
vP Urnidade Minimo Maximo S SopE Previstas Realizadas Realizada%
Escherichia coli (E, Coli} o N/100 ml 0 0 100% 1 1 100%
[Bactérias califormes 0 N/100 ml 0 0 100% 1 1 100%
| Desinfetante residual - mg/fl 05 0.5 1 1 100%
Cheiro a 25 eC 3 Fator de diluicio
Sabor a 25 2C 3 Fator de diluicgo
pH 2652395 Unidades pH
Condutividade 2500 usfcma 20eC
Cor 20 mg/fl PtCo
Turvagdo 4 UNT
Enterococos o] /100 ml
Numero de coldnias a 22 2 - N/ml
Clostridium perfringens 0 N/100 ml
Aluminio 200 ug/L Al
Azoto Amoniacal 0,50 FIGH] N H et it nstaeg v
Antimbnia 5,0 12/l 5b
Arsénio 10 Mg/l As
Benzeno 1,0 ugfl
Benzofa)pireno 0,010 ug/ft
Boro 1,0 mg/1 B
Bromatos 10 110/ BrOlug b e =
Cadmio 5,0 g/l Cd
Calcio - mg/l Ca
Cianetos 50 ng/l CN
Cloretos 250 mg/l Cl
Cloritos 0,7 g G carmormances
Cloratos 0,7 MG/ ClO3mg ciosmgn ciga
Chumba 10 ugfl Ph
Cobre 2,0 mg/l Cu
Crémio 50 pgfl Cr
1,2 - dicloroetano 3,0 ugfi
Dureza total - mgA CaC0 ey cacir-
Ferro 200 U/l Fe
Fiucretos 1,5 mg/l F
Hidracarbonetos Aromaticas Paliciclicos {HAP): 0,10 ne/)
Benzo(b)fluoranteno — ug/l
Benzo{k)fluoranteno gl
Benza{ghi}perileno - pe/l
Indeno{1,2,3-cd)pirenc --- e/t
Magnésio — mg/l Mg
|Manganés 50 pe/l Mn
Nitratos 50 MG NO3mgt nosrmgt s
Nitritos 0,50 mgfl NOawgi oz
Mercirio 10 ug/l Hg
Niguel 20 ug/l Ni
Oxidabilidade 50 Mg Oomgu cz
|Pesticidas - total 0,50 ugfl
Potassio - mg/IK
Atrazina 0,10 ngsl
Bentazona 0,10 ug/l
Desetilatrazina 0,10 g/l
Desetilterbutilazina 0,10 wedl
Dimetoato 0,10 ug/t
Dimetenamida -P 01 ng/l
Glifosato e/l
Glifosato AMPA 0,1 g/l
Metolacloro 0,10 e/l
Metribuzina 0,10 pe/dt
Metalaxil 0,10 g
Terbutilazina 0,10 ug/l
Ometoato 0,10 g/
Metabeolite ME56PHD51 0,10 ugf)
Selério 10 ugfi Se
Sadio 200 mg/l Na
Sulfatos 250 MY Sy s0s
Tetrzcloroeteno e Tricloroeteno: 10 ng/t
Tetracloroeteno - pgfi
Tricloroetena - ua/l
Trihalometanos - total (THM): 100 Lgfl
Clorofdrmio -—- pefl
Bromoférmio -— we/l
Bromodiclorometano - ugsl
Dibromoclorometano - ug/l
Dose indicativa 0,10 mby
Radda 500 Bg/!
NOTA;

Infermacdo complementar relativa & averiguagdo das situacdes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

A
Responsave|: ly" l !
T

Data da publicita¢do no website:




Municipio de Cabeceiras de Basto

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANG NO CONCELHO DE CABECEIRAS

o
DE BRSTO 32 TRIMESTRE
ZONA DE ABASTECIMENTO: Outeiro 2025

Em conformidade com o Decreto-Lel n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificagio da qualidade da dgua da rede publica, através de andlises periddicas na
tarnelra do cansumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Analises (PCOA)
Parametro {unidades) N.2 Andlises | % Cumprimento do . .
Ve Unidade Minimo Méximo superiores VP VP Previstas Andlises Realizada %
Escherichia coli (E. Cofi) 0 N/100 mt 100% 1 1 100%
Bactérias coliformes o} N/100 ml 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual - mg/| 0,6 0,6 = - 1 1 L%
Cheijro a 25 ¢C 3 fator de diluicie
Sabor a 25 oC 3 Fator de diluigdo
pH 26,58 <95 Unidades pH
Condutividade 2500 uS/cm a 20 eC
Cor 20 me/l PtCo
Turvagio 4 UNT
Enterococos o) N/100 ml
NoOmero de coldnias a 22 2C - N/ml
Clostridium perfringens 0 NS00 mt
Aluminic 200 /L Al
Azoto Amoniacal 0,50 PG N H g s e s
Antimdnio 50 pe/l 5b
Arsenio 10 g/t As
Benzeng 1,0 pe/l
Benzo(a)pireno 5,010 ug/l
Baro 10 mg/l B
Bromatos 10 R BFD  Ersan Eev
Cadmio 50 ugflcd
Calcio mg/| Ca
Cianetos 50 pg/tCN
Cloretos 250 mg/l Cl
Cloritos 0.7 T 10 ot g
Cloratos 07 QY ClOamg1 crosam cio:
Chumbo 10 ug/l Pb
Cobre 2.0 mg/l Cu
Crémio 50 ue/ Cr
1,2 — dicloroetano 3.0 wa/l
Dureza total - MG CACO ogre.s i 7acos
Ferrp 200 ne/! Fe
Fluoretos 1,5 mg/l F
|Hidrocarhonetos Aromaticos Policiclicos {(HAP): a,10 ug/l
Benzo{b)fluoranteno == g/l
Benzo{k}fluoranteno ng/l
Benzo(ghi}periteno - ug/l
Indeno{l,2,3-cd)pirena -— ugfl
Magnésio - mg/fl Mg
Manganés 50 ug/i Mn
Mitratos 50 MG NOamea noamgt hos
Nitritos 0,50 M/l NQamgt noz
Mereurio 1,0 pefl Heg
Niguel 20 g/l Ni
Oxidabilidade 5,0 Mg/ Qg o2
|Pesticidas - total 0,50 pa/l
Potdssio --- me/1K
Atrazina 0,10 ugfi
Bentazena 0,10 pgdl
Desetilatrazina 0,10 pg/l
Desetilterbutilazina 0,10 nefl
Dimetoato 0,10 ugfl
Dimetenamida -p 0.1 ugdl
Glifosato -— ng/l
Glifosato AMPA 0,1 Ha/l
Metolacloro 0,10 g/l
Metalaxi 0,10 na/t
Terbutilazina 0,10 ugfi
Ometoato 0,10 pe/l
Metabolito M6SGPHO51 0,10 ue/l
Selénio 10 e/l Se
Sddio 200 mg/l Na
Sulfatos 250 MG SO sos
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 He/!
Tetracloroeteno neA
Tricloraetena - 1efl
Trihalometanos - total (THM): 100 pe/!t
Clorgfarmio = 4]
Bromofdrmia - pe/l
Bromadiclarometano - [2:4]]
Dibromociorometano - ued!
Dose indicativa 0,10 msv
Raddo 500 Ba/l
NOTA:

Informagdo complernentar relativa 3 averiguagdo das situagdes de incumprimente dos VP (causas e medidas correctivas):

Responsdvel: y_/{ K_/

Data da publicita¢io no website:

[




Municipio de Cabeceiras de Basto

DE BASTO

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE CABECEIRAS

32 TRIMESTRE

ZONA DE ABASTECIMENTO: Painzela

2025

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se & verificagiio da gualidade da 4gua da rede piblica, através de andlises periddicas na torneira
do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua {PCOA) aprovado pela autoridade competente {ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos e % N.2 Andlises [PCQA)
DL e VP Unidade Minimo Méxima sﬂﬁ;:‘ig:;ﬁp cum;;i31Pento Previstas Realizadas QRUelEs Reallzadax

Escherichia coli {E. Coli} [} N/100 ml 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias coliformes o] N/100 ml 0 0 100% 1 1 100%
Dasinfetante residual — megfl 0,5 0,5 - - 1 1 100%
Cheiroa252C &) Fatar de diluicdo <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 25 2C 3 Fator de diluicdo <1 <1 o] 100% 1 1 100%
pH =658 =85 Unidades pH 7L 7,5 o 10G% 1 1 100%
Condutividade 2500 WSfcm a 20 ¢C 270 270 0 100% 1 L 100%
Cor 20 mg/l PtCo <3,0 <3,0 a 100% 1 1 100%
Turvagdo 4 UNT <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Enterococos 4] /100 ml 0 0 0 100% 1 1 100%
Namero de tolénias a 22 2C - N/mi 0 3} - -— 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 ml 0 D 0 100% 1 1 100%
Aluminio 200 ug/L Al 40,2 40,2 0 100% 1 1 1005
Azoto Amaniacal 0,50 Mg NHogn sctimasimegeie: <(,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
Antimdnio 5,0 g/l Sb <0,50 <0,50 0 100% 1 1 100%
Arsénio 10 ugfl As <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
Benzeno 10 Wefl 0,20 <0,20 0 100% 1 1 100%
Benzo{a)pireno 0,010 ugfl <0,0030 <0D,0030 D 100% 1 1 100%
|Bora 10 mg/l B <0,810 <0,310 0 100% 1 1 100%
Bromatos 10 G B o B <30 <30 0 100% 1 1 100%
Cadmio 5,0 ug/1 Cd <(},5 <05 0 100% 1 1 1003%
Calcio = mgfiCa <25 <25 - 1 1 100%
Cianetos 50 ug/l CN <10 <10 - - 1 1 100%
Cloretos 250 mg/l €l 13,9 13,9 0 100% 1 1 100%
Cloritos 07 MG CI = s <0,02 «0,02 a 100% 1 1 100%
Cloratos 0,7 G Cl Oy creszman oo <008 «<0,08 a 100% 1 1 100%
Chumbo 10 ugfl Ph 0,614 d,614 a 100% 1 1 100%
Cobre 2,0 mg/l Cu 1,18E-02 1,18E-02 0 100% 1 1 100%
Cromio 50 pe/l Cr <0,5 <0,5 o 100% 1 1 100%
1,2 ~ dicloroetano 3.0 ugfl <0,750 {3,750 4 100% 1 1 100%
Dureza total - 1| CACD smup s g - 1,67 1,67 - - 1 1 100%
Ferro 200 ug/l Fe 14,9 149 0 100% 1 1 100%
IFIuoretns 1,5 mg/l F <(,20 <0,20 100% 1 1 100%
|Hidrocarbanetos Aromaticos Paliciclicos {HAP): 0,10 ug/! <0,0200 <0,0200 100% 1 1 100%
Benzo{b)fluoranteno ugfi <0,0200 <0,0200 e --- 1 1 100%
Benzo{k)fluoranteno ug/l «0,0200 <0,0200 - - 1 1 100%
Benzo(ghi)perileno - ug/t <(,0200 <0,0200 1 1 100%
Indeno{1,2,3-cd)pireno - ug/! <(,0200 <0,0200 - 1 1 100%
|Magnésio --- mg/| Mg 0,470 0,470 — 1 1 100%
Manganés 50 pe/1 Mn <5,0 <50 0 100% 1 1 100%
Nitratos 50 mMgf MOz vozmgrne: 2,6 2,6 0 100% 1 1 100%
Nitritos 0,50 Mg/l NOamg nor <0,10 <0,10 a 100% 1 1 100%
Mercirio 1,0 ug/l Hg <0,0100 «<{,0100 0 100% 1 1 100%
Niquel 20 ug/l Ni 24 24 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade 5,0 MG/ Comn o2 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Pesticidas - total 0,50 ug/l 20,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Potassio --- mg/iK <25 <25 - - 1 1 100%

Atrazina 0,10 pe/l

Bentazona 0,10 pg/l

Desetilatrazina 0,10 ug/l
Desetilterbutilazina 0,10 ugft <0,030 0,030 0 100% 1 1 100%
Dimetoato 0,10 ug/f! <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Dimetenamida -P 01 pg/l <(,030 <0,030 a 1004 1 1 100%
Glifosate - uesl <(,030 <0,030 Q 100% 1 1 100%
Glifosato AMPA 0,1 Ledl <0,030 <0030 Q 100% 1 1 1005
Metolaclore 0,10 pedl <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%

Metalaxil 0,10 ugfl
Terbutilazina 0,10 ug/l <0,030 <0,030 1] 100% 1 1 100%
Ometoato 0,10 Lgsl <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Metabolito M&56PHD51 .10 uefl <,030 <0,030 a 100% 1 1 10:0%
Selénio 10 g/ Se <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Sadig 200 mgfl Na 0,3 6,9 0 100% 1 1 100%
Sulfatos 250 Mg SChamnsos <10,0 <10,0 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 ug/dt <0,20 <0,20 &} 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno ugfl <0,20 (0,20 - 1 1 100%
Tricloroeteno -— g/l <(,10 <{,10 — = 1 1 100%
Trihatometanos - total (THM): 100 ug/l 19,6 19,6 0 100% 1 1 100%
Clorofdrmio - U/l 15,1 15,1 - 1 1 100%
Bromofdrmio ng/l <00,20 <0,20 1 1 100%
Bromeodiclorometana Mg/l 38 3,8 - - 1 1 100%
Dibromoclorometano - ug/l 0,73 073 - 1 1 100%
Dose indicativa 0,10 m5w 0,1 «0,1 0 100% 1 1 100%
Alfa Total A= Ba/l <004 <0,04 100% 1 1 100%
Radio 500 Bg/l <10,0 <10,0 100% 1 1 100%

NOTA:

Informagdo complementar relativa & averiguagio das situag¢des de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

Respansével: f? 11\\_,

Data da publicitagdo no website:

£




Municipio de Cabeceiras de Basto

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE CABECEIRAS DE 39 TRIMESTRE
BASTC
ZONA DE ABASTECIMENTO: Passes — Portela 2025

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se i verificagio da qualidade da dgua da rede poblica, através de andlises periddicas na torneira
do consumidor, segundo o Programa de Contralo da Qualidade da Agua (PCQA} aprovado pela autoridade competente [ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos ) ] N.2 Analises {PCQA)
23 . N.2 Anglises | % Cumprimento Analises Realizada
Preetolinae et vP Unidade Minimo Maxima superiores VP do VP Previstas Realizadas %
Escherichia coli (E. Coli) 0 N/100 ml o 0 100% 1 100%
Bactérias collfarmes N/10G ml 1} 0 100% 100%
Desinfetante residual — g/l 05 0,6 == L 1 e
Cheiro a 25 2C 3 Fator de dilui¢do
Sabora 25 oC 3 Fator de diluicdo
pH 2652205 Unidades pH
Condutividade 2500 uSfem a 20 2C
Cor 20 mg/l PtCo
Turvagdo 4 UNT
Enterococos 0 N/100 ml
Nimero de coldnias a 22 eC N/ml
Clostridium perfringens 0 N/100 ml
Aluminic 200 g/l Al
Azoto Amoniacal 0,50 0| N H g syl g e
Antimgnlo 50 ug/l Sh
Arsénio 10 uefl As
Benzeno 1,0 ug/l
Benzo{a)pireno 0,010 ug/l
Boro 1,0 mg/l B
Bromatos 10 M| BIC i s vt s
Cadmio 50 wgfl Cd
Cilcio - mgfl Ca
Cianetas 50 e/l CN
Cloretos 250 mg/1 Cl
Cloritos 0,7 TG G 1.t et 32
Cloratos 0,7 Mm@/ ClOamgn cicarg cios
Chumbo 10 uefl Ph
Cobre 2,0 mefl Cu
Cromio 50 Me/l Cr
1,2 —dicloroetano 3,0 el
Dureza total M CaCC . s ot
Ferro 200 ue/fl Fe
fluoretos 1,5 mg/l F
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (HAR): 0,10 g/l
Benzo({b)fluaranteno - ug/l
Benzo(k}fluoranteno - ugdl
Benzo(ghi)perilene - 104
Indeno(1,2,3-cd)pireno -— ug/l
Magnésio - mg/l Mg
Manganés 50 pgfl Mn
Nitratos 50 MG/ NOamgn noamgs 103
Nitritos 0,50 mgi NOzmg noz
Mercdrio 1,0 ug/l Hg
Nitjuel 20 Mg/t Ni
Oxidabilidade 5,0 MgA Ozmgroz
Pesticidas - total 0,50 ug/|
Potdssio mg/lK
Atrazina 0,10 ue/l
Bentazona 0,10 ney)
Desetilatrazina 0,10 pg/|
Desetilterbutitazina 0,10 ug/l
Dimetoato 0,10 ugdl
Dimetenamida -P 01 peyf
Glifosato -—- ug/l
Glifosato AMPA 0,1 pg/l
Metofacloro 0,10 nell
Metribuzina 0,10 ug/l
Metalaxlt 0,10 ug/l
Terbutilazina 0,10 pefl
Ometoato 0,10 pe/l
Metabolito MES6PHO51 0,10 ug/l
Selénio 10 ugfl Se
Sodio 200 mgfl Na
Sulfatos 250 Mg/ SOumgi sos
Tetracloroetena e Fricloroeteno: 10 ug/l
Tetraeloroeteno g/l
Tricloroeteno --- ue/t
Trihalometanos - total (THM): 100 4]
Clorofdrmin - ue/l
Bromoférmio - pedl
Bromodiclorometano s/l
Dibromoclorometano — ug/l
Dose indicativa 0,10 mSv
Radao 500 Bag/l
NOTA:

Informagdo complementar relativa 2 averiguagdo das situagBes de incumnprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

Responsdvel; /y 1 }'v

Data da publicitagdo no website:




Municipio de Cabeceiras de Basto

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE CABECEIRAS DE
BASTO

32 TRIMESTRE

ZONA DE ABASTECIMENTO: Passos A

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei 0.2 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu
torneira do consumidor, segundo o Programa de Cantrolo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente {ERSAR).

-s¢ & verificacdo da qualidade da dgua da rede pablica, através de anilises perigdicas na

Valor Pararnétrico {VP} Valores obtidos Mo A L N.2 Andlises (PCOQA)
ST VP Unidade Minimo Maxima suf:eriore's Ll pvp Previstas Realizadas R::IIézlLsdE:%
Escherichia colf (E. Coli) a #1000 mi 0 0 100% 1 100%
Bactérias califormes o] N100 ml 1] Q 100% 1 100%
Desinfetante residual - mg/l 0,6 0,6 1 1 100%
Cheiro a 25 ¢C 3 Fator de diluicio
Sabor a 25 2C 3 Fator de diluigdo
pH 26,58 20,5 tnidades pH
Condutividade 2500 pSfoma 20 eC
Cor 20 mg/1 PtCo
Turvagdo UNT
Enterococos N/100 ml
Nimero de colénias a 22 2C — N/m)
Clostridium perfringens 0 N/100 ml
Aluminio 200 ug/L Al
Azoto Ameniacal 0,50 MG NH s sHamgn Wetdmen 1k
Antiménio 5.0 ug/1sb
Arsénio 10 ug/l As
Benzeno 1,0 pedt
Benzo{a)pireno 0,010 g/t
Baro 1,0 mg/l B
Bromatos 10 HEA BrOuugn srosper nioayg wos
Cadmio 5.0 ue/l Cd
Célcio -— mg/l Ca
Cianetos 50 ue/ICN
Cloretos 250 mg/1 Cl
Cloritos 0,7 MGA ClO 2 ziozingn cozmp ez
Cloratos a,7 MY ClOamgn cio3mat c103
Chumbo 10 ugfl Pb
Cobre 2,0 mg/i Cu
Crémlo 50 ug/l Cr
1,2 - dicloroetano 3,0 Hefl
Dureza total mgfl CaCOamgr cacaamgn cacrs
Ferro 200 rafl Fe
Fluoretos i mg/l F
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos [(HAP}: 0,10 ugfl
Benzo{b}fluoranteno -— nefl
Benzo{k)fluoranteno ug/t
Benzoighijperileno - pe/ft
Indeno{l,2,3-cd)pireno ug/l
Magnésio - mg/l Mg
Manganés 50 ug/1 Mn
Nitratos 50 M/ NOamgrt Nosmgr nos
Nitritos 0,50 Mg/l NOzmgi noz
Merclirio 1,0 Mg/l Hg
Niquel 20 pg/l Ni
Onidahilidade 5,0 Mo/l Camga oz
Pesticidas - total 0,50 ua/l
Potassio — mg/f1K
Atrazina 0,10 ugfl
Bentazona 0,10 ugd)
Desetilatrazina 0,10 pg/l
Desetilterbutilazina o.10 me/l ]
Dimetoato 0,10 pe/l
Dimetenamida -p 0.1 Hg/t
Glifosato uedl
Glifosato AMPA 0,1 ug/l
Maetolaclore 0,10 L/l
Metribuzina 0,10 pe/l
Metalaxll 0,10 ug/l
Terbutilazina 0,10 ug/fl
Ometoato 0,10 ugdl
Metabollte ME56PHO51 0,10 e/t
Selénio 10 ug/l Se
S6dio 204) mg/l Na
Sulfatos 250 MG/ SO sa4
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 Hefl
Tetracloroeteno -— ue/t
Triclaroceteno -— ug/l
Trihalometanos - total (THM): 100 pgsl
Claroférmio - ue/)
Bromoférmio pg/|
Bremodiclorometano 0,37
bibromoclorometane - ng/l
Dose Indicativa 0,10 mSy
Raddo 500 Bay/l
NOTA;

i

Informagdio ecamplementar relativa 3 averiguagio das situagBes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

Responsavel: y ‘/{ }\_J

Data da publicitacio no website:

4




Municipio de Cabeceiras de Basto

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANGQ NO CONCELHO DE CABECEIRAS DE 32 TRIMESTRE
BASTO
ZONA DE ABASTECIMENTO: Passos B 2025

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se 3 verificacio da qualidade da Agua da rede piblica, através de andlises periddicas na torneira
do consumidor, segundao o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises (PCQA)
N.2 Andlises % Cumprimento . :
Parametro {unidades) - Unidade S e Maximo superiores VP do VP Previstas Realizadas Andlises Realizada%
Escherichia cofi (E. Cofi) U N/100 il 100% 1 1 100%
Bactérias coliformes 0 N/100 ml 100% 1 1 100%
Desinfetante residual mg/l 0,5 0,5 -— 1 1 100%
Cheiroa 25 oC 3 Fator de diluicio
Sabora 25 °C 3 Fator de diluigdo
pH =6,58<95 Unidades pH
Condutividade 2500 uSfem a 20 8¢
Cor 20 mg/l PtCo
Turvacda 4 UNT
Enterococos o N/10G ml
Nimero de colénias a 22 2C - N/ml
Clostridium perfringens 0 N/100 mt
Aluminio 200 e/l Al
Azoto Amontacal 0,50 g NHaa e opatutamgibire
Antiménia 5,0 ne/l sh
Arsénio 160 ug/l As
Benzeno 1,0 e/t
Benzo{a)pireno 0,010 ug/l
|gore 1,0 mg/l B
Bromatos 10 - T=Ts BTSSR
Cadmio 5,0 pefl cd
Célcio - mg/i Ca
Cianetos S0 g/l CN
'Cloretos 250 me/l C!
|claritos 0,7 LT e IR
Cloratos 0,7 ma/ Gl umg mosnd ooz
Chumbe 10 ug/l Pb
Cobre 2,0 mg/i Cu
Crémio 5o ug/l Cr
1,2 - dicloroetano 3,0 1A
Dureza total = MO CAC T e it fond
Ferrp 200 pe/l Fe
Fluoretos 1.5 mg/l F
Hidrocarbonetos Aromaticos Paliciclicos (HAP): 0,10 4]
Benzo(b)ffueranteno — g/l
Benzo(k)fluorantena - ug/l
Benza(ghijperileno - pe!
Indeno{1,2,3-cd)pirenc — ugfi
Magnésio - mg/l Mg
Manganés 50 ugA Mn
Nitratos 50 QI NO ainga noamgn was
Nitritos 0,50 Mg/l NOzmya oz
Mearciirio 1,0 Hg/l He
Niquel 20 g/l Ni
Oxidabilidade 5,0 MG/l Oampi o2
Pesticidas - total 0,50 uedl
Potassio mgfik
Atrazina 0,10 sl
Bentazona 0,10 pa/l
Desetilatrazina 0,10 uedl
Desetllterbutilazina 0,10 ug/l
Dirmetoato 0,10 ug/l
Dimetenamida -P 0.1 He/l
Glifosato (T:78
Glifosato AMPA, 0.1 g/l
Metolacloro 0,10 pedl
Metribuzina 0,10 1/l
Metalaxil 0,10 Lgfl
Terbutilazina 0,10 L/l
Ometoato 0,10 ue/t
Metabolito ME56PHO51 0,10 ug/fl
Selénio 10 pefl Se
Sédio 200 mg/l Na
Sulfatos 250 Mg/l SOumgr sea
Tetracloroeteno e Tricloroetena: 10 nefl
Tetracloroetenn - pg/!
Tricloroetena - ug/l
Trihalometanos - total (THM}: 100 He/
Clorpférmio - ug/!
Bromofdrmio - ugfl
Bromodiclorometano - pefl
Dibromoclorometano g/
Dose indicativa 0,10 mSv
Rad3o 500 Bag/t
NOTA:

Informagdio complementar relativa a averiguagao das situagdes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

Responsével: Vq /L_../

Data da publicitacio no website:

[



Municipio de Cabeceiras de Basto

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANG NO CONCELHO DE CABECEIRAS DE

BASTO

32 TRIMESTRE

ZONA DE ABASTECIMENTG: Petimao

2025

|Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu
torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovade pela autoridade competente {ERSAR).

-5e & verificagfio da gualidade da dgua da rede publica, através de anilises periddicas na

Valor Paramétrico (WP} Vialares obtidos P L Sl N.2 Andlises (PCOA)
= .2 Andlises umprimento il .
i VP Unidade Minirna Maximo B e pvp Previstas Realizadas Analrsesl’l:eallzada
Escherichia coli (E. Coli) 0 N/100 mi 0 o 0 100% 1 . Lo
Bactérias coliformes ] N/100 ml a 0 Y 100% 1 ! A0S
Desinfetante residual mg/l @70 0,70 1 1 L
Cheira a 25 ¢C 3 Fator de diluigdo
Sabor a 25 ¢ 3 Fator de diluigdo
pH 26,56 <85 Unidades pH
Condutividade 2500 MS/cma 20 9C
Cor 20 mg/l PtCo
Turvagda 4 UNT
|Enteracocos 0 N/100 ml
INdmeru de coldnias a 22 2C P N/m]
|Clostridium perfringens 0 N/100 ml
Aluminio 200 pg/L Al
Azoto Amoniacal 0,50 WHGA W Har tbtdon oo duaga
Antiménio 10,0 Heg/1 5h
Arsénio 10 e/l As
Benzeno 1,0 ug/l
Benzo{a)pireno 0,010 ug/
Baro 15 mg/l B
Bromatos 10 WG BID ik cvga bt A
Cadmie 5.0 ug/l Cd
Célcio mg/l Ca
Cianetos 50 g/t CN
Cloretos 250 mg/fl Ct
Cloritos 0,25 MO T s g i
Cloratos 0,25 A ClOamgn cictim: e
Chumho 10 ug/l Pb
Cobre 2,0 mg/l Cu
Crdmio 50 Mgl Cr
1,2 - dicloroetano 3,0 pg/l
Dureza total = M CaCOw, o e
Ferro 200 pg/l Fe
Fluoretos 15 mg/l F
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos {(HAP): 0,10 g/l
Benzo{b}fluoranteno - pe/ll
Benzo{kfluoranteno ne/fl
Benzo{ghilperileno ngll
Indeno{1,2,3-cd)pirenc - Hgf!
iMagnésio - mg/l Mg
Manganés 50 pg/1 Mn
Nitratos 50 MGA NQargn neamgn s
Nitritos 0,50 Mg/l NOzmga nez
Merciirio 1,0 ug/! He
Niguel 20 g/l Ni
Oxidabifidade 5,0 MG/ Ongi o2
Pasticidas - total Q,50 pg/l <0,03 <(,03 0 100% 1 1 100%
Patdssio = mg/IK
Atrazina 0,10 ugs!
Bentazana 0,10 pg/l
Desetilatrazina 0,10 ugfl
Desetilterbutilazina 0,10 pe/fl
Dimetoato 3,10 ugfl <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Dimetenamida -P 0,1 e/t
Glifosato - pe/l
Glifosato AMPA 0,1 ue/l
Metolacloro 0,10 pe/t <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Metribuzina 0,10 pg/fl
Metalaxil G,10 ue/l
Terbutilazina 0,10 we/fl
Ometoato 0,10 nafi <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Metabolito M6S6PH051 ¢.10 ng/l
Selénio 10 Lg/l se
Sddio 200 mg/l Na
Sulfatos 250 Mg/ SCumgnsoe
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 ugf!
Tetracloroeteno - pe/fl
Tricloroeteno --- pg/l
Trthalometanos - total (THM): 100 e/l
Cloroférmio - pe/!
Bromoférmio ug/l
Bramodiclorometano --- ugfl
Dibromeclorometano - ue/f!
Dose indicativa 0,10 mSy
Raddo 500 Bey/l
Notas:

infermagdo complementar relativa 3 averiguacdo das situa

goes de Incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas).

Responsavel; ﬁ /\_/

Data da publicitacio no website:

{




Municipio de Cabeceiras de Basto

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMAND NO CONCELHO DE CABECEIRAS 32 TRIMESTRE
DE BASTO
ZONA DE ABASTECIMENTO: Riadouro 2025

Emn conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.¢ 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificagio da qualidade da dgua da rede pitblica, através de andlises periddicas na
torneira do consumider, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua {PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR].

\falor Paramétrico {\'P} Valores obtidos I N.2 Analises (PCQA)
Pardmetro (unidades) sﬂl,},iﬁ:f.l_j: 'f;sp % cump:}?em & . : Andlises Realizada%
VP Unidade Minimao Maxima Previstas Realizadas
|Escherichia coli {E. Cofi) 0 N/100 ml 100% 1 1 100%
Bactérias coliformes 0 N/100 ml 100% 1 L0z
Desinfetante residual mg/l 04 0.4 - = g
Cheiro a 25 2 3 Fator de diluigao
Sabora 252C 3 Fator de diluigdo
pH 6,588 5 Unidades pH
Condutividade 2500 HS/em a20°C
Cor 20 mg/l PtCo
Turvagio 4 UNT
Enterococos 0 N/100 ml
Mimero de colénlas a 22 £C N/ml
Clostridium perfringens 0 N/100 ml
Aluminio 200 He/L Al
Azoto Amoniacal 0,50 G NH a1yt ra g s
Antiménio 5.0 ue/l Sb
Arsénio 10 Hg/l As
Benzeno i,0 pa/
Benzo(a)pireno 0,010 ug/!
Baro 1,0 mgfl B
Bromatos 10 101 BrOrey i p i 20
Cadmlo 5,0 ug/l cd
Calcio - mgfi Ca
Cianetos 50 ne/! CN
Cloretos 250 mg/1 Cl
Cloritos 0,7 M@ i msrvarimgt 2 mptcas
Cloratos 0,7 MG ClO gt cioamen eiaa
Chumbo 10 g/l Pb
Cobre 2,0 me/l Cu
Cramlo 50 ugfl Cr
1,2 —diclorpetane 3,0 g/
Dureza total M CACD uge carvamgrose..
Ferro 200 ugfl Fe
Fluoretos 1,5 mgfl F
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos {HAP): 0,10 uedl
Benzo{b)fluoranteno - T4
Benzo{k}fluoranteno - pef!
Benzo(ghi}perileno - uEgfi
Indeno(1,2,3-cd)pireno - ueg/l
Magnéslo mg/l Mg
Manganés 50 pe/l bin
Nitratos 50 YA NOuamgn naamen nos
Nitritos 0,50 Mg/l NCamgn noz
'Mercdrio 1,0 vg/l Hg
|niquel 20 e/l i
Oxidabilidade 50 mg/l Qzng oz
Pesticidas - total 0,50 neyl 0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
|Potassio mg/IK
Atrazina 0,10 ug/fl
Bentazona 0,10 ug/l
Desetilatrazina 0,10 ped!
Desetilterbutilazina 0,10 ugfi
Dimetoato 0,10 ug/l <(,030 <0,020 #] 100% 1 1 100%
Dimetenamida -P 0,1 pesl
Glifosato pedl
Glifosato AMPA, 0,1 174}
Metolacloro 0,10 peft «<{,030 <0,030 v} 100% 1 1 100%
Metribuzina 0,16 Ml
Metalaxil 0,10 pe/dl
Terbutilazina 0,10 pefl
Ometoato 0,10 ug/! <0,030 <(.030 0 100% 1 1 100%
Metabolito MESEPHO51 0,10 ug/l
Selénio 10 HEe/l Se
Sadio 200 meg/l Na
Sulfatos 250 mg!l SOy sos
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 e/l
Tetracloroeteno - ug/l
Tricloroeteno - 1e/l
Trihalometanas - total {THM): 100 ue/l
Cloroférmio - pe/!
Bromofdrmia - ugfi
Bromediclorometano = ng/l
Dibromactorometano /i
Dose indicativa 0,10 mSv
Radda 500 Bg/|
NOTA:

Informac3o complementar relativa a averiguacdo das situag@es de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

Responsdvel: M { [L/

Data da publicitagido no website:

{




Municipio de Cabeceiras de Basto

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE CABECEIRAS
DE BASTO

32 TRIMESTRE

ZONA DE ABASTECIMENTO: Samie

2025

|tm conformidade com o Decreto-lei n.2 306/2007, de 27
torneira do consumidor, segundo o Programa de Cantrol

de agosto, alterado pelo Decreto-lei n.2 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se 4 verificagiio da qualidade da 4gua da rede piblica, através de andlises periddicas na
o da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente {ERSAR).

Valor Pavramétrico [VP) Valores obtidos A . e N.2 Andlises (PCQA)
Sl Ry, VP Unidade Minimo Maximo s?ﬁ;#g?;:?l’ “mp:;';‘e" i Previstas Realizadas Anallsesi;.eallzada

Escherichia coli {E. Coli) 0 N/100 ml 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias coliformes 0 N/100 ml 0 o o 100% 2 2 L0036
Desinfetante residual - mg/| 04 0.5 = 2 ? Hew
Cheiro a 25 2C 3 Fator de diluigio <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabora 25 2C ! Fator de diluigio <1 <1 0 100% 1 1 100%
IpH 26,5 e <95 Unidades pH 6,5 6,5 Q 100% 1 1 100%
Condutividade 2500 uS/cma 20 ¢C 52,5 52,5 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mg/l PtCa <3,0 <3,0 0 100% 1 1 100%
Turvagéo 4 UNT <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Enterococos ) h/100 ml 4] 0 o] 100% 1 1 100%
Noamero de colénias a 22 2C - N/ml a 0 - - 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 ml 0 0 0 100% 1 1 100%
Aluminio 200 Hg/L Al 90 50 a 100% 1 1 100%
Azoto Amaoniacal 0,50 G/ NHaeng g s s <0,0% <0,05 0 100% 1 1 100%
Antiménio 5,0 pefl sb «<{,50 <0,50 o] 100% i 1 1 100%
Arsénio 10 g/l As <50 <5,0 a 100% 1 1 100%
Benzeno 1,0 ue/t <0,20 <(,20 0 160% 1 1 100%
Benzofa)pireno 0,010 e/l «(,0030 <0,0030 Q 100% 1 1 100%
Boro 1,0 mg/I B <(,010 <0,010 0 100% 1 L 100%
Bromatos 10 L8/ BrOsn ey +acsg. B3 3,0 <3,0 g 100% 1 1 100%
Cadmio 5,0 g/l Cd <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Calcio mg/l Ca <2,5 2,5 --- -— 1 1 100%
Cianetos 50 pe/l CN <10 <10 0 100% 1 1 100%
Cloretos 250 ma/I I <10,0 <10,0 0 100% 1 1 100%
Cloritos 0,7 A O must e marns- <(,02 0,02 0 100% 1 1 100%
Cloratos 07 M ClO:mgr ciozmgt cios <0,08 <0,08 0 100% 1 N 1 100%
Chumbo 10 e/l Ph 9,4 9,4 0 100% 1 1 100%
Cobre 2,0 mg/l Cu 5,51E-02 5,51E-02 #] 100% 1 1 100%
Crémio 50 e/l Cr <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
1,2 — diclorpetano 3,0 pedl <{},750 <0, 750 0 100% 1 1 100%
Dureza total MG CAC Dyt i Cotns 1,63 1,63 - - 1 1 100%
Ferro 200 pg/l Fe <50 5,0 0 100%; 1 1 100%
Fluoretos 1,5 mg/l F <0,20 <0,20 0 100% 1 1 100%
Hidrecarbonetos Aromaticos Policiclicos (PAH ‘s): 0,10 ug/l <0,0200 «0,0200 1 1 100%
Benzo(b)fluoranteno -— ug/l <0,0200 <0,0200 - 1 1 100%
Benzo(k)fluocrantene uefl <0,0200 <(0,0200 -— 1 1 100%
Benzo(ghi)perilena — Hes <0,0200 <0,0200 -— - 1 1 100G%
Indeno(1,2,3-cd)pireno == ugfl <0,0200 <0,0200 1 1 100%
Magnésio ma/l Mg 0,396 0,39 = 1 1 100%
Manganés 50 g/l Mn <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
Nitratos 50 aINO s Wi 9,9 99 0 100% 1 1 100%
Nitritos 0,50 Mg NCzmgi nao <0,10 <0,10 ¢ 100% 1 1 100%
Mercirio 1,0 uafl Hg <0,0100 <(,0100 a 100% 1 1 100%
Niguel 20 HEA Ni 4.4 4.4 a 100% 1 1 100%
Oxidabilidade 50 Mgl Oamgr 2 <1,0 <1,0 u] 100% 1 1 100%
Pesticidas - total 0,50 pe/fl <003 <{(,03 a 100% 1 1 100%
Patdssio - mg/IK <2,5 <25 - - 1 1 100%

Atrazina 0,10 g/l

Bentazona 0,10 ne/l

Desetilatrazina 0,10 ug/l
Desetilterbutilazina 0,10 pefl <0,030 <0,030 O 100% 1 1 100%
Dimetoato 0,10 ng/! <0,030 <0,030 0 100% I 1 100%
Dimetenamida -P 0.1 g/t <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Glifasato - ugfi <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Glifosato AMPA 0.1 pa/l <0,030 <0,030 o 100% 1 1 100%
Metolaclaro 0,10 g/l <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%

Metalaxil 0,10 n&d!
Terbutilazina 0,10 ugzfl <0,030 «<0,030 4] 10054 1 1 100%
DOmetoato 0,10 Hg/l <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Metabolito M&LGPHOS1 0,10 uefl <0,030 <0,030 4 100% 1 T 1 100%
Selénio 10 pg/l Se <05 0,5 a 100% 1 1 100%
Sadio 200 me/fl Na 53 53 a 100% 1 1 100%
Sulfatos 250 MG SCOumgn sy <10,0 <10,0 o 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 pefl <0,20 <0,20 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno - uefi <0,20 <0,20 - 1 1 100%
Tricloroeteno - ug/l 0,10 <0,10 — -— 1 1 100%
Trihalometanos - total {THM): 100 ugh G, 76 8,76 Q 10024 1 1 100%
Clarofdrmio - Lefl 3,49 3,45 - —m 1 1 100%
Bromofdrmig = ugfl 0,28 0,29 = 1 1 100%
Bromodiclorometano --- ug/t 1,74 1,79 --- -- 1 1 100%
Dibromoclorometano ug/| 1,19 1,19 - - 1 1 100%
Dose indicativa 0,10 mSy <(,10 <D,1 100% 1 1 100%
Alfa Total - B! 0,06 0,06 100% 1 1 100%
Rad3o L] 8o/l <10,0 <10,0 100% 1 1 100%

NOTA:

informacgdo wmpleryentar relativa & averiguacio das situacdes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

Data da publicitagiio no website:

Responsével: ,_!( K/
/




DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE CABECEIRAS DE 32 TRIMESTRE
Municipio de Cabeceiras de Basto s
ZONA DE ABASTECIMENTO: §. Nicolau 2025
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.® 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se a verlficagdo da qualidade da dgua da rede piblica, através de andlises periddicas na torneira do
consumidaer, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente {ERSAR).
Valor Paramétrico {VP) Valores obtidos N.2 Analises {PCQA)
N.2 Andlises |% Cumprimento do
Pardmetro {unidades) ] Unidade Minimo Maximo superiores VP VP Previstas Realizadas Anatises Realizada%
Escherichia coli (E. Coll} 0 N/190 m 0 3} 0 100% 3 3 100%
Bactérias coliformes 0 N/100 mi 0 0 0 100% 3 3 100%
Desinfetante residual -— mg/l o4 0,5 - - 3 3 100%
[Cheiro a 25 2C ) Fator de diluigdn <1 <1 4] 100% 1 1 100%
Sabor a 25 2C 3 Fator de diluicdo <1 <] 0 100% 1 1 100%
pH =55e 95 Unidades pH 7,4 7.4 0 100% 1 i 1005
Condutividade 2500 uS/cm a 20 eC 281 281 a 100% 1 1 100%
Cor 20 mgfl PtCo <3,0 <3,0 Q 100% 1 1 100%
Turvagdo 4 UNT <1,0 <1,0 Q 100% 1 1 100%
Enterococas 0 N/100 ml 0 o 0 100% 1 1 100%
Ndmero de coldnias a 22 5 - N/ 1] 0 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 Nf100ml
Aluminio 200 pg/LAl
Azoto Amoniacal 0,50 TG MM g vt gt Mg
Antimdnio 50 ugfl 5h
Arsénio 10 e/l As
Benzena 1.0 ugd
Benzo{a)pireno 0,010 pg/l
Baro 1,0 mg/l B
Bromatos 10 11 Bl PORT
Ciadmio 5,0 pe/lcd
Calcio - mg/l Ca
Carbeno Organico Total (COT) mg/lC
Cianetos 50 ug/l1 CN
Cloretos 250 mg/l Cl
Cloritos 0,7 Mg Cl Qg iy crommt oz
Claratos a,7 M/ ClQuang: ciamg ws
Chumbo 10 ug/l Pb
Cabre 2,0 megfl Cu
Crémio 50 pg/1 Cr
1,2 — dicloroetano 3,0 ug/fl
Dureza total - Mgl CaCOsm1 cacomet canos
Ferro 200 ugfl Fe
Fluoretos 1,5 mg/I F
Hidrocarbonetos Aromdticos Policiclicos (HAP): 0,10 pedl
Benzo(b}fluoranteno - ug/l
Benzofk)fluoranteno nefl
Benzo{ghijperileno Mg/l
Indeno{},2,3-cd)pireno - g/l
Magnésio -— mg/l Mg
Mangangs 50 ugfl Mna 7,1 71 0 100% 1 1 100%
Nitratas 50 MGf NOseg wosmgn noa
Nitritos 0,50 mMafl NO:mgn iz
Mercirio 1,0 pefl Hg
Niquel 20 He/l Ni
Oxidabilidade 5,0 Mg/ Qagnoz
Pesticidas - total 0,50 pgdl <0,03 <,03 0 100% 1 1 100%
Potassio - mg/IK
Atrazina 0,10 He/l
Bentazona 0,10 ng/l
Desetilatrazlna 0,10 g/l
Desetilterbutilazina 0,10 e/l
Dimetoato 0,10 pe/l <0,030 <0,030 o 100% 1 1 100%
Dimetenamida -P 0.1 e/l
Glifosato - pe/!
Glifasato AMPA, 0,1 pg/l
Metalacloro 0,10 ug/l <0,030 <0,030 4] 100% 1 1 100%
Metribuzina 0,10 ue/l
Metalaxi| 0,10 ug/l
Terbutilazina 0,10 ug/l
Ometoato Q0,10 ug/l <0030 «<(,030 a 100% 1 1 100%
Metabolito ME56PHO51 0,10 g/l
Selénic 10 ug/! Se
Sodio 200 mg/! Na
Sulfatos 250 Mg/l SCumgnsins
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 ug/!
Tetracloroeteno pgfi
Trictoroeteno - Lgdl
Trihalometanos - total {THM): 100 pefl
Cloroférmio ug/!
Bromofirmio ug/l
Bromeodiclorometano = pg/l
Dibromoclorometano Lg/l
Daose indicativa 0,10 msv
|Radzo 500 Bq/|
MOTA:
Informagda complementar relativa & averiguacio das situacdes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):
r
Responsavel: /y_;) M . Data da publicitacdo no website:
]




Municipio de Cabeceiras de Basto

DE BASTO

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE CABECEIRAS

32 TRIMESTRE

ZONA DE ABASTECIMENTQ: 5R. 2 de Fatima

2025

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado peto Decreto-tei n.2 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se 4 verificaciio da qualidade da dgua da rede publica, através de andlises periddicas
na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controle da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR),

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises (PCQA)
Parametro {unidades) N.2 Andlises | % Cumprimento do Anilises Realizada
vp Unidade Minimo Méximo | SuperioresVP ve Previstas Realizadas
Escherichia cofi (E. Coli) 0 N/100 ml 5] D 100% 2 2 100%
Bactérias colifermes 0 N/100 ml 0 >1,0E+02 1 50% 2 2 100%
Desinfetante residual mg/! 0,4 0.5 - - 2 2 100%
Cheira a 25 2C 3 Fator de diluigdo <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 25 2C 3 Fatar de diluigdo <1 <l 0 100% 1 1 100%
pH 26,5295 Unidades pH 7.1 71 0 100% 1 1 100%
Condutividade 2500 pSfem a 20 2C 72 72 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mgfi PtCo <3,0 <3,0 a 100% 1 1 100%
Turvacdo UNT <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Enterococos N/100 ml 0 0 0 100% 1 1 100%
Numero de coldnias a 22 2C = W/ml 4 ! = 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 ml
Aluminia 200 ugfL Al
Azato Amoniacal 0,50 1M MH a0 0t e bt 418
Antiménio 5,0 pefl 5h
Arsénio 10 ug/l As
Benzeno 1,0 ug/!
|Benzo(a]pl’reno 0,010 ugfl
Boro 1,0 mgfi B
Bromatos 10 il BrChyy sy as s agai
Cadmlo 5,0 peftCd
Calcio - mg/l Ca
Cianetos 50 ng/l CN
Cloretos 250 mg/! Cl
Cloritos 0,7 MG CID gz vr-wghcy
Claratos 0,7 Mg ClOumge croamg! cacs
Chumbo 10 ug/l Ph
Cobre 2.0 me/fl Cu
Cramio 50 pgfl Cr
1,2 - diclaroetanc 3.0 pe/|
Dureza total - A CaClhy o3 mges v,
Ferro 200 pg/l Fe
Fluoretos 15 mg/l F
Hidrocarbonetos Aromaticos Paliciclicos {HAP): 0,10 ug/l
Benzo(b)flueranteno pefi
Benzo(k)fluoranteno - ng/l
Benzo{ghi)jperileno - ug/l
Indeno{1,2,3-cd)pirenc - ng/l
Magnésio mg/l Mg
Manganés 50 ug/l Mn
Nitratos 50 Mt M Omgn kodmgn noa
Nitritos 0,50 mg/l NComgi noz
Merciirio 1,0 pe/l Hg
Niquel 20 ug/l Ni
Oxidabilidade 50 Mg Oamgr oz
Pesticidas - total 0,50 Mgl <0,03 <0,030 0 100% 1 1 100%
Potassio - mg/tK
Atrazina 0,10 gfl
Bentazana 0,10 pg/|
Desetilatrazina 0,10 Lgfl
Desetilterbutitazina 0,10 pg/l
Dimetoato 0,10 ug/
Dimetenamida -P 0.1 ug/l <0,030 «0,030 0 100% 1 1 100%
Glifosato - g/l
Glifosato AMPA 0,1 ug/!
Metalaclaro 0,10 pg/l
Metalaxil 0,10 pefl
Metabolito M6S6PHD51 0,10 pgfl <(,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Terbutilazina 0,10 el
Ometoato 0,20 pg/l
Selénio 10 pg/! Se
Sadie 200 mg/l Na
Sulfatos 250 Mgfl SOuman sos
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 1G pg/l
Tetracloroeteno - ugl!
Tricloroeteno ug/l
Trihalametanos - total (THM}: 100 Hefl
Cloroférmio - ugfl
Bromofdrmio - g/l
Bromodiclorometano - pg/l
Dibromoclorometano — pe/l
Dose indicativa 0,10 m3y
Radio 500 Bq/
NOTA:

Informac3a complementar relativa & averi
adugdo/distribuicio/reservatério.
Medidas : D2 — Manutengao/limpeza/higienizacio na rede de distribuicdo/reservatério.

guagdo das situagdes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas): Baterias coliformes: Causa: D2 - Falta de manutengdo/limpeza na rede de

Responsdvel: 7_% N

Data da publicitagio no website:

/




Municipio de Cabeceiras de Basto

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE CABECEIRAS DE 3° TRIMESTRE
BASTO
ZONA DE ABASTECIMENTOD: Telxugueiras 2025

Em conformidade cam o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 15;/200?, de 7 de dezembro,
do consurmidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente {ERSAR).

procedeu-se & verificacio da qualidade da dgua da rede piblica, através de andlises periédicas na torneira

Valor Paramétrico {VP)

Valores obtidos

N.2 Andlises (PCOA)

N.2 Andlises % Cumprimento
Parametro (unidades} ap fetre s Tt NTiin superiores VP do VP CreviEhe e Andlises Realizada%
escherichia coli (E. Coli) 0 N/100 m! 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias collformes 0 N/100 ml 0 1] 100% 1 100%
Desinfetante residual - mg/l 0,5 0,5 — - 1 100%
Cheiro a 25 2C 3 Fatar de diluigio
Sabora 252C 3 Fator de diluicio
pH =658 <95 Unidades pH
Condutividade 2500 1Sfcm a 20 8¢
Cor 20 mg/| PtCo
Turvagdo 4 UNT
Enterococos 0 N/100 mi
Namero de colénias a 22 2C = N/ml
Clastridium perfringens 0 N/100 ml
Aluminio 200 ug/LAl
Azoto Amoniacal 0,50 PG NHe gt b dugttigagar
Antiménio 5,0 ugfl Sh
Arsénio 10 Lg/l As
[Benzeno 1.0 g/l
|Benzo(a)pireno 0,010 e/l
Baro 1,0 mg/l 8
Bromatos 140 B Bt hcttgs s+
Cadmio 50 pg/| Cd
Calcio -— mg/l Ca
Cianetos 50 ug/l CN
Cloretos 250 mg/t Cl
Cloritos 0,7 i CIO e ST
Cloratos 0,7 M@ ClO g ciramgn
Chumbo 10 uefl Pb
Cobre 2,0 mg/l Cu
Crémio 50 uefl Cr
1,2 ~ dicloroetana 3,0 ne
Dureza total - gl Cal ., -,
|Ferro 200 ue/l Fe
Fluoretos 1,5 mg/l F
Hidracarbonetos Aromadticos Paliciclicos (HAP): 0,10 ug/l
Benzo{b)fluoranteno -—- ug/!
Benzo{k)fluoranteno gl
Benzoighi)perileno = pefl
Indeno(1,2,2-cd)pirenc .- He/|
Magnésio - mg/l Mg
Manganés 50 ue/l Mn
Nitratos 50 M/ NOsngi nsmga nca
Nitritos 0,50 g/ NQurmen rioa
Mercirio 1,0 He/l Hg
Niquel 20 ug/! Ni
Oxidabilidade 5,0 mgil Ozrgioz
Pesticidas - total 0,50 g/l
Potdssio - me/IK
Atrazina 0,10 ug/l
Bentazona 0,10 e/l
Desetilatrazina 0,10 He/l
Desetilterbutilazina 0,10 Mt
Dimetoato 0,10 g/l
Dimetenamida -P 0,1 ug/l
Glifosato - ug/l
Glifosato AMPA 0.1 uefl
Metolacloro 0,10 pa/t
Metribuzina 0,10 ugfi
Metalaxil 0,10 ug/l
Terbutilazina 0,10 pedl
Ometoato 0,10 Hefl
Metabolito ME56PHO51 0,10 pg/l
Selénio 10 g/l Se
Sodic 200 mg/l Na
Sulfatos 250 MG SOQumgn s
Tetracloroeteno e Triclorosteno: 10 ug/l
Tetracloroeteno - g/l
Tricloroeteno - pg/l
Trihalometanos - total (THM): 100 ug/l
Cloroférmio - pe/!
Bromoférmio - ug/!
Bromodicloremetano pgfl
Dibromoclorometano -— ug/l
Dose indicativa 0,10 msy
Radao S0D By
NOTA:

Informagdo complementar relativa a averiguagdo das situacbes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

Responsdvel; f_‘{ ‘k_/

Data da publicitacdo no website:

{




Municipio de Cabeceiras de Basto

DADQS DO CONTROLQ DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE
CABECEIRAS DE BASTO

32 TRIMESTRE

ZONA DE ABASTECIMENTO: Toninha

2025

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosta, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu
torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovade pefa autoridade competente (ERSAR).

-se & verificacdo da qualidade da dgua da rede pablica, através de analises periddicas na

Valor Paramétrico [VP) Valores obtidos , , N.2 Anilises (PCQA}
Parsmetro (unidades) N2 A.néllses % Cumprimento do : » ]
VP Unidade Minimo | Maximo TR pH Previstas Realizadas ALSNEEE R alizaikis
Escherichia coli (E. Coli) 0 N/100 mil 0 100% L i
Bactérias coliformes 0 N/100 ml 0 100% 1 100%
Desinfetante residual — mg/t 0,6 0,6 - 1 1 1003
Cheiro a 25 2C 3 Fator de diluigio
Sahara 25 oC 3 Fator de dilui¢io
pH z6.5e95 Unidades pH
Condutividade 2500 HS/em a 20 eC
Cor 20 mg/l PtCa
Turvagdo 4 UNT
Enterococos 0 N/100 ml
Nimero de colénias a 22 ¢C N/ml
Clostridium perfringens 1] MN/100 mi
Aluminio 200 pe/L Al
Azoto Amoniacal 0,50 M| NH 110 sngarstaman aia
Antimadnio 5,0 ng/l sb
Arsénio 10 ug/l As
|Benzeno 1,0 ug/l
Benzofa)pireno 0,010 pa/fl
Boro 1,0 mg/l B
Bromatos 10 ¢ B Oy g ataprins Somw b
Cadmio 5,0 pgfl Cd
Cilcio - mg/lCa
Clanetos 50 e/l CN
Cloretos 250 mg/l Cl
Cloritos 0,7 MG Gl prasy e gton
Cloratos 0,7 MGA CH g errzrig cios
Chumbo 10 1efl Pb
Cobre 2,0 me/l Cu
Crémio 50 pgfl Cr
1,2 - dicloroetano 3,0 ne/ft
Dureza total g CACD, st o
Ferro 200 ug/lt Fe
Fluoretos 15 mg/l F
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos {HAP): 0,10 14}
Benzo(b)fluoranteno - nef
Benzo(k)fluoranteno - uafl
Benzo{ghi)perileno =2 ug/l
ndeno(1,2,3-cd}pireno - Mg/l
Magnésio mg/l Mg
Manganés 50 pafl Mn
|Nitratos 50 119/ NO g egrgi nas
Nitritos 0,50 mMgél NOqron nez
Mercdrio 1,0 He/l He
|Niquel 20 ng/l Ni
Oxidabilldade 50 Mg Qg
Pesticidas - totai 0,50 ugdl
|Potdssio mg/IK
Atrazina| 0,10 pg/| i
Bentazona 0,10 nedl
Desetilatrazina 0,10 Hg/l
Desetilterbutilazina 0,10 ug/t
Dimetoato 0,10 ugfl
Dimetenamida -P 0,1 ug/t
Glifosato - ng/l
Glifosato AMPA 0.1 pg/l
Metolacloro 0,10 Mg/
Metribuzina 0,10 g/l
Metalaxil 0,10 e/
Terbutilazina 0,10 e/l
Ometoato 0,10 g/
Metabolito M&56PHD51 0,10 uedl
Selénio 10 ue/! se
Sédio 200 me/l Na
Sulfatos 250 Mg SOumun s
Tetracloreetene e Tricloroeteno: 10 pef!
Tetracloroeteng - g/l
Tricloroeteno Lg/l
Trihalometanos - total (THM): 100 ug/l
Claroférmioa HEfl
Bromoférmio -— pgdl
Bromadictorometanao ug/!
Dibromocdlorometano - gl
Dose indicativa 0,10 mS5v
Rad3n 500 B/l
MNota:

Infarmacdo complementar relativa a averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

Responsivel; f E d/_\

Data da publicitacio no website:

(




Municipio de Cabeceiras de Basto

DADQS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMAND NO CONCELHO DE CABECEIRAS DE BASTO

32 TRIMESTRE

ZONA DE ABASTECIMENTC: Torneiro

2025

Ermn conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosta, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se 3 verificagéo da qualidade da dgua da rede piblica, através de andlises periddicas na torneira
do cansumidor, segundo o Programa de Controlo da Quatidade da Agua {PCQA) aprovade pela autoridade competente {ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) el TE LS N.2 Andlises 2 LB Analises
pararigh o liniadis) VP Unidade Minimo Maximo superiores VP Cuml;:u; I\rfﬂpe = Previstas Realizadas | Realizada%
Escherichia cofi {E. Coll) 0 N/100 mi 100% 1 ! 10c%
Bactérias coliformes 0 M/100 ml 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual - mg/| 0.6 0,6 o - ! ! Syl
Cheirg a 25 2C Y Fator de dilvigao <1 <1 a 100% 1 1 100%
Sabor a 25 2C 3 Fator de dituigio <1 <1 0 100% 1 1 100%
pH 265e:95 Unidades pH 5,7 57 1 0% 1 1 100%
Condutividade 2500 pS/cm a 23 2C 66,9 66,9 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mgfl PtCo <30 <3,0 Q 100% 1 1 100%
Turvacio 4 UNT <1,0 <10 0 100% 1 1 100%
Enterococos N/100 ml 0 0 0 100% 1 1 100%
Nimero de coldnias a 22 2C - N/ml 1] 0 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 mil 0 0 0 100% 1 1 100%
Aluminio 200 ME/L Al 130 130 o 100% 1 1 100%
Azoto Amoniacal 0,50 MG NH s arsuat <0,05 «0,05 0 100% 1 1 100%
Antimonio 50 ng/l sk <0,50 <0,50 0 100% 1 1 100%
Arsénio 10 ug/l As <50 <5,0 a 100% 1 1 100%
Benzeno 1,0 pe/t <(,20 <0,20 Q 100% 1 1 100%
Benzo(a)pireno 0,010 e/ «<0,0030 «<(,0330 a 100% 1 1 100%
Boro 1,0 mg/l B <0,010 <0,010 0 100% 1 1 100%
Bromatos 10 B BrOh, Apm s b <3,0 <3,0 b} 100% 1 1 100%
Cadmio 50 ugfl Cd (0,5 <{,5 o 100%: 1 1 100%
Célkcio - mg/l Ca <25 <25 - - 1 1 100%
Cianetos 50 g/l CN <10 <10 0 1002 1 1 100%
Cloretos 250 mg/1 Cl <10,0 <10,0 0 100% 1 1 100%
Cloritos 0,7 [T o T — <(,02 <0,02 0 100% i 1 100%
Cloratos 0,7 M CHObngi ey cio <0,08 <{,08 0 100% 1 1 100%
Chumbo 10 ug/l Ph <0,5 <0,5 4] 100% 1 1 100%
Cobre 2,0 meg/l Cu 9,10E-04 9,10E-04 a 100% 1 1 100%
Cromio 50 ng/t Cr <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
1,2 - dicloroetano 3,0 ug/fl <(,750 <0,750 ] 100% 1 1 100%
Dureza total - M| CACT wgn. s e 2,10 2,10 &L - 1 1 100%
Ferro 200 ue/l Fe <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
Fluoretos 1,5 meg/l F <0,20 <0,20 100% 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP): 0,10 pefl <0,0200 <0,0200 0 100% 1 1 100%
Benzo(b}fluoranteno ug/l <0,0200 <(,0200 - 1 1 100%
Benzo(k)fluoranteno wzfl <0,0200 <0,0200 = -— 1 1 100%
Benzo{ghi)perilena -— ug/l <0,0200 <0,0200 - — 1 1 100%
Indeno{l,2,3-cd}pireno -— gl <0,0200 <0,0200 — - 1 1 100%
Magnésio mg/l Mg 0,498 0,498 - - 1 1 100%
Manganés 50 ug/l Mn 13,2 13,2 Q 100% 1 1 100%
Nltratos 50 MGA NO g noome s 10,1 10,1 0 100% 1 1 00% |
Nitritos 0,50 Mg NOzrgi oz <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Mercario 1,0 pe/l Hg <0,0100 <0,0100 0 100% 1 1 100%
Niguel 20 e/l Ni 0,830 0,830 u] 100% 1 1 100%
Oxidabilidade 5,0 Mgl Oorgroz <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Pesticidas - total 0,50 ug/l <0,03 «<0,03 0 100% 1 1 100%
Patdssio -—- mgfIK <25 <25 1 1 100%
Atrazina 0,10 ug/l
Bentazona 0,10 ugdl
Desetilatrazina 0,10 ne/f! =
Desetitterbutilazina 0,10 negd «<(,030 <(,030 0 100% 1 1 100%
Dimetoato 0,10 e/l <0,630 <0,030 0 100% 1 1 100%
Dimetenamida -P 0.1 g/t <0,030 <0,030 a 100% 1 1 100%
Glifosato -—- gl (0,030 <[3,030 0 10054 1 1 100%
Glifosato AMPA 0.1 pefdl <0,030 (3,030 o 1002 1 1 1005,
Metolaclorg 0,10 Hef! <0,030 <0,030 4] 100% 1 1 100%;
Metalaxil 0,10 ne/l
Terbutilazina 0,10 mg/l <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Ometoato 0,10 HEef] 0,030 <0,030 a 100% 1 1 100%
Metabofito MG56PHO51 0,10 ug/l <0,030 0,030 o 100% 1 1 10(]%_w
Selénio 10 ug/l Se <0,5 <0,5 o 100% 1 1 100%
Sédia 200 mg/l Na <50 <5,0 0 100% 1 1 100%
Sulfatos 250 mg/l SOumgrsoa <10,0 <10,0 4] 100% 1 1 100%
Tetracloroetenso e Tricloroeteno: 10 wg/l <(0,20 <0,20 0 100% gl 1 100%
Tetracloroeteno ug/l <0,20 <0,20 — = 1 1 100%
Tricloroeteno -— g/l <0,10 <0,10 - — il 1 100%
Trihalometanas - total {THM): 100 e/l 8,52 852 0 100% 1 1 106%
Cloroférmio -- Ke/1 0,68 0,69 = = 1 1 100%
Bromoférmio - nes| 3,10 3,10 - 1 1 100%
Bromodiclorometano gt 0,99 0,99 - - 1 1 100%
Dibramocloremetang pg/l 3,74 3,74 1 1 100%
Dose indicativa 0,10 mSy <01 <0,1 a 100% 1 1 100%
Alfa Total .- Bg/l <(,04 <0,04 100%: 1 1 100%
Radio 500 Ba/l 123 123 100% 1 i 100%
MNOTA:

Informagio complementar relativa 3 averiguacio das situagdes de incumprimento dos VP
Medidas: N2 — N3o foram tomadas medidas mas existe jd um plano de trabalhos com vista

(tausas e medidas correctivas): pH — Causa: 01 - Carateristicas naturais
a sua cerrecgio.

{hidrogeoldgicas) da arigem de dgua.

Data da publicitagdo no website:

Responsave|; V4 )-\_/
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Municipio de Cabeceiras de Basto

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE CABECEIRAS DE BASTO

32 TRIMESTRE

ZONA DE ABASTECIMENTO: UZ

2025

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosta, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se 3 verificaglio da qualidade da agua da rede puablica, através de andlises periddicas na torneira do
consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua [PCQA) aprovada pela autoridade competente [ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos A % CumprimEnto do N.2 Analises {PCOA} . .
EemEuCuniace) VP Unidads Minimo Maxima superiores VP VP Previstas Realizadas Andlises Realizada%
Escherichia coli E. Coli} 1] Nf100 mi u] 0 100% 1 1 100%
Bactérias coliformes 1) NF100 mi 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual - mg/l 0,5 0,5 - - 1 1 130%
Cheiro a 25 2C 3 Fator de diluigio =1 <1 0 100% 1 1 100%
Sahor a 25 oC 3 Fator de diluigdo <1 <1 o} 100% 1 1 100%
pH =65 e <05 Unidades pH 7.5 7.5 0 100% 1 1 100%
Condutividade 2500 pS/ema 20 2C 271 271 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mg/l PtCo <3,0 <3,0 0 100% 1 1 100%
Turvacio 4 UNT «<1,0 <1,0 4] 100% 1 1 100%
Enterococas 0 N/10C ml 1] 1] o] 100% 1 1 100%
Namero de coldnias a 22 2C B M/l 0 ] - = 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 NS10O ml ] ] 0 1005% 1 1 100%
Aluminio 200 e/t Al o5 a5 0 100% 1 1 100%
Azoto Amoniacal 0,50 QA NH.t1e 1t itz <0,05 <005 a 100% 1 1 100%
Antiménio 5,0 pefl st <0,50 <0,50 0 100% 1 1 100%
Arsénip 10 e/l As <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
Benzeno 1,0 ugdfl <0,20 0,20 0 100% 1 1 100%
Benzo(a)pirang 0,010 o=¢j| <{L030 <(},0030 ] 100% 1 1 100%
|Bora 1,0 mg/l B <(J,010 <0,010 a 100% 1 1 100%
Bromatos 10 A BrOp it op g i <3,0 <3,0 3] 100% 1 1 100%
Cddmio 5,0 wedi Cd <05 0,5 0 100% 1 1 100%
Cilcio -—- mg/l Ca 2,7 2,7 -—- - 1 1 100%
Cianetos 50 Hefl CN <10 <10 0 100% 1 1 100%
Cloretos 250 mg/l Cl 14,2 14,2 1] 100% 1 1 100%
Cloritos 0,7 e el <(0,02 <{(,02 0 100% 1 i 100%
Cloratos 0,7 MG Clzug 1 cxsmpt ¢ 03 «0,08 <0,08 0 100% 1 1 100%
Chumhbo 10 Lgfl Pb 1,2 1,2 0 100% 1 1 100%
Cobre 2,0 mg/f1 Cu 1,91E-02 1,91E-02 0 100% 1 1 100%
Crémio 50 Wefl Cr <0,5 <0,50 0 100% 1 1 100%
1,2 - dicloroetanc 3.0 nef! <(,750 <0,750 0 100% 1 1 100%
Dureza total Mgl CACD wr w2 e, 9.4 9,4 - 1 1 100%
Ferra 200 ugft Fe <5, 5,0 a 100% 1 1 100%
Flugretos 1,5 mg/I F «0,20 <(,20 100% 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos Paliciclicos (HAP): 0.10 Hefl <0,0200 <0,0200 4] 100% 1 1 100%
Benzo|b)fluoranteno - nefl =(,0200 (1,200 - - 1 1 100%
Benzo{kHluoranteno - ne/! <0,0200 =0,0200 = -—- 1 1 100%
Benzolghi}perileno -— ng/fl <0,0200 <0,0200 - - 1 1 100%
Indene(1,2,3-cd)pireno - wef <(3,0200 <0,0200 - - 1 1 100%
Magnésio - mg/l Mg 6,65E-01 6,65E-01 - 1 1 100%
Manganés 50 g/t Mn B4 8,4 0 100% 1 1 100%
Nitratos 50 MG MO mg1uozmg wos 4,3 4,3 8 100% 1 1 100%
Nitritos 0,50 M@/l NOzg nce <0,10 0,10 i) 100% 1 1 100%
Mercirio 1.0 pefl He «(1,0100 <[1L0100 Q 100% 1 1 1004
Niguel 20 pgfl i 2,6 2,6 0 100% 1 1 100%
Dxidabilidade 5.0 MO Ozmga e <1,0 <10 a 100% 1 1 100%
Pesticidas - total 0,50 uesl <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Potdssia - mg/ 1K <25 <2,5 3] 100% 1 1 100%
Atrazina 0,10 1/l
Bentazona 0,19 pg/!
Desetilatrazina 10 Hefl
Desetilterbutilazina 4,10 e/l <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Dimetoato 0,10 ugfl <0,030 <0,020 a 100% 1 1 100%
Dimetenamida -P 01 T4} <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Glifasato Wzl 0,030 <(,030 u] 100% 1 1 100%
Glifosato AMPA 0.1 pe/l 0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Metolacloro 0,10 pefl =0,030 <(,030 [§] 100% 1 1 1{00%
Metalaxil 0,14 Mgyl
Terbutllazina 0,10 ugfl <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Ometaat 0,10 e/l <0,030 <0030 ] 100% 1 1 100%
Metabolito MB5S6PHO51 0,10 pe/l <0,030 <0,030 & 100% i 1 100%
Selénio 10 ug/l 5e <05 <0,50 0 100% 1 1 100%
Sodio 200 mg/l Na <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
|Sulfatos 250 MYl SOungr sos <10,0 <100 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 uefl <(,20 <0,20 [0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno - ugfl =, 20 0,20 - - 1 1 100%
Tricloroeteno - pefl <(,10 <0,10 - -—- 1 1 100%
Trihalometanos - total {THM): 100 pg/| 826 8,26 [} 100% 1 1 100%
Cleroférmio - ugfl 6,1 6,1 - --- 1 1 10H¥%
Bromofarmio - e/l 0,24 0,24 - -—- i 1 100%
Bromodiclorometano wzfl 1,13 1,13 1 1 100%
Dibromoclorometans - ugzfl 0,79 0,79 - 1 1 100%
Dose indicativa 0,10 mSy <,10 =0,10 0 100% 1 1 100%
Poldnio 210 == Bo/t 0,029 0,029 ] 100% 1 1 100%
Uirdnio 234 e B/l 0,01 =(,01 0 100% 1 1 100%
Ltranio 238 - Ba/l «<0,01 <(,01 0 100% 1 1 100%
Radio 226 == Bayl 0,0263 0,0263 1] 100% 1 1 100%
Alfa Total Ba/! 0,06 0,06 0 100% 1 1 100%
Raddo 500 Baf 83,3 83,3 o 100% 1 1 100%
NOTA:

Informagio complementar relativa a averiguacio das situagdes de incumprimento dos VP {causase m
Medidas: N2 — N3o foram tomadas medidas mas existe J@ um planc de trabalhos com vista 3 sua corre
Clostridium: Causa : X2 - A averiguacdo das causas foi inconclusiva,
Medida: N4 — No foram tomadas medidas porgue as andlises posteriores ndo confirmaram o incumprimento.
RadSo:Causa: 01 - Carateristicas naturais (hidrogealdgicas) da origem de dgua.
Medidas: M6 — A decarrer processo de averiguatdo da atividade na dgua

edidas correctivasy:pH — Causa: 01 - Carateristicas naturais (hidrogeoldgicas) da origem de agua.

rdo.

Responsavel: y e A,

Data da publicitacio no website:

(




Municipio de Cabeceiras de Basto

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE CABECEIRAS DE BASTO

32 TRIMESTRE

ZONA DE ABASTECIMENTO: Vila Boa

2025

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.? 152/2007, de 7 de dezembra,
consumidor, segundo o Programa de Controle da Qualidade da Agua (PCQA) apravade pela autaridade competente {(ERSAR).

procedeu-se 3 verificagdio da qualidade da dgua da rede publica, através de analises periddicas na tormeira do

Valor Paramétrico [VP) Valores obtidos . . N.2 Analises (PCQA)
Pardmetro (unidades) Al e - ali i
vp Unidade Minimo Méximo superiores VP do VP Previstas Realizadas Anidlises Realizada%
Escherichia coli (E. Coli) 0 N/100 mi g 0 100% 1 . e
[Bactérias coliformes 0 N/100 ml 0 0 100% 1 1 100%
|pesinfetante residual - g/l 04 0,40 iy = 1 1 8lte
Cheiro a 25 2C 3 Fator de diluicio <1 <] o 100% 1 1 100%
Sabor a 25 eC 3 Fator de diluicio <1 < 0 100% 1 1 10%
pH =65 e05 Unidades pH 0,5 6.5 o 100% 1 1 1009
Condutividade 2500 pSfcm a 20 2C <446 <446 0 100% 1 1 100%
Car 20 mg/l PtCo <3,0 <3,0 0 100% 1 1 100%
Turvacdo 4 UNT <1,0 «1,0 0 100% 1 1 100%
|_Enteru:ocus intestinals 0 N/100 mi o a [} 100% 1 1 100%
Mimero de coldnias a 22 2C — N/ml o] a — - 1 1 100%
Clastridium perfringans i} N/100 ml 0 0 ol 100% 1 1 100%
Alurninio 200 g/t Al 62 62 0 100% 1 1 100%
Azoto Amoniacal 0,50 MG NHrey bty aei it <0,05 <(,05 a 100% 1 1 100%
Antimdnio 5,0 e/l Sh <0,50 <0,50 a 100% 1 1 100%
Arsénin 10 Hgfl As <5,0 <50 o 100% 1 1 100%
Benzeno 1,0 ue/l <(,20 0,20 0 100% 1 1 100%
Benzo{a)pirena 0,010 et «<0,0030 <(,0030 o] 100% 1 1 100%
Boro 1,0 mgfl B <(,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Bromatos 10 T S, <30 <30 o 100% 1 1 100%
Cadmio 5,0 ugfl Cd <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Calcio - mgfi Ca 2,5 <25 B 1 1 100%
Cianetos 50 pg/l CN <10 <10 o} 100% 1 1 100%
Cloretos 250 mg/l Cl <10,0 <10,0 0 100% 1 1 100%
Cloritos 07 LTI R S <{1,02 0,02 0 100% 1 1 100%
Cloratos 0,7 Mgl IO ciosusacios <0,08 <0,08 0 100% 1 1 100%
Chumba 10 Lg/l Pb 0,504 0,504 ol 100% 1 1 100%
Cobre 20 mg/l Cu 4 70E-03 4,70E+03 0 100% 1 1 100%
Crémio 50 pgdl Cr «(0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
1,2 - dicloragtano 3,0 g <0, 750 =<0, 750 0 100% 1 1 100%
Dureza total - MR CACD i g e 1,11 1,11 - - 1 1 100%
Ferrp 200 e/l Fe <5,0 =50 0 100% 1 1 100%
Fluoretos 1.5 mg/l F «(0,20 <020 0 100% 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos Poeliciclicos {HAP): 0,10 ped <0,0200 =(0,0200 i} 100% 1 1 100%
Benzo(bjfluoranteno —— ug/l <0,0200 «(,0200 - - 1 1 100%
Benzo(k}fluoranteno - ugft «0,0200 <0,0200 -— - 1 1 100%
Benzofghijperileno - ug/l <0,0200 <0,0200 - == 1 1 100%
Indena{1,2,3-cd)pirenc - ug/t <0,0200 <0,0200 - -— 1 1 100%
Magnésic -— mg/l Mg 0,269 0,269 = -— 1 1 100%
Manganés 50 ngfl Mn <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
Nitratos 50 MGA NO g nmyics 1,7 1,7 0 100% 1 1 100%
Nitritos 0,50 Mo MCmgn noz <0,10 <0,10 o 1003, 1 1 100%
Merclrio 1.0 nefl Hg <0,0100 <0,0100 ol 100% 1 1 100%
Niguel 20 pgfl Ni <(,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Oxldabilidade 5,0 mgf! Qamga oz <10 <1,0 0 100% 1 1 100%
Pesticidas - totat 0,50 ug/l <0,03 <0,03 o] 100% 1 1 100%
Potassio - mefli 2.5 <25 - 1 1 100%
Atrazina 3,10 nef
Bentazona 0,10 nefl
Desetilatrazina 0,10 ugfl
Desetilterbutilazina 0,10 ug/! <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Dimetoato 0,10 ued =(0,030 «(0,030 0 100% 1 1 100%
Dimetenamida -P 0.1 ugfl «(,030 <(,030 0 100% 1 1 100%
Glifosate - nedl <0030 <0,030 a 103% 1 1 100%
Glifosato AMPA 0,1 ne/l <0,030 <0030 0 100% 1 1 100%
Metolacloro 0,10 pg/l <0,030 <(),030 0 100% 1 1 100%
hetalaxil 0,10 ugft
Terbutilazinal 0,10 g/l <0,030 <0030 0 100% 1 1 T 100%
Ometoato .10 tefl <{,G30 ~(,030 a 100% 1 1 100%
Metabolito MG56PHO51 0,10 uest 0,030 <0,030 Q 100% 1 1 100%
Selénio 14 ugfl Se 0,5 <(,5 0 1008 1 1 100%
Sédio 200 mg/! Na <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
Sulfatos 250 Mg/t SCimansos <10,0 <10,0 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno e Trickorpetano: 1Q ugdl <0,20 <0,2¢ 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno — ne/fl =0,20 =(,20 —_ i 1 100%
Tricloroetano - ped <310 <(1,10 - — 1 1 100%
Trihalometanos - total {FHM): 100 pgfl 0,85 0,85 o 100% 1 1 100%
Clorofdrmin - ng/l 0,36 0,36 — - 1 1 100%
Bromofdrmio - -3} 0,20 0,20 — -— 1 1 100%
Brumadicloremetana ugfl 0,23 0,23 1 1 100%
Dibromoclorometano -— Lefl 0,26 0,25 — -—- 1 i 100%,
Dose indicativa 0,10 msv <(,10 =0(,10 o 100% 1 1 100%
Palénie 210 = Ba/l 0,014 0,014 - -—- 1 1 100%
Urdnio 234 — Bafi <0,01 «0,01 - - 1 1 100%
I-Ur_ﬁnio 233 = Ba/l <001 =0,01 — - 1 1 100%
Radio 226 - B/l 0,021 0,021 == - 1 1 100%
Alfa Total e Bo/l 0,08 0,08 - — 1 1 100%
Raddo 500 Bg/l 72,2 72,2 4] 100% 1 1 100%
Nota:

Infoermacdo complementar relativa  averiguagdo das situacdes de incumprimento dos VP [causas e medidas correctivas);

Responsavel: p l' ’k_/

Data da publicitacio no wepsite:
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Municipio de Cabeceiras de Basto

DADOS DO CONTROLQ DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE CABECEIRAS DE 32 TRIMESTRE
BASTO
ZOMA DE ABASTECIMENTO: Vilar 2025

|Em confarmidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 da agosto, alterado pelo Decreto-Lai n.9_152{'200?, de 7 de dezembr
consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCOA} aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

o, procedeu-se a verificagdio da qualidade da dgua da rede piblica, através de andlises periddicas na torneira do

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos P— N.2 Andlises (PCOA)
Parametro {unidades} VP Unidade Minimo Maximo superiores vp | % Curnprimento do VP Previstas Realizadas Andlises Realizada%
Escherichia coli (E. Coli) 0 N/100 ml a 1] o 100% Z 2 100%
Bactérias coliformes 0 N/100 ml o a 0 100% 2 2 L0
|Desinfetante residual mg/| 04 Q4 2 2 - 00
Cheiro a 25 oC 3 Fator de diluigdo <1 <] 0 100% 1 1 100%
Sabor a 25 oC 3 Fator de diluicio <l <] ol 100% 1 1 100%
pH 6,5 & 0.5 Uridades pH 5.8 52 1 0% 1 1 100%
Condutividade 2500 pSfem a 20 eC <446 <44 6 a 100% 1 1 100%
Cor 20 mg/l FtCo <3,0 <3,0 ol 100% 1 1 100%
Turvagio 4 UNT <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Enterococos 4] N/100 mil 0 0 0 100% 1 1 100%
Ndmero de colénias a 22 2C - N/ml »3,06402 >3,0F+02 - - 1 1 100%
Clostridiumn perfringens o N/100 mi Q 0 a 100% i 1 100%
Aluminio 200 ug/L Al 100 100 o 100% 1 1 100%
Azoto Amoniacal d,50 G N H g igten ¢ b o s «(),05 <005 ] 100% 1 1 100%
Antimdnio 5.0 1e/l Sh <0,50 <0,50 g 100% 1 1 100%
Arsénio i0 ug/t As <50 <5,0 8] 100% 1 1 100%
Benzeno 1,0 ugf! (1,20 0,20 o 100% 1 1 100%
Benzo(alpireno 0,010 Hefl <0,00343 =(,0030 Q 100% 1 1 100%
Boro 1,0 mg/l B <0,010 <0,010 0 100% 1 1 100%
Bromatos 10 HEA BFC g <3,0 <3,0 ] 100% 1 1 100%
Cidmio 50 pefl Cd <05 <05 0 100% 1 1 100%
Calcio - mgfiCa <25 <2,5 - - 1 1 100%
Cianetos 50 g/l CN <10 <10 0 100% 1 1 100%
Cleretos 250 mg/l Ci <10,0 <10,0 0 100% 1 1 100%
Claritas 0,7 PAGH CIH Y i rhat st bz =(},02 <(,02 ol 100% 1 1 100%
Claratos 07 M| Cl iy, chsmgcioa <008 <0,08 0 100% 1 1 100%
Chumbo 10 Le/t Pb <0,5 <0,5 1] 100% 1 1 100%
Cobkre 2,0 mg/l Cu 1,02E-03 1,02E-03 [} 100% 1 1 100%
Cromio 50 uefl Cr <0,5 <05 0 100% 1 1 100%
1,2 —dicloroetana 30 ue/l =0, 750 <0,750 0 100% 1 b 100%
Dureza total - Mgl CaCT s v g, e 2 2 - - 1 1 100%
Ferra 200 pe/l Fe <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
Flupretos 1,5 mg/l F =0,20 =0,20 Al 1003% 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP): 0,10 pgfl <0,0200 <0,0200 D 100% 1 1 100%
Benzo{bjflearanteno pefl =0,0200 «(,0200 1 1 100%
Benzo{k]fluoranteno -— Hedl <0,0200 <0,0200 - - 1 1 100%
Benzolghi)perileno - 1gfl <0,0200 <0,0200 — -— 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno -— Mg/l <0,0200 <0,0200 -— -— 1 1 100%
lMagnésio - mg/l Mg 0,488 0,488 - - 1 1 100%
[Manganas 50 pe/l Mn <50 <5,0 a 100% 1 1 100%
Nitratos &0 Mt N O noamg s 7,1 71 0 100% 1 1 100%
Nitritos 0,50 Mg/ NC:za oz <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
IE":'-"““ 10 ug/l Hg <(,0103 «<0,0100 o 100% 1 1 100%
[Niquet 20 ng/l Ni <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade 54 mafl Qamgn o <1,0 <1,0 o 100% i 1 100%
Pesticidas - total 0,50 wefl 0,03 <0,03 v} 100% 1 1 100%,
Potasslo — mg/l¥ <25 <2,5 — — 1 1 100%
Atrazina 0,10 uef!
Bentazona 0,10 ng/l
Desetilatrazina 0,10 uefl
Desetilterbutilazina 0,10 i/l <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Dimetoato 0.10 pe/l <0,030 <{(,030 0 100% 1 1 100%
Dimetenamida -P 0.1 g/l <0,030 <{},030 o 100% 1 1 100%
Glifosato == ngfl <(,030 <(,030 3l 100% 1 1 100%
Glifosato AMPA 0,1 Lgdl <(,030 ={,030 aQ 100% 1 i 100%
Metolacloro 0,10 Wl <(),030 0,030 9] 100% 1 1 100%
Metalaxil 0,10 ngfl
Terbutilazina 0,10 pe/l <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Ometoato 0,10 gl =0,030 <0030 [} 100% 1 1 100%
Metabolito M656PHO51 0,10 ugf! <0,030 <0,030 a 100% 1 1 100%
Selénio 10 e/l Se 0,5 <0,5 a 130% 1 1 100%
Sodio 200 mg/! Na <5,0 5,0 ) 100% 1 1 100%
Sulfatos 250 MG/ SOty 504 <10,0 <10,0 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno e Triclaroeteno: 10 pefl <0,20 (0,20 8] 100% 1 1 100%
Tetracloroetena = pgfl <0,20 <0,20 - - 1 1 100%
Tricloroeteno — gl <0,10 <0,10 — - 1 1 100%
Trihalometanos - total (THM}: 100 pe/l 1,05 10,5 --- - 1 1 100%
Cloroférmio - pefl 0,49 0,49 - — 1 1 100%
Bromofdrmio - Lgdl 0,24 0,24 - — 1 1 100%
Bromodiclarometano pefl 0,12 D12 1 1 100%
Dibromoclorometano - wg/l 0,2 0,2 - == 1 1 100%
Dose indicativa 0,10 mbv <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
|Polénio 210 ) Bay/l 0,024 0,024 o 100% 1 1 100%
Urinio 234 T Byl <001 <001 0 100% 1 1 300%
Urdnio 238 — Ba/l ={,01 <01 4] 100% 1 1 100%
Radio 224 - Ba/l 0,02 0,02 0 100% 1 1 100%
Alfa Totail - B/l 0,07 0,07 a 100% 1 1 100%
Raddo 500 Bg/i 180 180 0 100% 1 1 100%
NOTA:

informag¢io complementar relativa a averiguagde das situacBes de incumprimenta dos VP
Medidas: N2 —Nio foram tomadas medidas mas existe j8 umn plano de trabalhos com vista

{causas e medidas correctivas): pH: Causa: O1 - Carateristicas raturais
4 sua Correcgaon.

(hidrogealdgicas) da origem de dgua.

Data da pubilicitagio no website:

Responsével: ;y/ J /\_




Municipio de Cabeceiras de Basto

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANG NO CONCELHO DE CABECEIRAS DE 32 TRIMESTRE
BASTO
ZONA DE ABASTECIMENTO: Vilela 2025

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se & verificagdo da gualidade da dgua da rede pdblica, através de andlises periddicas na torneira
do consumidor, segundo o Programa de Contralo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos LT % N.2 Andlises (PCQA) .
RIS VP Unidade Minimo Miximo superiores VP Cum;)orl‘rppento Previstas Realizadas Realizada%

Escherichia coli (€. Coii) 0 N/100 ml 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias colifarmes Q N/100 ml 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual = mg/l 0,5 0,5 - 2 2 100%
Cheiro a 25 2C 3 Fator de diluicio <1 <1 8] 100% 1 1 106%
Sabor a 25 ¢C 3 Fator de diluicio <1 <1 0 100% 1 1 100%
|oH 26,5 e 0.5 Unidades pH 6.8 6,8 0 100% 1 1 100%
Condutividade 2500 pSfom a 20 eC 238 238 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mg/l PtCo <30 <3,0 0 100% 1 1 100%
Turvacio 4 UNT <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Enterococos g N/100 ml a 8] 0 100% 1 1 100%
Nuamero de coldnias a 22 eC - Nl 0 0 L L 1 1 1009
Clostridium perfringens o] N/100 ml 0 0 0 100% 1 1 100%
Alurninio 200 Hg/L Al 1] 17] s] 100% 1 1 100%
Azoto Amoniacal 0,50 MGA NH g Htaenga Wtsmgd s <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
Antimdnio 5,0 el sb <(0,50 <0,50 0 100% 1 1 100%
Arsénio 10 ug/l As <50 <50 0 100% 1 1 100%
Benzeno 1,0 pe/fl <0,20 <0,20 0 100% 1 i 100%
Benzo{a)pireno 0,010 g/l <0,0030 <0,0030 4] 100% 1 1 100%
Boro 1,0 mg/l B <0,010 <0,010 d 100% 1 1 100%
Bromatas 10 KA/ BrOsun arozuppicag e <3,0 <3,0 0 100% 1 1 100%
Cédmio 50 ugfl Cd 0,5 0,5 i} 100% 1 1 100%
Célcio mg/l Ca <25 <2,5 - 1 1 iD0%
Cianetos 50 e/l CN <10 <10 0 100% 1 1 100%
Cloretos 250 mg/l Cl <10 <10 0 100% 1 1 1008
Cloritos 0,7 [T T oo PR ————— <0,02 <0,02 Q 100% 1 1 100%
Cloratos 0,7 Mg/ ClOargn cioamer cioa <0,08 <0,08 0 100% 1 1 100%
Chumbo 10 uefl Bh L8 18 0 100% 1 1 100%
Cabre 20 mg{l Cu 2,27e-02 2,27E-02 0 100% 1 1 100%
Crémio 50 uefl Cr (0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
1,2 - diclorgetano 3,0 pesl <0,750 <0,750 0 100% 1 1 100%
Dureza total == mMgh CaC Cumgy casosagrcaes 1,09 1,09 o - 1 1 100%
Ferra 200 ug/fl Fe 6,4 6,4 0 100% 1 1 100%
Fluoretos L5 mg/! F «<0,0200 <0,0200 100% 1 1 100%
|Hidracarbonetos Arométicos Policiclicos {(HAP): 0,10 uefl <0,0200 <{,0200 100% 1 1 100%
Benzo(b)fluorantena - e/l <0,0200 <0,0200 - 1 1 100%
Benzo{kifluoranteno -— Wzsl <0,0200 <0,0200 -— = 1 1 100%
Benzo{ghi)perileno = 1edl <0,0200 <0,0200 1 1 100%
Indeno{1,2,3-cd)pireno - gdl <0,0200 <0,0200 — 1 1 100%
Magnésio mg/l Mg 2,64E-01 2,64E-01 1 1 100%
Manganés 50 pg/l Mn <5,0 <50,0 0 100% 1 1 100%
Nitratos 50 MO NO:img1 nozmgt Hos 3,7 3,7 0 100% 1 1 100%
Nitritos 0,50 Mg/l NCumg noz <0,10 0,10 [y 100% 1 1 100%
Mercurio 1,0 pe/l Hg <0, 0100 <0,0100 0 100% 1 1 100%
Niguel 20 ped1 Ni 37 37 a 100% 1 1 100%
Oxidabilidade 50 maf Oumgn oz <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Pesticidas - total 0,50 ug/l <0,03 «<0,03 0 100% 1 1 100%
Potassio .- ma/IK <2,5 <25 - 1 1 100%
Atrazina 0,10 [M:4]] 0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Bentazona 0,10 pe/l <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Desetilatrazina 0,10 pgfl «0),030 <,30 [+ 100% 1 1 100%
Desetilterbutilazina 0,10 ug/l <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%

Dimetoato 0,10 pe/fl
Dimetenamida -p 01 Hg/l <0,030 <(,030 100% 1 1 100%
Gilifosato = pgdl <(,030 <0,030 a 100% 1 i 100%
Glifosato AMPA 0.1 ug/l <0,030 0,030 0 100% 1 1 100%

Metolacloro 0,10 Mgs|
Metalaxil| 0,10 gl <0,030 <0,030 100% 1 1 100%
Terbutilazina 0,10 L/l <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%

Ometoato 0,10 e/t
Metabolito M&56PHO51 0,10 g sl <0,030 <0,030 §] 100% 1 1 100%
Selénio i0 1efl se <0,5 <{,5 0 100% 1 1 100%
Sédio 200 mg/l Na <5,0 <50 4] 100% 1 1 100%
Sulfatos 250 Mg SOumgsoe <10,0 <10,0 Q 100% 1 1 100%
Tetracloroetenc e Tricloroetena; 10 ue/l <(,20 <0,20 0 100% 1 i 100%
Tetracloroeteno - ue/t <0,20 <0,20 --- 1 1 100%
Tricloroeteno - 4] «(,10 <0,10 - 1 1 100%
Trihalometanos - total (THM): 100 L&/l 2,61 2,61 0 100% 1 1 100%
Cloroférmio --- pe/l 1,43 1,43 - - 1 1 100%
Bromoférmio - TT:1¢] <20 <20 - - 1 1 100%
Bromodiclorometano — wefl 0,73 0,73 -— -— i 1 100%
Dibromaclorometano pe/! 0,45 0,45 - 1 1 100%
Dose indicativa 0,10 msy <0,1 <0,1 o 100% 1 1 100%
Alfa Total - Bg/l 0.06 0,06 100% 1 1 100%
Raddo 500 By 142 142 0 100% 1 1 100%

NOTA:

Informagdo complementar relativa & averiguagio das situagbes de incurnprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

Responsdvel: M

e

Data da publicita¢io no website:
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